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La integracio´n de las energ´ıas renovables a la red ele´ctrica ha revolucionado con
el desarrollo de las mismas. Satisfacer el suministro de energ´ıa ele´ctrica al menor
costo posible es un objetivo primordial de las empresas de generacio´n ele´ctrica. En el
presente trabajo se estudia el modelo de despacho econo´mico considerando diferentes
funciones objetivo, en las cuales se contempla el decremento del costo de la energ´ıa,
los l´ımites operativos de las unidades de generacio´n te´rmicas y eo´licas para asegurar
que funcionen bajo condiciones de seguridad.
Para desarrollar un despacho econo´mico incluyendo generacio´n eo´lica se requiere
estimar la energ´ıa que suministrara´ el parque eo´lico en funcio´n de las velocidades
de los vientos y las caracter´ısticas de disen˜o del aerogenerador, a trave´s del me´to-
do Weibull se obtiene la distribucio´n de los vientos para determinada regio´n. Para
sistemas a gran escala se recomienda realizar el despacho econo´mico seccionando el
sistema en pequen˜as regiones, agrupando generacio´n y carga para cada una de ellas,
el estudio de despacho econo´mico del sistema total se compondra´ con los despachos
realizados individualmente para cada a´rea.
Minimizar el costo de generacio´n de energ´ıa ele´ctrica es un objetivo importante,
pero tambie´n debe estudiarse si los flujos ele´ctricos se satisfacen con el despacho
econo´mico propuesto. De lo contrario debera´ realizarse un nuevo estudio de despacho
econo´mico. En el presente trabajo se realizo´ un programa en Matlab utilizando el
me´todo Newton-Raphson el cual permite conocer los flujos ele´ctricos del sistema, es
un me´todo iterativo el cual encuentra la convergencia cuando el error ma´ximo es
1x10-4, el programa puede adaptarse a cualquier escala siempre y cuando se respete
el orden de los datos y los nombres de las matrices de datos de generadores, l´ıneas
de transmisio´n y la carga instalada, los ca´lculos se realizan en por unidad.
3
4Cuando se conocen los flujos de energ´ıa es posible aplicar la ecuacio´n de pe´rdidas
de energ´ıa en los enlaces de transmisio´n.
Los me´todos descritos anteriormente fueron aplicados a los sistemas de prueba
de 9 nodos y 118 nodos de la IEEE.
Tambie´n se realizo´ un estudio de flujos de potencia o´ptimos, a trave´s de un
programa en Matlab aplicando el me´todo punto interior, la funcio´n objetivo es mini-
mizar los costos de energ´ıa y las pe´rdidas en las l´ıneas de transmisio´n, en un mismo
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Los sistemas ele´ctricos de potencia esta´n constituidos por diversas fuentes de
energ´ıa, como unidades de generacio´n te´rmica, hidroele´ctricas, geote´rmicas las cuales
son consideradas energ´ıas convencionales, la energ´ıa producida puede ser ajustada
constantemente de acuerdo a la demanda que se tenga en la red ele´ctrica, esta energ´ıa
es elevada por unidades de transformacio´n y distribuida por medio de l´ıneas de
transmisio´n, para que la red ele´ctrica sea ma´s confiable, las l´ıneas de transmisio´n son
segmentadas en diferentes trayectos, las uniones de las mismas se llevan a cabo por
medio de buses, estos elementos son fundamentales para satisfacer el suministro de
energ´ıa ele´ctrica. Garantizar el suministro continuo de energ´ıa ele´ctrica a un menor
costo ha llevado a realizar mu´ltiples estudios a lo largo de la historia. Los estudios
de flujos de potencia permiten conocer las tensiones nodales de la red ele´ctrica, estos
estudios son utilizados para mantener la estabilidad del SEP, tambie´n se realizan
cuando habra´ una ampliacio´n en la red ele´ctrica (proyecciones de la red). El problema
de despacho econo´mico cla´sico tiene como finalidad asignar la potencia de generacio´n
de las unidades con las que cuenta el sistema ele´ctrico de potencia considerando
su capacidad de generacio´n y la funcio´n de costo. Este tipo de estudios tambie´n
pueden incluir la restriccio´n de minimizar las pe´rdidas en las l´ıneas de transmisio´n,
por medio de una ecuacio´n de pe´rdidas en funcio´n de la energ´ıa de generacio´n. La
red ele´ctrica ha ido cambiando, en la actualidad se han introducido las fuentes de
generacio´n dispersa, la generacio´n eo´lica se ha incrementado en los u´ltimos an˜os
debido a que es una fuente de energ´ıa renovable que no requiere combustibles fo´siles
para su operacio´n, ya que su materia prima es el viento, por lo tanto no emite
contaminacio´n por emisio´n de gases a la atmo´sfera. Sin embargo, la disponibilidad
del viento no puede ser controlada y la potencia eo´lica tiene a fluctuar de acuerdo
a las condiciones clima´ticas. Se han analizado diversos me´todos para incorporar la
potencia de generacio´n eo´lica a la red ele´ctrica. El viento es un factor importante
que debe considerarse antes de instalar un parque eo´lico, los factores que influyen
en las velocidades de los vientos dependen de la rugosidad del terreno, si es un a´rea
despejada o poblada, y la situacio´n geogra´fica. Con los avances tecnolo´gicos se han
desarrollado turbinas eo´licas que permiten generar energ´ıa con una velocidad mı´nima
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de 3 km/h. No obstante, cuando las ra´fagas de los vientos son mayores a 25 km/h, el
generador eo´lico activa un mecanismo y se protege, dejando de generar energ´ıa. Los
rangos de operacio´n dependen de las caracter´ısticas de disen˜o proporcionadas por el
fabricante. La generacio´n eo´lica no puede ser controlada por las razones anteriores,
pero puede realizarse un estudio que permita estimar la potencia de generacio´n a
trave´s de un me´todo probabil´ıstico tomando en cuenta las variaciones de los vientos
de acuerdo a cada estacio´n del an˜o para un a´rea geogra´fica determinada. Surgen las
interrogantes ¿ co´mo compensar la energ´ıa cuando existe escace´s o exceso de viento
?, ¿ cua´l es el costo de la energ´ıa eo´lica considerando que su materia prima es un
recurso natural ?, ¿ que´ efectos produce en la red una fuente de generacio´n variable
? En el presente trabajo se realiza un estudio de despacho econo´mico y asignacio´n
de unidades considerando plantas de generacio´n te´rmicas y parques eo´licos el cual
nos permitira´ minimizar los costos de energ´ıa ele´ctrica sin que represente un riesgo
para garantizar el buen funcionamiento de la misma. Se caracteriza la velocidad
del viento a trave´s del me´todo Weibull y se aplica para obtener la probabilidad
de generacio´n eo´lica respetando los l´ımites operativo de cada una de las ma´quinas.
Posteriormente se desarrollo´ un programa en Matlab utilizando el me´todo Newton-
Raphson, en esta herramienta se introducen las potencias a las que deben operar los
generadores como resultado del despacho econo´mico, y se obtienen como resultado
los flujos de potencia del sistema ele´ctrico. Si los flujos de potencia esta´n fuera
de los l´ımites de operacio´n establecidos, debe realizarse nuevamente el estudio de
asignacio´n de unidades y verificar que los flujos de potencia se encuentren dentro de
los para´metros, este proceso debe repetirse hasta que la potencia de las ma´quinas
pueda satisfacer la demanda y los flujos de potencia se encuentren dentro de las
restricciones de la red ele´ctrica. Estos me´todos son implementados en los sistemas
de prueba de 9 nodos y 118 nodos de la IEEE. Se analizan los escenarios donde
solo existe generacio´n te´rmica y otros donde exiten ambas fuentes de energ´ıa para
comparar los resultados entre ellos.
1.2. Antecedentes
El proceso de generacio´n de energ´ıa ha ido evolucionando con la introduccio´n
de energ´ıas renovables en la red ele´ctrica, a fin de disminuir la contaminacio´n del
medio ambiente, reducir los costos de produccio´n de energ´ıa sin afectar la calidad
ni el suministro de energ´ıa. Se han desarrollado diversas investigaciones para in-
troducir la potencia de generacio´n eo´lica a la red ele´ctrica, minimizando los costos
de generacio´n de energ´ıa y cumpliendo con las restricciones operativas del sistema
ele´ctrico de potencia. [1] Presenta el algoritmo de competencia imperial´ıstica (ICA)
a fin de determinar una solucio´n o´ptima factible para el problema de programacio´n
de generacio´n en sistemas de potencia a gran escala con fuentes de generacio´n eo´lica,
considerando los requerimientos de reserva, el balance de carga y las restricciones de
disponibilidad de potencia eo´lica. El me´todo propuesto MICA es aplicado en diversos
sistemas de prueba, considerando la diferencia de penetracio´n de generacio´n eo´lica.
[2] Propone un modelo para determinar el costo de generacio´n eo´lica en base a la
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funcio´n de densidad probabil´ıstica Weibull de los vientos y el modelo de la turbina
eo´lica, aplicando la simulacio´n de Monte Carlo para establecer el costo de genera-
cio´n eo´lica basado en la potencia que entrega el parque eo´lico. Propone un modelo
de generacio´n de costo para las condiciones de escace´s o exceso de viento, reflejando
un costo adicional de la capacidad de reserva e introduce este modelo al programa
de flujos de potencia o´ptimos como una funcio´n objetivo, tambie´n considera el es-
tudio con una restriccio´n de estabilidad de pequen˜a sen˜al. El me´todo es aplicado al
sistema de prueba de la IEEE de Nueva Inglaterra de 10 generadores y 39 Buses.
[3] Propone un despacho econo´mico de carga (ELD) considerando las unidades de
generacio´n te´rmicas, la potencia ma´xima que puede suministrar el parque eo´lico y
los l´ımites de potencia de las l´ıneas de transmisio´n. En el estudio considera los flujos
de potencia en estado estable para limitar la probabilidad de sobrecarga en las l´ıneas
de transmisio´n considerando la incertidumbre causada por la variacio´n de potencia
de los parques eo´licos bajo el criterio N-1 y los cambios a los que es sometido el des-
pacho econo´mico de carga cuando ocurre una falla en una l´ınea donde la sobrecarga
puede excederse en la l´ınea y la solucio´n del despacho econo´mico de carga requiere
ser recalculado por medio del me´todo de optimizacio´n de particulas PSO. Los flujos
de carga probabil´ısticos son aplicados con un control de frecuencia de carga. Los
condensadores esta´ticos convencionales mantienen la tensio´n del sistema en el rango
apropiado cuando var´ıa la carga. Sin embargo, con una gran cantidad de parques
eo´licos, las fluctuaciones de tensio´n pueden incrementar debido a las variaciones de
la potencia eo´lica. La cantidad de condensadores esta´ticos convencionales debe ser
ajustada con mayor precisio´n considerando el efecto de las fluctuaciones de potencia
de generacio´n eo´lica para prevenir el riesgo de sobretensio´n, es decir, superior a los
valores predefinidos. La capacidad de control de los condensadores esta´ticos conven-
cionales es determinada al resolver el problema de optimizacio´n propuesto en este
estudio a trave´s del me´todo de optimizacio´n de part´ıculas. Los autores definen que
bajo condiciones en estado estable la incertidumbre de la penetracio´n de generacio´n
eo´lica no afecta al sistema ele´ctrico de potencia, donde la probabilidad de sobrecarga
es menor o igual a los para´metros predefinidos como estables. Utiliza la funcio´n de
densidad probabil´ıstica de una l´ınea fallada generada por una simlacio´n de Monte
Carlo, por medio de la distribucio´n se determinan los l´ımites te´rmicos y la proba-
bilidad de sobrecarga. [4] Aplica el modelo de despacho econo´mico considerando la
integracio´n de energ´ıa eo´lica a gran escala en el sistema de potencia de Taiwan. Se
desarrolla un software aplicando el me´todo de bu´squeda directo de la funcio´n h´ıbrida
de penalizacio´n (PF-HDSM) para la solucio´n del problema de la coordinacio´n de des-
pacho multia´rea te´rmica-eo´lica (MWCD), este software es tambie´n una herramienta
que evalu´a el costo de la generacio´n eo´lica considerando las variaciones de potencia
de generacio´n eo´lica. El me´todo de bu´squeda directo h´ıbrido (HDSM) incorpora el
me´todo de despacho simplificado para argumentar la bu´squeda te´cnica del problema
extendido de despacho econo´mico. Se consideran las funciones de penalizacio´n en el
me´todo HDSM debido a la dependencia mutua de la generacio´n te´rmica-eo´lica y la
capacidad de las unidades de reserva, debido a la violacio´n de las restricciones de
generacio´n eo´lica. [5] Analiza como el despacho de la demanda combinada con el uso
del prono´stico de potencia eo´lica puede ayudar a asignar las grandes proporciones de
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potencia eo´lica en las operaciones del mercado ele´ctrico. Se modela la operacio´n del
d´ıa en el mercado ele´ctrico en tiempo real por medio de un despacho econo´mico y
asignacio´n de unidades centralizado. Se realiza el prono´stico de potencia eo´lica para
estimar los requerimientos de reserva operativa dina´mica basada en el nivel de in-
certidumbre del prono´stico. A la vez, se representa la demanda responsiva del precio
como una fuente de despacho, donde el despacho an˜ade flexibilidad a la operacio´n
del sistema. Se aplica el me´todo en el caso de estudio del sistema de potencia de
Illinois, donde se encontro´ que el despacho de la demanda y el prono´stico de la po-
tencia eo´lica pueden contribuir eficientemente a la operacio´n del mercado ele´ctrico
con generacio´n eo´lica a gran escala. Introducen un modelo detallado del marco para
el ana´lisis de despacho de demanda (DD) y el prono´stico de potencia eo´lica (WPF)
con diferentes etapas de asignacio´n de unidades y despacho econo´mico en dos seg-
mentos del mercado ele´ctrico, demostrando como la DD puede ser combinadan con
probabilidad WPF y la reserva de operacio´n dina´mica que resuelve la incertidumbre
de la potencia eo´lica y las variaciones de costo efectivas de una manera confiable. [6]
Formula un modelo de optimizacio´n de despacho estoca´stico econo´mico-ambiental
integrado con generacio´n eo´lica a gran escala basado en las velocidades de los vien-
tos. Los objetivos de optimizacio´n son minimizar las emisiones de contaminacio´n y
el costo operacional. Propone el algoritmo de optimizacio´n multi-objetivo basado en
el no denominado clasificacio´n de evolucio´n diferencial para resolver este modelo.
Los resultados de la simulacio´n de un sistema de potencia a gran escala demuestran
la efectividad del me´todo propuesto y el impacto de la potencia eo´lica al despacho
o´ptimo del sistema de potencia para la reduccio´n de costos y emisiones ambientales.
[7] Aplica el me´todo de optimizacio´n de part´ıculas (PSO) para resolver el despacho
econo´mico incorporando parques eo´licos. El costo total depende de la velocidad del
viento en un periodo de tiempo espec´ıfico. Propone el me´todo PSO para desarrollar
el despacho econo´mico de generadores en sistemas de potencia. Realiza simulaciones
considerando generacio´n te´rmica y generacio´n te´rmica-eolica analizando el desem-
pen˜o de los parques eo´licos y minimiza el costo total de produccio´n. [8] Este art´ıculo
examina la aplicacio´n de almacenamiento y el escenario o´ptimo para el costo y la
integracio´n del viento para solucionar la sobretensio´n de energ´ıa en las l´ıneas de
transmisio´n. Una funcio´n de densidad probabil´ıstica o´ptima (PDFs) es desarrolla-
da usando dos puntos de estimacio´n que incorporan el sistema de almacenamiento
tambie´n como una carga variable o como una variable de generacio´n. Por medio del
me´todo de optimizacio´n de particulas (PSO) se ubican o´ptimamente los sistemas de
almacenamiento y del taman˜o adecuado minimizando la suma de operaciones y cos-
to en un periodo programado. El marco te´cnico de evaluacio´n es desarrollado para
forzar la eficiencia de la integracio´n del viento y evaluar la economı´a de la tecnolog´ıa
de almacenamiento y las alternativas convencionales de gas-carbo´n. El me´todo pro-
puesto es usado para llevar a cabo un ana´lisis de costo beneficio para el sistema de
prueba de la IEEE de 24 buses. [9] El problema de despacho econo´mico es minimizar
el costo de produccio´n de potencia ele´ctrica demandada por el sistema de potencia.
La penetracio´n de potencia eo´lica en los sistemas de potencia esta´ incrementando
mundialmente debido a las restricciones ambientales y el agotamiento de los com-
bustibles fo´siles. Sin embargo, la principal dificultad es la exactitud de la prediccio´n
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de potencia eo´lica que de otra manera podr´ıa lidear con la situacio´n en la red opera-
tiva. Para una operacio´n ma´s confiable y segura, los costos de reserva y penalizacio´n
deben ser considerados en una cuenta por la potencia de desbalance en el proceso de
evaluacio´n. Por medio del algoritmo de optimizacio´n tormenta cerebral (Brain storm
BSO) se resuelve el problema de despacho econo´mico de carga (ED) para un sistema
de generadores te´rmicos y eo´licos. El comportamiento aleatorio de la potencia eo´lica
es modelado usando la funcio´n Weibull. Incluye una funcio´n de costo que agrega al
despacho econo´mico cla´sico los factores como sobreestimacio´n y baja estimacio´n de
disponibilidad de potencia eo´lica debido a la potencia de desbalance. El algoritmo
propuesto es probado con seis funciones de prueba estandar para probar su eficacia.
Dos sistemas de prueba compuestos de cuatro y seis unidades integradas al parque
eo´lico de una capacidad comparable son estudiadas para determinar el costo de ope-
racio´n. [10] La operacio´n econo´mica o´ptima y eficiente y la planeacio´n de generacio´n
del sistema ele´ctrico de potencia han ocupado siempre una posicio´n importante en la
industria ele´ctrica. El principal problema de los sistemas de potencia es proporcio-
nar una alta calidad, una fuente de energ´ıa confiable al consumidor al menor costo
mientras opera para conocer los l´ımites y restricciones impuestas por las unidades
de generacio´n. Esto formula el problema de flujo de potencia o´ptimo para encontrar
la combinacio´n o´ptima de la potencia de salida de todas las unidades de generacio´n
que minimicen el costo total de produccio´n, mientras se satisfacen todas las restric-
ciones. En este art´ıculo se utilizan un ana´lisis del sistema de potencia a trave´s de una
caja de herramientas de Matlab para minimizar el costo de electricidad con flujos
de potencia o´ptimos para la red ele´ctrica sureste del estado de Kerela. El art´ıculo
concentra en las ganancias al incorporar un parque eo´lico en el sistema. Las pe´rdidas
tambie´n son reducidas con la aplicacio´n. [11] Con el ra´pido desarrollo de la potencia
de generacio´n eo´lica, la integracio´n de parques eo´licos ejercera´ una influencia en el
crecimiento de la operacio´n econo´mica del sistema de potencia. Este art´ıculo cons-
truye un modelo de flujos de potencia o´ptimos con parques eo´licos los cuales incluyen
un modelo estable de generacio´n eo´lica y la potencia rodante an˜adida causada por
la incertidumbre de la potencia de generacio´n eo´lica. A fin de hacer este modelo ma´s
rasonable, el costo de la potencia de generacio´n eo´lica se agrega a la funcio´n objetivo
y la generacio´n real de potencia eo´lica es manejada con una variable de control. Se
emplea una funcio´n cuadra´tica de penalizacio´n con una variable de penalizacio´n se
emplea para realizar una discretalizacio´n de las variables de control en un proceso
o´ptimo. Se utiliza el sistema de prueba de 118 nodos de la IEEE para analizar el
efecto de conectar los parques eo´licos y la reserva rodante demandada y el costo de




El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de despacho econo´mico y
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asignacio´n de unidades para conocer la potencia a la que deben operar los generadores
te´rmicos, considerando la integracio´n de energ´ıa eo´lica en el sistema ele´ctrico de
potencia, aplicar un me´todo para calcular los flujos ele´ctricos de potencia para los
sistemas de prueba de 9 nodos y 118 nodos de la IEEE, satisfaciendo los objetivos
de reduccio´n de costos de generacio´n de la energ´ıa ele´ctrica y las pe´rdidas pe´rdidas
en las l´ıneas de transmisio´n.
1.3.2. Objetivos espec´ıficos
1.Realizar revisio´n bibliogra´fica, con el propo´sito de identificar los me´todos de flu-
jos de potencia que incorporan energ´ıas renovables, para seleccionar el que se usara´
en el presente trabajo.
2. Implementar el algoritmo para obtener la potencia meca´nica de un generador
eo´lico considerando para´metros de su disen˜o y las condiciones climatolo´gicas de la
regio´n donde estara´ en servicio, a partir de los resultados del punto anterior. Se usara´
matblab.
3. Evaluar el algoritmo implementado, a partir del sistema de prueba de la IEEE de
9 nodos y el de 118 nodos, con el propo´sito de verificar la eficiencia del mismo.
4. Obtener la potencia meca´nica de la generacio´n eo´lica, considerando las velocidades
el viento y el disen˜o del aerogenerador, para obtener la funcio´n de densidad proba-
bil´ıstica.
5. Realizar un ana´lisis y comparacio´n de resultados.
6. Elaborar publicacio´n a ser enviada a revista indexada, con los resultados obtenidos
en el presente trabajo.
1.4. Alcances
Realizar un despacho econo´mico integrando generacio´n te´rmica y generacio´n dis-
tribuida, en este caso generacio´n eo´lica, aplicando los me´todos punto interior y
Newton-Raphson en los sistemas de prueba de 9 nodos y 118 nodos de la IEEE.
1. El presente trabajo busca integrar la potencia de generacio´n eo´lica al sistema
ele´ctrico de potencia, propone utilizar el me´todo Weibull para caracterizar la veloci-
dad del viento y estimar la potencia eo´lica que puede suministrar un parque eo´lico
aplicado a una regio´n espec´ıfica en determinada e´poca del an˜o.
2. Se desarrolla el despacho econo´mico y asignacio´n de unidades para encontrar el
costo mı´nimo de generacio´n de acuerdo a la funcio´n de costo de cada generador
te´rmico.
3. La potencia de generacio´n de cada unidad, resultado del despacho econo´mico se
utiliza en el me´todo Newton-Raphson para verificar si los flujos de potencia se en-
cuentran dentro de los l´ımites operativos de la red ele´ctrica aplicado en los sistemas
de prueba de 9 nodos y 118 nodos de la IEEE y calcular las pe´rdidas en las l´ıneas
de transmisio´n.
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1.5. Estructura de la tesis
La tesis esta formada por seis cap´ıtulos, a continuacio´n se muestra una breve
descripcio´n de cada uno: En el cap´ıtulo 1 se da una introduccio´n del problema, se
analiza el estado del arte, se definen los objetivos generales y espec´ıficos, y se detallan
los alcances y limitaciones del presente trabajo.
En el cap´ıtulo 2 se describen los algoritmos para obtener un despacho econo´mico
tomando en cuenta diferentes aspectos.
En el cap´ıtulo 3 se determina la funcio´n de densidad probabil´ıstica Weibull en funcio´n
de las velocidades del viento para una regio´n, tambie´n se obtiene la funcio´n Weibull
para un generador eo´lico. Se calcula la potencia meca´nica que puede entregar un
generador eo´lico en funcio´n de sus caracter´ısticas de disen˜o, y la potencia meca´nica
de salida del mismo cuando es instalado en una regio´n en funcio´n de la densidad
probalil´ıstica Weibull en un periodo de tiempo determinado.
En el cap´ıtulo 4 se describe el me´todo general Newton-Rapson para resolver un sis-
tema de ecuaciones no lineales. Posteriormente se detalla el me´todo Newton-Rapson
aplicado a los sistemas ele´ctricos de potencia, las ecuaciones de potencia activa y
reactiva se expresan en coordenadas rectangulares, se formula la matriz jacobiana y
el vector gradiente. Se expresan las ecuaciones de pe´rdidas en las l´ıneas de transmi-
sio´n.
En el cap´ıtulo 5 se presentan los resultados obtenidos al aplicar el despacho econo´mi-
co incluyendo unidades de generacio´n te´rmicas y eo´licas en los sistemas de prueba de
9 nodos y 118 nodos de la IEEE y los resultados de los flujos de potencia obtenidos
en el programa desarrollado en Matlab.
En el cap´ıtulo 6 se desarrollan las conclusiones del presente trabajo, se describe el
trabajo futuro y las recomendaciones.
El ape´ndice A contiene las tablas de datos de los generadores, las l´ıneas de transmi-
sio´n y los buses del sistema de prueba de 9 nodos.
En el ape´ndice B se presentan los datos de los elementos que conforman el sistema




Un estudio de despacho econo´mico se realiza con el objetivo de calcular la potencia
que debe suministrar cada generador que compone el sistemas ele´ctricos de potencia
considerando las funciones de costo, y las restricciones operativas que se consideren
en su formulacio´n. Los autores en [2], [12], [13], [14] han realizado aportaciones hacia
este tema de estudio. En el presente cap´ıtulo se describen tres modelos matema´ticos
para desarrollar un despacho econo´mico.
En el cap´ıtulo 2.2 se describe el despacho econo´mico de optimizacio´n de para´metros
de igualdad estos para´metros representan las funciones que son equivalentes a cero.
Aplicado en el sistema ele´ctrico de potencia, los para´metros de igualdad son las
funciones donde la suma de las potencias que suministran las unidades de generacio´n
del SEP menos la demanda y las pe´rdidas en los enlaces debe ser equivalente a cero.
La funcio´n de costo es representada en una ecuacio´n de Lagrange, y puede resolverse
por el me´todo del gradiente, iniciando con un valor estimado de lambda.
En el cap´ıtulo 2.3 se describe el despacho econo´mico optimizando los para´metros con
restricciones de desigualdad, estas son las restricciones operativas de cada unidad, es
decir los l´ımites ma´ximos y mı´nimos seguridad de las unidades de generacio´n, tambie´n
se consideran las funciones de costos y las restricciones de igualdad, con el objetivo
de reducir los costos de generacio´n por medio de multiplicadores de Lagrange. Las
ecuaciones de despacho econo´mico son va´lidas para un periodo de tiempo dado,
dentro de los cuales la potencia de salida del generador, las cargas, y las pe´rdidas
del sistema son consideradas constantes.
En el cap´ıtulo 2.4
2.2. Optimizacio´n de para´metros de igualdad
Este tipo de estudio surge cuando hay funciones dependientes entre los para´me-
tros que se han elegido. El problema es minimizar la funcio´n de costo
f (x1, x2, ..., xn) (2.1)
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sujeto a las restricciones de igualdad
g (x1, x2, ..., xn) = 0 i = 1, 2, ..., k (2.2)
Este problema puede ser resuelto por el me´todo de multiplicadores de Lagrange.
Esta proporciona un argumento de la funcio´n de costo introduciendo k vectores λ de
cantidades indeterminadas. La funcio´n de costo sin restricciones se representa de la
siguiente forma




















= gi = 0 (2.5)
Esta es una ecuacio´n no lineal en te´rminos de λ y puede ser resuelta por el me´todo
Newton-Raphson. Este me´todo es una aproximacio´n sucesiva basado en una estima-






λ(k+1) = λk +∆λk (2.7)
Iniciando con un valor estimado de λ, se encuentra un nuevo valor en la direccio´n
de descenso ma´s aguda (gradiente negativo). El proceso se repite en la direccio´n de
gradiente negativo hasta que ∆f (λ) es menor que el valor especificado. Este algorit-
mo es conocido como el me´todo gradiente. El problema de despacho econo´mico ma´s
simple es el caso cuando las pe´rdidas en las l´ıneas de transmisio´n no son considera-
das. Esto es, el modelo del problema no considera la configuracio´n del sistema y las
impedancias de las l´ıneas. En esencia, el modelo asume que el sistema es solamente
un bus con todos los generadores y las cargas conectadas a ellos como lo muestra la
siguiente figura:
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Figura 2.1: Representacio´n del sistema ele´ctrico de potencia
Desde que las pe´rdidas de transmisio´n son despreciadas, la demanda total PD es
la suma de todos los generadores. Una funcio´n de costo Ci se asume conocida para
cada planta. El problema es encontrar la potencia de generacio´n real de cada planta,








αi + βiPi + γiP
2
i (2.9)
sujeto a la restriccio´n
ng∑
i=1
Pi = PD (2.10)
donde Ct es el costo total de produccio´n, Ci es el costo de produccio´n para la planta
i, Pi es la generacio´n de la planta i, PD es la demanda total de carga, y ng es el
numero total de plantas de generacio´n. Se estructura la funcio´n objetivo por medio
de un multiplicador de Lagrange








El mı´nimo de esta funcio´n sin restricciones se encuentra en el punto donde las deri-
vadas parciales de la funcio´n de las variables es cero.
∂L
∂Pi




La primera condicio´n, dada por la ecuacio´n anterior, resulta
∂Ct
∂Pi
+ λ (0− 1) = 0 (2.14)
desde








y de esta manera la condicio´n para un despacho o´ptimo es
dCt
dPi
= λ i = 1, ..., ng (2.17)
βi + 2γiPi = λ (2.18)
la segunda condicio´n dada anteriormente resulta en
ng∑
i=1
Pi = PD (2.19)
La ecuacio´n anterior es precisamente una ecuacio´n de igualdad que debio´ ser consi-
derada. En resumen, cuando las pe´rdidas son descartadas, para la mejor operacio´n
econo´mica, todas las plantas deber´ıan operar al mismo costo incremental de produc-
cio´n mientras se satisface las ecuaciones de igualdad. A fin de encontrar la solucio´n,





las relaciones dadas en la ecuacio´n anterior son conocidas como ecuaciones de coor-


















La solucio´n para el despacho econo´mico despreciando pe´rdidas se encuentra anal´ıti-
camente. Sin embargo, cuando las pe´rdidas son consideradas, resultan ecuaciones no
lineales y deben ser resueltas iterativamente. En una te´cnica de bu´squeda iterativa,
se inicia con dos valores de λ, el mejor valor de λ se obtiene por extrapolacio´n, y
el proceso es continuo hasta que ∆Pi esta dentro de una exactitud espec´ıfica. Una
solucio´n ra´pida se obtiene por el me´todo del gradiente.
f (λ) = PD (2.23)
Expandiendo el lado izquierdo de las series de Taylor en un punto de operacio´n λk,


























λ(k+1) = λ(k) +∆λ(k) (2.28)
donde






El proceso es continuo hasta que ∆P k
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2.3. Optimizacio´n de para´metros con restricciones
de desigualdad
Los problemas de optimizacio´n contienen restricciones de desigualdad como tam-
bie´n restricciones de igualdad. El problema es minimizar la funcio´n de costo
f (x1, x2, ..., xn) (2.30)
Sujeto a las resticciones de igualdad
g (x1, x2, ..., xn) = 0 i = 1, 2, ..., k (2.31)
y las restricciones de desigualdad
uj (x1, x2, ..., xn) ≤ 0 i = 1, 2, ...,m (2.32)
El multiplicador de Lagrange se extiende a incluir las restricciones de desigualdad
al introducir m vectores µ de cantidades indeterminadas. Por lo tanto la funcio´n de
costo se expresa







Para encontrar el mı´nimo local de L se requieren las siguientes condiciones
∂L
∂xi
= 0 i = 1, ..., n (2.34)
∂L
∂λi
= gi i = 1, ..., k (2.35)
∂L
∂µi
≤ uj j = 1, ...,m (2.36)
µjuj = 0 y µj > 0 j = 1, ...,m (2.37)
la ec. 2.35 es la ecuacio´n de restriccio´n original. Suponer que (x̂1, x̂2...x̂n) es rela-
tivamente mı´nima. Las restricciones de desigualdad en 2.36 esta´n inactivas si las
restricciones de desigualdad se mantienen (x̂1, x̂2...x̂n) y µj = 0. De otra manera,
cuando las condiciones se cumplen estrictamente, la restriccio´n esta´ activa en este
punto si las restricciones µjuj (x̂1, x̂2...x̂n) = 0 y µj > 0. Esto es conocido como las
condiciones Kuhn-Tucker.
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2.4. Modelo de despacho econo´mico incluyendo el
sistema de conversio´n de energ´ıa eo´lica
Del punto de vista de operacio´n del sistema el problema de despacho econo´mico
puede tomar diferentes formas, dependiendo de la extensio´n del duen˜o del sistema,
por el operador del sistema de los generadores convencionales y eo´licos. Si los genera-
dores eo´licos pertenecen al operador del sistema que esta´ desarrollando el despacho
econo´mico, hay un pequen˜o costo asociado con los generadores eo´licos. Este cos-
to incremental forma la base de despacho econo´mico, el operador del sistema debe
aprovechar toda la energ´ıa eo´lica disponible. Por otro lado, debido a la incertidumbre
en la disponibilidad de potencia eo´lica en cualquier tiempo en el futuro, au´n si los
duen˜os de operacio´n del sistema poseen los generadores eo´licos, el modelos de des-
pacho econo´mico au´n proporcionara´ una revisio´n en la programacio´n de la potencia
eo´lica, y esta es la razo´n porque algu´n factor en el modelo debe considerar la reserva
necesaria en el caso que la potencia eo´lica programada no este´ disponible. En esta
tesis se usan funciones probabil´ısticas para caracterizar los perfiles del viento, y un
factor adicional para sobreestimacio´n de la potencia eo´lica disponible. Se considera
la carga y las pe´rdidas (L) del sistema. En la forma ma´s general, el operador del
sistema tendra´ la seguridad de los generadores convencionales y la seguridad de los
generadores eo´licos disponibles. Debido a la incertidumbre de la energ´ıa eo´lica dis-
ponible en cualquier periodo de tiempo, se incluyen en el modelo factores para la
sobreestimacio´n o escasez del viento. El factor para la baja estimacio´n, si una cierta
cantidad de potencia eo´lica es programada y la potencia no esta´ disponible en un
tiempo espec´ıfico, la potencia debe ser comprada de una fuente de generacio´n alter-
na o las cargas deben ser liberadas. En el caso de penalizacio´n por sobreestimacio´n,
si la potencia eo´lica disponible es mayor de la que es programada, esa energ´ıa se
desperdicia, esta es la razo´n por la que el operador del sistema debe pagar el costo
de la potencia eo´lica producida por la pe´rdida de capacidad disponible. El exceso
de energ´ıa es usualmente vendido para utilidades adyacentes, o para el re-despacho
y control de ganancia automa´tico (Automatic Gain Control AGC), por correspon-
diente, la salida de generadores convencionales es reducida. Solamente si no se puede
almacenar, entonces resistencias de carga deben ser conectadas para perder el exceso
de energ´ıa. Estas pra´cticas pueden ser modeladas por una funcio´n de costo de pena-
lizacio´n por sobreestimacio´n. El modelo es va´lido para cualquier despacho econo´mico






























pi,min ≤ pi ≤ pi,max (2.39)
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wi = L (2.41)
donde:
M Nu´mero de generadores convencionales
N Nu´mero de generadores eo´licos
pi potencia de los i generadores convencionales
wi potencia eo´lica programada de los i generadores eo´licos;
Wi,av potencia eo´lica disponible de los i generadores eo´licos. Esta es una variable
aleatoria, dentro de un rango de 0 ≤ wi ≤ wr,i y las probabilidades var´ıan con la
funcio´n de densidad probabil´ıstica, en este documento se considera la funcio´n de
densidad probabil´ıstica Weibull para las variaciones de los vientos;
wr,i potencia eo´lica nominal de los i generadores eo´licos;
Ci funcio´n de costo para los i generadores convencionales;
Cw,i funcio´n de costo para los i generadores eo´licos. Este factor tomara t´ıpicamente
la forma de un pago al operador del parque eo´lico por la potencia eo´lica generada
actualmente usada;
Cp,w,i funcio´n de costo de penalizacio´n por no usar toda la potencia disponible del
generador eo´lico;
Cr,w,i funcio´n de costo de la energ´ıa en reserva requerida, relacionada a la incertidum-
bre de la potencia eo´lica. Este es efectivamente, un costo de penalizacio´n asociado
con la baja estimacio´n de la potencia eo´lica disponible;
L carga del sistema y pe´rdidas.
Analizando la funcio´n objetivo (1), el primer te´rmino es la tradicional suma de los
costos de combustible de los generadores convencionales. El segundo te´rmino es el
costo directo de la potencia derivada de los generadores eo´licos. La existencia y ta-
man˜o de este te´rmino dependera´ del propietario de los generadores eo´licos. Si los
generadores pertenecen al operador del sistema, este te´rmino puede no ser tomado
en cuenta si solo se considera el costo incremental de combustible, el cual es cero para
el viento, sin embargo si el operador del sistema esta´ pagando por el parque eo´lico al
propietario del parque eo´lico, el costo directo debe ser involucrado. El tercer te´rmino,
el cual sera´ explicado ma´s a detalle, considera el no utilizar toda la energ´ıa eo´lica
disponible. Finalmente, el cuarto te´rmino en la funcio´n objetivo considera el precio
que debe ser pagado por una baja estimacio´n de la potencia eo´lica. Sin considerar el
propietario de los parques eo´licos, el modelo de despacho econo´mico debe considerar
la posibilidad de necesitar la reserva si la potencia eo´lica disponible es inadecuada
para suplir la cantidad de potencia eo´lica programada en un periodo dado. Para los
generadores convencionales, una funcio´n cuadra´tica de costo sera´ asumida, la cual es








p2i + bipi + ci (2.42)
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Donde ai, bi, ci son los coeficientes de costo para las fuentes de energ´ıa convenciona-
les, las cuales son encontradas con las cuervas de costo de los generadores y dependen
de un tipo particular de combustible. En el caso donde el sistema de conversio´n de
energ´ıa eo´lica es propiedad del operador del sistema, esta funcio´n puede no existir
debido a que la potencia generada no requiere combustible, a menos que el operador
quiera asignar un costo de recuperacio´n de inversio´n inicial por el sistema de con-
versio´n de energ´ıa eo´lica a menos que el operador del sistema quiera asignarlo como
mantenimiento y costo de reanudacio´n. La salida del generador eo´lico esta´ restringi-
do por un l´ımite superior e inferior, considerado por el operador del sistema, basado
en los acuerdos de un sistema de operacio´n o´ptimo. Por simplicidad esto puede ser
considerado proporcional a la potencia eo´lica programada o rechazado totalmente.







donde di es el coeficiente de costo directo para cada i-e´simo generador eo´lico.
Se asume que el costo de penalizacio´n por no usar toda la potencia eo´lica disponible
sera´ linealmente relacionado a la diferencia entre la potencia eo´lica disponible de
potencia eo´lica y la potencia eo´lica actual usada. La funcio´n de costo de penalizacio´n




























funcio´n de densidad probabil´ıstica del sistema de conversio´n de energ´ıa eo´lica
Si los generadores eo´licos son pertenecen al propietario del sistema de operacio´n, el
costo de penalizacio´n puede ser nulo. Los costos por los requerimientos de reserva
son similares al costo de penalizacio´n, el cual se representa por la integral sobre la
funcio´n de densidad probabil´ıstica, excepto que, en este caso, es el costo debido a la





















donde kr,i es el coeficiente de costo de reserva para cada i-e´simo generador eo´lico.
Se asume que la diferencia entre la potencia eo´lica disponible y la potencia eo´lica
programada, multiplicada por la potencia de salida de la funcio´n probabil´ıstica esta
linealmente relacionada con el costo de la reserva. Para obtener el valor nume´rico
de la reserva y costos de penalizacio´n, es necesario encontrar la funcio´n de densidad
probabil´ıstica para la potencia eo´lica de salida. Considerando que la velocidad del
viento es desconocida para cualquier tiempo futuro, es necesario caracterizar el viento
para obtener resultados cuantitativos.
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2.5. Asignacio´n de unidades
Las variaciones de carga se presentan durante el d´ıa y la noche, d´ıas festivos y fin
de semana de acuerdo a la actividad humana. Incrementar la potencia de generacio´n
puede implicar el incremento del costo de la energ´ıa. Al disminuir la carga apagar
las unidades es una opcio´n, sin embargo, debe considerarse el costo que representa
encender nuevamente una unidad y el tiempo que tarda en arrancar.
El me´todo de asignacio´n de unidades resuelve este problema y contiene lo siguiente:
1. Establecer un patro´n de carga para diversos periodos.
2. La cantidad de generadores N para la asignacio´n y despacho.
3. Los niveles de carga M y los l´ımites de operacio´n de las N unidades son tales que
cualquier unidad puede suministrar las cargas individuales y que cualquier combina-
cio´n de unidades puede suministrar la carga.
La asignacio´n de unidades por el me´todo de lista de prioridades consiste en crear
un listado de las unidades que operara´n de acuerdo al nivel de carga, la asignacio´n
o´ptima consiste en dar mayor prioridad de operacio´n a las unidades de menor costo
de combustible, las cuales deben operar cerca de los l´ımites de eficiencia.
Las posibles combinaciones de las unidades de generacio´n considerando las variacio-
nes de carga en un rango se realizan en una tabla, por ejemplo para la variacio´n de
carga en un rango de 550 MW a 1200 MW se realiza una asignacio´n de unidades,
ver tabla 2.1, tomando en cuenta los l´ımites operativos.
Para construir la lista de prioridades, primero se debe calcular el costo promedio de
generacio´n de cada unidad y ordenar la lista dando mayor prioridad a las unidades
de menor costo. Posteriormente se asigna un porcentaje de potencia rodante a cada
unidad, y calcular la potencia ma´xima que suministrara´ la carga. La reserva rodante
es el te´rmino utilizado para describir la capacidad total de generacio´n disponible de
todas las unidades sincronizadas en el sistema, menos la carga presente y las pe´rdi-
das que son alimentadas. La reserva rodante debe ser considerada en caso de perder
una o ma´s unidades de generacio´n, debe haber una amplia reserva por las unidades
para satisfacer la demanda y evitar un problema por baja frecuencia. La reserva
debe ser suministrada en a´reas cercanas a la carga para evitar limitaciones en el sis-
tema de transmisio´n y para permitir correr como islas a diferentes partes del sistema.
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Tabla 2.1: Combinacio´n de unidades
Carga (MW) Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad n
1250 Dentro Dentro Dentro Dentro
1150 Dentro Dentro Dentro Dentro
1100 Dentro Dentro Dentro Dentro
1050 Dentro Dentro Dentro Dentro
1000 Dentro Dentro Dentro Fuera
950 Dentro Dentro Dentro Fuera
900 Dentro Dentro Fuera Fuera
850 Dentro Dentro Fuera Fuera
800 Dentro Dentro Fuera Fuera
750 Dentro Dentro Fuera Fuera
700 Dentro Dentro Fuera Fuera
650 Dentro Dentro Fuera Fuera
600 Dentro Fuera Fuera Fuera
550 Dentro Fuera Fuera Fuera
Cuando la carga disminuye, determinar cual unidad se apagara´, o disminuira´ su
potencia de generacio´n y determinar la cantidad de horas donde la carga es baja y
asumir que la carga se incrementara´ pocas horas despue´s. Las unidades generadoras
encendidas deben ser suficientes para satisfacer la carga.
Cap´ıtulo 3
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3.1. Introduccio´n
La inclusio´n de los parques eo´licos en el sistema ele´ctrico de potencia ha cau-
sado controversia debido a que es una fuente de energ´ıa dispersa. La potencia de
generacio´n de un parque eo´lico depende de las velocidades de los vientos y de los
para´metros de disen˜o del aerogenerador en determinado periodo de tiempo, su ren-
tabilidad depende de estos factores primordialmente. Los autores en [2], [9], [15] y
[16] han realizado investigaciones referente a este tema. Las energ´ıas renovables son
fuentes de energ´ıa muy atractivas para la industria ele´ctrica debido a que la mate-
ria prima utilizada son los recursos naturales, y no tienen costo. La generacio´n de
energ´ıa eo´lica depende de la velocidad del viento principalmente. La ubicacio´n de un
parque eo´lico es estrate´gico para asegurar la rentabilidad de generacio´n por este tipo
de energ´ıa. En el presente cap´ıtulo se muestran las ecuaciones que caracterizan las
velocidades de los vientos, las cuales pueden ser aplicadas para cualquier regio´n.
Antes de instalar un parque eo´lico se debe realizar un estudio estad´ıstico, que in-
volucra el comportamiento del viento en los an˜os anteriores, realizando un estudio
espec´ıfico para cada estacio´n del an˜o, aplicando estos datos en la funcio´n de densidad
probabil´ıstica Weibull, obteniendo las velocidades de los vientos predominantes en
cada estacio´n del an˜o, posteriormente se define la ecuacio´n para conocer la poten-
cia estimada que generara´ el parque eo´lico, la cual es fundamental conocer antes de
realizar la inversio´n de instalacio´n del mismo. Sin embargo, la naturaleza no puede
controlarse, por lo tanto se requiere de una fuente de energ´ıa estable capaz de sumi-
nistrar energ´ıa ele´ctrica en funcio´n de la carga instalada. Debido a la incertidumbre
de la generacio´n eo´lica, se proponen los costos de esta energ´ıa, ocacionados por no
satisfacer la demanda de acuerdo a la potencia eo´lica estimada.
3.2. Caracterizacio´n de la velocidad del viento
El movimiento del aire es originado por el calentamiento desigual de la superficie
terrestre, donde se presentan zonas de mayor o menor presio´n, y el flujo del aire se
desplaza de las altas a las bajas presiones [15]. Las corrientes de aire dominantes se
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Figura 3.1: Vientos dominantes
generan cuando existe un alta presio´n a una baja presio´n y se denominan vientos
alisos, su incremento depende de las condiciones geogra´ficas, son predominantes en las
zonas montan˜osas, ver figura 3.1 Los vientos que se generan a una latitud aproximada
de 30 grados, el aire ecuatorial asciende y se desv´ıa hacia los polos disminuyendo su
temperatura a medida que avanza y desciende a la tierra, parte de esta corriente
retorna hacia la zona de baja presio´n mientras que el resto sigue su camino hacia el
polo, pero al nivel del suelo. Existen c´ırculos de presio´n intermedia, el primero de alta
presio´n a una latitud aproximada de 30 grados y el segundo de baja presio´n a una
latitud aproximada de 60 grados. Para encontrar los sitios con mejores condiciones
locales, se recomienda analizar las condiciones orogra´ficas del entorno, considerando
que los vientos alisos aumentan localmente en pasos de montan˜a debido que al chocar
con un obsta´culo se ven obligados a subir sobre e´ste. Las caracter´ısticas var´ıan de
acuerdo a la situacio´n geogra´fica de los pa´ıses en que se manifiestan. Para realizar
una estimacio´n de las velocidades de los vientos en una regio´n se recomienda tomar
las mediciones con la ayuda de anemo´metros, tomando como referencia una altura de
30 a 100 m por encima del terreno. Para zonas poco ventosas, puede estimarse que la
velocidad oscila de 4 a 6 m/s equivalente de 15 a 22 km/h. En la tabla 3.1 de Beaufort
se muestra la velocidad-efecto del viento utilizada por marinos y meteoro´logos:
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Tabla 3.1: Escala de Beaufort
Beaufort Velocidad (km/h) Efectos
0 1.6 El humo asciende en forma vertical
1 1.6-4.8 El humo ondula.
La superficie del mar se riza.
2 6.4-11.2 Perceptible en la cara.
Sobre el mar se forman pequen˜as olas que no rompen.
3 12.8-19.3 Se mueven las hojas de los a´rboles.
4 20.9-28.9 El polvo y los papeles se levantan.
5 30.5-38.6 Se forman olas moderadas.
6 40.2-50 El viento silba.
7 51.5-61.1 Los a´rboles se mueven ligeramente.
Caminar es dif´ıcil.
Las olas rompen y forman espuma.
8 62.7-74 Se rompen las ramas de los a´rboles.
Olas grandes.
9 75.6-86.9 Levanta los techos de las casas.
10 88-101 Arranca los a´rboles de ra´ız.
11 103-115.8 Dan˜os generalizados en edificaciones.
Mar cubierto de espuma.
Dif´ıcil visibilidad.
12 117.5-132 Destruccio´n generalizada.
La caracterizacio´n de la velocidad del viento depende de realizar las mediciones
adecuadas de las velocidades de los vientos. Para parques eo´licos se recomienda
realizar las mediciones a la altura del centro del rotor del aerogenerador y monitorear
la velocidad y direccio´n del viento en un rango de 10 a 40 metros de altura con el
objetivo de asegurar redundancia en las mediciones. Las distribuciones estad´ısticas de
los vientos muestran un patro´n t´ıpico, por lo cual se ha determinado que la velocidad










P (v ′ ≤ v) probabilidad de ocurrencia de una cierta velocidad del viento menor a un
l´ımite de velocidad
v Velocidad del viento (m/s)
k Factor de forma de una regio´n (adimensional)
c Factor de escala en una regio´n dada (m/s)
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, 0 < v <∞ (3.2)
El factor de forma k se obtiene usando la media de la velocidad del viento v y la






Se ha observado una correspondencia de valores de k; en rangos de valores para ca-
racter´ısticas del viento en superficie:
0.8< k <1.0 Flujo turbulento tipo brisa (terral o marinada) se observa un patro´n
diario marcado y es viento local.
1.0< k <1.6 Flujo ligeramente turbulento, tipo valle-montan˜a y se observa un patro´n
diario.
1.6< k <2.0 Flujos poco turbulentos pueden ser tipo brisa, o valle-montan˜a influen-
ciados por vientos de altura.
2.0< k <2.5 Vientos no turbulentos o intensos, se observan en mesetas donde exis-
te buena exposicio´n del viento, son regularmente vientos de altura y no se observa
ningu´n patro´n diario
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Figura 3.2: Condiciones del viento alrededor del aspa en movimiento
3.3. Sistema de conversio´n de energ´ıa eo´lica y fun-
cio´n de densidad probabil´ıstica
No es posible extraer totalmente la energ´ıa cine´tica contenida en el viento, la
velocidad del viento es reducida solamente por la turbina eo´lica, de este modo extrae
una fraccio´n de la energ´ıa del viento, esta fraccio´n se denomina coeficiente de efi-
ciencia de potencia Cp de la turbina eo´lica. Se puede demostrar que el l´ımite suprior
esta´tico de Cp es 16/27 aproximadamente 0.593, esto quiere decir, que teo´ricamente
es posible extraer el 59% de la energ´ıa cine´tica del viento y se conoce como el l´ımite
de Betz. Las turbinas eo´licas modernas de tres aspas tienen un valor o´ptimo de Cp
en el rango de 0.52-0.55 medidos en el eje de la turbina. En algunos casos, Cp se
especifica con respecto a la posicio´n ele´ctrica en las terminales del generador y no
respecto a la potencia meca´nica en el eje de la turbina; las pe´rdidas en la caja de
velocidades y en el generador se deducen a partir del valor de Cp. Cuando se espe-
cifica de esta manera, las turbinas ele´ctricas modernas de tres aspas tienen un valor
o´ptimo de Cp en el rango de 0.46-0.48. El par TMEC puede obtenerse a partir de la





La potencia meca´nica extra´ıda del viento depende de la velocidad rotacional de la
turbina, de la velocidad del viento y el a´ngulo de aspas β. La extraccio´n de energ´ıa
depende del a´ngulo de incidencia Ψ determinado por la velocidad del viento entrante






Cuando λ se encuentra en el rango de 8 a 9 se incrementa el coeficiente de eficiencia
de potencia meca´nica o ele´ctrica Cp, lo que conlleva que el a´ngulo entre la veloci-
dad relativa del viento y el plano del rotor formen un a´ngulo agudo. El a´ngulo de
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Figura 3.3: Coeficiente de eficiencia de potencia, para un a´ngulo de aspas fijo como
funcio´n de la relacio´n de velocidad de punta












El a´ngulo de incidencia Ψ se define en la punta de las aspas. El a´ngulo local variara´
en funcio´n de la longitud de la aspa, desde el eje (r = 0) a la punta del aspa
(r = R), por consecuencia, la posicio´n del aspa define el valor local de Ψ. Por medio
de servomecanismos es posible ajustar el a´ngulo de inclinacio´n β de toda la aspa.
Cuando gira el aspa, cambia por consecuencia el a´ngulo de ataque α entre la aspa y
la velocidad relativa del viento. Las fuerzas del viento relativo que actu´an sobre la
aspa, y la extraccio´n de energ´ıa, dependen del a´ngulo de ataque α entre el rotor en
movimiento y la velocidad del viento, por lo tanto Cp puede ser expresado en funcio´n
de λ y β, los valores de Cp, λ y β esta´n normalizados y pueden ser comparados sin
influir el taman˜o de la turbina eo´lica. Considerando una velocidad constante del
viento, la relacio´n de velocidad de punta λ var´ıa proporcionalmente con la velocidad
rotacional de la turbina eo´lica. Por lo tanto, es posible conocer la curva Cp−λ para
una turbina eo´lica espec´ıfica, con un rotor de radio R. Esta curva se puede obtener
para diferentes velocidades del viento, ver figura 3.4.
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Figura 3.4: Curvas de potencia meca´nica para varias velocidades del viento para
turbinas eo´licas de velocidad variable






Para velocidades altas de viento, la potencia meca´nica se mantendra´ en el valor
nominal de la turbina eo´lica de velocidad variable, teniendo control de inclinacio´n de
sus aspas. La relacio´n entre la velocidad del viento y la potencia meca´nica extra´ıda
del viento esta´ dada por:
Pm =

0, Vw < Vcut−inoVw > Vcut−off
0,5ρAwtCpV
3
w , Vcut−in < Vw ≤ Vrated
wrated, Vrated < Vw < Vcut−off
(3.13)
ρ densidad del aire (kg/m3)
Cp coeficiente de eficiencia de potencia
Awt a´rea cubierta por el rotor de la turbina eo´lica
Vw velocidad del viento
Vcut−in velocidad inicial del aerogenerador
Vcut−off velocidad final del aerogenerador
Vrated velocidad del viento la cual la potencia meca´nica de salida estara´ a la potencia
nominal del generador eo´lico
Energ´ıa eo´lica programada:




wrated potencia eo´lica nominal





funcio´n de densidad probabil´ıstica
La potencia de generacio´n eo´lica no representa costos por materia prima, sin em-
bargo, se asocia un costo cuando no se aprovecha la energ´ıa suministrada por los
vientos, es decir, cuando la potencia estimada es menor a la potencia que esta´ sumi-
nistrando el parque eo´lico, debido a que la energ´ıa en exceso puede saturar las l´ıneas
de transmisio´n. Tambie´n se presenta el caso cuando la energ´ıa programada es mayor
a la energ´ıa suministrada por el parque eo´lico, por lo cual se requiere alimentar la
carga por medio de reserva rodante suministrada por una o diversas unidades de




kp ∗ (wsch − wactual), wsch > wactual
kp ∗ (wactual − wsch), wsch < wactual
0, wsch = wactual
(3.15)
CT costo total del parque eo´lico




Flujos de potencia o´ptimos
considerando unidades de
generacio´n te´rmicas y eo´licas
4.1. Introduccio´n
Un sistema ele´ctrico de potencia debe ser eficiente, confiable y econo´mico, se
debe considerar que la demanda de potencia activa y reactiva esta´ cambiando cons-
tantemente provocando que los niveles de tensio´n se encuentren cerca de los l´ımites
operativos incluso violando las condiciones operativas de los equipos. Para reparar
las condiciones de operacio´n inaceptables, se requieren operadores de sistemas de
potencia para controlar continuamente la produccio´n y los flujos de potencia de la
red ele´ctrica en todos los niveles (generacio´n, transmisio´n y distribucio´n), ajustando
las variables de control como la potencia de generacio´n, los cambiadores de taps, los
compensadores de a´ngulos de fase, la suceptancia de los capacitores y reactores, etc.
Controlar los niveles de tensio´n dentro de los l´ımites operativos del sistema ele´ctri-
co de potencia es una tarea compleja debido a que esta´ compuesto por diferentes
fuentes de generacio´n, como son las plantas termoele´ctricas, parques eo´licos, plantas
hidroele´ctricas, etc., para satisfacer la demanda total del sistema.
Debido a que los parques eo´licos son fuentes de generacio´n dispersa, mantener los
niveles de tensio´n dentro de los l´ımites operativos se vuelve una tarea ma´s compleja.
Un estudio de flujos de potencia o´ptimos propone la potencia que debe suministrar
cada unidad de generacio´n para abastecer la demanda minimizando el costo de ge-
neracio´n y operar dentro de los l´ımites de tensio´n establecidos, los autores [8],[4],
[17], [18], [19], [20], [21], [22], [23] proponen el me´todo punto interior para resolver
el problema de flujos de potencia o´ptimos.
En el presente trabajo se proponen dos alternativas para solucionar esta pro-
blema´tica:
40
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1. Por medio de flujos de potencia o´ptimos, el me´todo utilizado es punto interior,
se desarrollo´ una herramienta computacional que emplea te´cnicas de optimizacio´n la
cual permite conocer la potencia que debe suministrar cada generador para satisfacer
la carga, cumplir con los l´ımites operativos y minimizar el costo de produccio´n de
energ´ıa.
2. Se propone realizar una asignacio´n de unidades para obtener la potencia que
debe suministrar cada unidad de generacio´n te´rmica, una vez definida la potencia de
generacio´n se realiza un estudio de flujos de potencia por el me´todo de Newton con
la finalidad de verificar que el sistema opera dentro de los l´ımites de seguridad.
En el presente cap´ıtulo se describe el me´todo Newton-Raphson aplicado a sistemas
ele´ctricos de potencia, se expresan las ecuaciones que representan las pe´rdidas de
energ´ıa en los enlaces del sistema ele´ctrico, tambie´n se explica el me´todo Punto
Interior. La formulacio´n de estos me´todos se realizan en coordenadas rectangulares.
4.2. Me´todo Newton-Raphson
El me´todo Newton-Raphson es utilizado para resolver ecuaciones algebraicas si-
multa´neas no lineales, este me´todo utiliza las series de expansio´n de Taylor basado
en un estimador inicial. Para la solucio´n de la ecuacio´n:
fx = c (4.1)
Si x(0) es un valor estimado inicial de la solucio´n, y ∆x(0) es una pequen˜a desviacio´n

























+ ... = c (4.3)
Asumiendo que el error ∆x(0) es muy pequen˜o, los te´rminos de alto orden pueden








∆c(0) = c− f (x(0)) (4.5)
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Agregando ∆x(0) al estimador inicial, la segunda aproximacio´n resultar´ıa:











x(k+1) = x(k) +∆x(k) (4.9)
Puede ser reordenado como:
∆c(k) = j(k)∆x(k) (4.10)






La relacio´n en la ecuacio´n 4.10 demuestra que la ecuacio´n no lineal f
(
x
)− c = 0 es
aproximada a la tangente de la l´ınea sobre la curva xk. Sin embargo una ecuacio´n
lineal se obtiene en te´rminos de pequen˜os cambios en la variable. La interseccio´n de





4.2.1. Descripcio´n del me´todo de Newton-Raphson aplicado
a sistemas ele´ctricos de potencia
Los flujos de potencia, tambie´n conocidos como flujos de carga se utilizan en
la planeacio´n, operacio´n e intercambio de energ´ıa en una red ele´ctrica, incluyendo
estudios de estabilidad. Para un sistema de potencia balanceado se realiza una re-
presentacio´n monofa´sica para calcular los flujos de potencia y las tensiones nodales
de la red, cada bus tiene cuatro caracter´ısticas las cuales son la potencia activa,
potencia reactiva, la magnitud del potencial y el a´ngulo de fase. Para el estudio de
flujos de carga, se selecciona un bus, el cual es llamado nodo compensador, este nodo
es tomado como referencia, se especifica la magnitud de potencial y el a´ngulo de
fase, este nodo suministra la potencia activa y reactiva que se pierde en las l´ıneas de
transmisio´n, las cuales se calculan al final del estudio, es decir, cuando se conocen
las tensiones nodales. En un sistema de potencia se denominan los nodos de volta-
je controlado y nodos de carga. Los nodos de voltaje controlado tambie´n llamados
nodos PV, son los nodos de generacio´n, en estos nodos se conoce la potencia activa
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y la magnitud del potencial y se desconocen el a´ngulo de fase de potenciales y la
potencia reactiva. En un nodo de carga tambie´n llamado nodo PQ, se conocen las
potencias activa y reactiva, y se desconocen la magnitud y el a´ngulo de potencia.
Tipos de nodos en un estudio de flujos de potencia:
Tabla 4.1: Tipos de nodos
Nodos Variables conocidas Variables desconocidas
Voltaje controlado P, V Q, δ
Carga P, Q V, δ
Compensador V, δ P, Q
Las conexiones de la red se definen asignando una numeracio´n a cada nodo.
Para facilitar el ana´lisis de los sistemas de potencia a gran escala, se asignan los
primeros nu´meros a los nodos de generacio´n y posteriormente se enumeran los nodos
de carga, estos nu´meros especifican las terminales de las l´ıneas de transmisio´n y
transformadores. Debido a que las ecuaciones de potencia son no lineales, se requiere
un me´todo iterativo para encontrar la solucio´n, la cual debe satisfacer las leyes de
Kirchhoff la suma algebraica de los flujos que entran y salen de un nodo es igual a
cero, la suma algebraica de todos los potenciales en un lazo cerrado es igual a cero.
Una de estas leyes es utilizada como una prueba de convergencia para encontrar la
solucio´n en el me´todo computacional iterativo. Las ecuaciones que describen mejor
el potencial nodal en la red ele´ctrica son:
VBUS = ZBUSIBUS (4.12)
La corriente en el bus se obtiene con la matriz de admitancia:
IBUS = YBUSVBUS (4.13)




se expresan en coordenadas rectangulares:
Vˆi = ei + jfi ∀i ∈ n (4.14)





mente y j es la unidad imaginaria
(√−1) . Se ha asignado el nodo 1 como nodo
compensador, se asume que este nodo proporciona referencia angular al sistema con







en el nodo i se definen como:
Pi = PGi − Pdi ∀i ∈ n (4.15)
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Pik i = 1, 2, ..., n (4.16)
Qi = QRi −Qdi ∀i ∈ n (4.17)
donde PGi representa la generacio´n de potencia activa, Pdi es la carga de potencia
activa, QRi es la generacio´n de potencia reactiva y Qdi la carga de potencia reactiva
en el nodo i respectivamente. Para los perfiles de potenciales y la topolog´ıa de la red,















donde Gij es el elemento ij de la matriz de conductancia G ∈ ℜ‖N‖x‖N‖ , Bij es el
elemento ij de la matriz de suceptancia B ∈ ℜ‖N‖x‖N‖ , Bij.














i − eiej − fifj
)
Gij + (eifj − ejfi)Bij (4.20)
En la figura 4.1 se muestra un sistema ele´ctrico de potencia formado por dos gene-
radores conectados por una l´ınea de transmisio´n, y la representacio´n de la l´ınea en
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La corriente en los nodos uno y dos se expresa en funcio´n del conjugado complejo de
la potencia aparente y la tensio´n, la cual puede ser expresada tambie´n conociendo
















Ys = Y21V1 + Y22V2 (4.23)










Para conocer el conjugado complejo de la potencia aparente, conociendo las tensiones











Pi − jQi = V ∗i
n∑
j=1
YijVj i = 1, 2, ..., n (4.27)
Para un sistema de n nodos, aplicando la LVK se obtienen un conjunto de ecuaciones:
Y11V˙1 + Y12V˙2+, ...,+Y1nV˙n = I˙1 (4.28)
Y21V˙1 + Y22V˙2+, ...,+Y2nV˙n = I˙2 (4.29)
Yn1V˙1 + Yn2V˙2+, ...,+YnnV˙n = I˙n (4.30)
(4.31)








Las corrientes nodales tambie´n se pueden calcular conociendo la potencia de gene-
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Para cada nodo PQ, tenemos las ecuaciones (4.18) y (4.19). Para cada nodo PV,
formulamos la ecuacio´n (4.18) y:









Las ecuaciones de potencia activa y potencia reactiva, constituyen un conjunto de
ecuaciones algebraicas no lineales en te´rminos de variables independientes, las ten-
siones en te´rminos reales e imaginarios. Expandiendo la ecuacio´n de potencia activa
(4.18) en las series de Taylor considerando los estimadores iniciales y eliminando los














































En la ecuacio´n anterior se asume que el nodo 1 es el nodo compensador. La matriz
jacobiana proporciona la relacio´n linealizada entre las pequen˜as variaciones de las
tensiones nodales descompuestos en coordenadas rectangulares, es decir ei+ jfi, con
los pequen˜os cambios de la potencia activa y reactiva . los elementos de la matriz
jacobiana son las derivadas parciales de las ecuaciones de potencia activa y reactiva
evaluados en ∆e y ∆f . Las ecuaciones pueden ser representadas en forma simplificada











∆P y ∆Q son conocidos como potencias residuales, y se obtienen de la potencia
programada y la potencia calculada:
∆P = Pp(programada) − P kp (4.38)
∆Q = Qp(programada) −Qkp (4.39)
∆ek+1p y ∆f
k+1
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Cuando se conocen los valores arrojados en las ecuaciones (4.38), (4.39), (4.40) y
(4.41) se calcula el error:
‖ ∆P ‖≤ ǫ (4.42)
‖ ∆Q ‖≤ ǫ (4.43)
donde ǫ es un valor cercano a cero, este puede ser considerado 1× 10−4. Cuando se
cumple esta condicio´n, los valores calculados se encuentran dentro de la tolerancia,
por lo tanto, se ha encontrado la solucio´n y finaliza el proceso iterativo.
4.2.2. Ca´lculo de la matriz Jacobiana
La matriz jacobiana se representa con la letra J. Esta matriz esta´ formada por las
derivadas parciales de primer orden. Se asume que la matriz jacobiana tiene inversa
en cada iteracio´n. El me´todo de Newton es aplicado a un conjunto de ecuaciones no
lineales, reduciendo el problema a resolver un conjunto de ecuaciones lineales a fin
de determinar los valores que mejoran la exactitud de los valores estimados. Para los
nodos de voltaje controlado, las magnitudes de los potenciales son conocidos. Si m
nodos del sistema son de voltaje controlado, m ecuaciones involucran ∆Q y ∆f , y
las columnas correspondientes de la matriz jacobiana son eliminadas. De acuerdo a
esto, hay n− 1 restricciones de potencia activa y n− 1−m restricciones de potencia
reactiva, y la matrriz jacobiana es del orden
(
2n − 2 − m) × (2n − 2 − m). Las
























(Gijej − Bijfj) (4.47)
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Si i 6= j
∂Pi
∂ej
= Gijei +Bijfi (4.49)
∂Pi
∂fj
= Gijfi − Bijei (4.50)
∂Qi
∂ej
= Gijfi − Bijei (4.51)
∂Qi
∂fj












= (2ei − ej)Gij + fjBij (4.54)
∂P ij
∂ej
= −eiGij + (−fi)Bij (4.55)
∂P ij
∂fi
= (2fi − fj)Gij − ejBij (4.56)
∂P ij
∂fj
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4.3. Pe´rdidas de energ´ıa en l´ıneas de transmisio´n
Las pe´rdidas en las l´ıneas de transmisio´n pueden ser calculadas conociendo las
tensiones nodales de la red ele´ctrica. Considera una l´ınea que conecta los nodos i y j
ver figura 4.2. La corriente en la l´ınea Iij, medida en el bus i es considerada positiva





Figura 4.2: Modelo de una l´ınea de transmisio´n
Iij = Il + Ii0 = yij (Vi − Vj) + yi0Vi (4.60)
Iji = −Il + Ij0 = yij (Vj − Vi) + yj0Vj (4.61)







Las pe´rdidas en la l´ınea i− j es el resultado de la suma algebraica:
SLij = Sij + Sji (4.64)
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Expresando las ecuaciones corriente en coordenadas rectangulares, tenemos:
Iij = (Gij +Bij) [(ei + fi)− (ej + fj)] + (Gi0 +Bi0) [(ei + fi)] (4.65)
Iji = (Gij +Bij) [(ej + fj)− (ei + fi)] + (Gj0 +Bj0) [(ej + fj)] (4.66)
Expresando las ecuaciones potencia aparente en coordenadas rectangulares, tenemos:
Sij = (ei + fi) [−(Gij +Bij) [(ei + fi)− (ej + fj)]− (Gi0 +Bi0)(ei + fi)] (4.67)
Sji = (ej + fj) [−(Gij +Bij) [(ej + fj)− (ei + fi)]− (Gj0 +Bj0)(ej + fj)] (4.68)
Las pe´rdidas de potencia activa y reactiva en el sistema de transmisio´n expresadas








(fi − fj)2 + (ei − ej)2








(fi − fj)2 + (ei − ej)2
} ⇐ Perdidas Potencia Reactiva
(4.70)
Pe´rdidas totales del sistema: ∑
iǫSG
PGi (4.71)
4.4. Me´todo Punto Interior
La optimizacio´n de funciones no lineales es una herramienta computacional muy
importante. El objetivo es minimizar algunas funciones no lineales de costos sujetas a
restricciones de igualdad y/o desigualdad. Las herramientas matema´ticas utilizadas
para resolver problemas de optimizacio´n se obtienen directamente de ca´lculos que
involucran diferentes variables para minimizar la funcio´n de costo. Donde f : Rn → R










x1, x2, · · · , xn
)
= 0 (4.73)
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h ≤ h (x) ≤ h (4.74)
donde: g : Rn → Rm es un vector compuesto por funciones con ecuaciones de flujos
de potencia convencionales entre otras restricciones de igualdad. h : Rn → Rp es
un vector de variables funcional con l´ımites mı´nimos h y l´ımites ma´ximos h que
corresponden a los l´ımites operativos del sistema. Las cuales pueden ser resueltas
por multiplicadores de Lagrange. Esto proporciona un argumento de la funcio´n de
costo al introducir k vectores λ de cantidades indeterminados. La funcio´n de costo
sin restricciones se convierte en:














La ecuacio´n (4.76) es conocida como gradiente. La matriz hessiana esta´ asociada






4.4.1. Descripcio´n del me´todo punto interior primal-dual
En este estudio los flujos de potencia o´ptimos son formulados en coordenadas
rectangulares. La funcio´n objetivo es minimizar el costo de combustible, minimizar






Gi + biPGi + ci
)
(4.78)
Las restricciones operacionales del sistema son:










) ≤ V 2i ; i = 1, · · · , n (4.80)
PGi ≤ PGi ≤ PGi, iǫSG (4.81)
QRi ≤ QRi ≤ QRi, iǫQR (4.82)
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donde: ai, bi, ci son los coeficientes de costo de combustible de la planta termo-
ele´ctrica i Gij + jBij es la admitancia entre los nodos i y j PGi, QRi potencia activa
y reactiva en el nodo i PDi, QDi demanda de potencia activa y reactiva en el nodo i(
i, j
)
linea de transmisio´n que conecta los nodos i, j SCL conjunto de l´ıneas con res-
tricciones SG, SR conjunto de plantas termoele´ctricas y fuentes de potencia reactiva
Pij Potencia en l´ıneas de transmisio´n (4.20)
Se formula la ecuacio´n de Lagrange:
L = f (x)− g (x)λ+ πTl (h (x)− sl − h) + πTu
(













sup suq sul suv sur




slp slq sll slv slr




πup πuq πul πuv πur
]T ⇐Multiplicadores de Lagrange (4.86)
πl =
[
πlp πlq πll πlv πlr
]T ⇐Multiplicadores de Lagrange (4.87)
Condiciones o´ptimas
Karush – Kuhn Tucker (KKT)
Sπl = 0 (sl, πl) ≥ 0 (4.88)
Zvˆ = 0 (su, vˆ) ≥ 0 (4.89)
sl + su − h+ h = 0 (4.90)
h (x) + su − h = 0 (4.91)
▽f (x)− Jg (x)T λ+ Jh (x)T (πl) = 0 (4.92)
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−g (x) = 0 (4.93)
donde sl ∈ Rp y su ∈ Rp son vectores slack que transforman las ecuaciones de de-
sigualdad en ecuaciones de igualdad
S = diagonal (sl1, ..., slp)
Z = diagonal (su1, ..., sup)
▽f : Rn → Rn es el gradiente de f
Jg : R
n → Rm×n es el jacobiano de g
Jh : R
n → Rp×n es el jacobiano de h
vˆ = (πl + πu)
γˆ= diagonal (vˆ1, ..., vˆp)
La mayor dificultad en resolver las condiciones KKT es principalmente por las ecua-
ciones de 4.88 a 4.93. El me´todo de Newton no puede asegurar automa´ticamente
(sl, su, πl, vˆ) ≥ 0, y la solucio´n nume´rica de Sπ = 0 y Zvˆ = 0 es intrigante. Por
ejemplo, las ecuaciones de Newton para si∆πi + π
k
i∆si = 0 es
si∆πi + π
k
i∆si = −ski πki (4.94)
Si alguna de las variables es cero, entonces πki = 0, entonces las ecuaciones de Newton
se convierten en ski∆πi = 0, conduciendo a una actualizacio´n cero. Consecuentemen-
te, πki permanecera´ en cero una vez que se convierta en cero, lo cual es fatal porque
el algoritmo nunca sera´ capaz de recuperarse de esta situacio´n. El me´todo punto
interior primal-dual rechaza estas dificultades considerado las siguientes ecuaciones
perturbadas KKT:
Sπl = µke (4.95)
Zvˆ = µke (4.96)
sl + su − h+ h = 0 (4.97)
h (x) + su − h = 0 (4.98)
▽f (x)− Jg (x)T λ+ Jh (x)T (πl) = 0 (4.99)
−g (x) = 0 (4.100)
donde e = (1, 1, 1, ..., 1)T es un vector de unos, y µk > 0 es el para´metro de ba-
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rrera que forza a decrecer a cero k →∞. Los residuales complementarios se dirigen
a cero en el mismo lugar, ski π
k
i = µk → 0 como k → ∞. Los pasos principales del
algoritmo punto interior primal-dual son:
Paso 0: Configurar k = 0, elegir µ0 > 0 y un punto inicial y0 = (sl0, su0, πl0, πu0, x0, λ0)
con (sl0, su0, πl0, vˆ0) > 0.
Paso 1: Formar el sistema de Newton de con las ecuaciones KKT perturbadas en
el punto yk y resolver para la direccio´n de Newton ∆y.
Paso 2: Calcular la longitud de paso αk a lo largo de ∆y y obtener una nueva
solucio´n estimada como yk+1 = yk + αk∆y.
Paso 3: Si yk+1 satisface los criterios de convergencia, entonces detenerse. De lo

























∇2hj (x) πu (4.103)
En el paso 1, la direccio´n de Newton ∆y se obtiene como la solucio´n de las
ecuaciones lineales del sistema indefinido.

Π o S o o o
o γˆ Z Z o o
I I o o o o
o I o o Jh o
o o o JTh H −JTg













sl + su − h¯+ h
h (x) + su − h




Actualizacio´n de las variables:
Formular y resolver el sistema en direccio´n de ∆y es la tarea computacional ma´s
pesada dentro del me´todo iterativo punto interior. En el paso 2, una nueva solucio´n
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estimada para yk+1 se obtiene por:
Xk+1 = Xk + αk∆x λk+1 = λk + αk∆λ (4.105)
Slk+1 = Xlk + αk∆sl Suk+1 = Suk + αk∆Su (4.106)
πlk+1 = πlk + αk∆πl πuk+1 = πuk + αk∆πu (4.107)














∣∣∣∆πi < 0, −πkui∆πui ∣∣∣∆πui < 0} , 1
 (4.108)
donde γǫ (0, 1) es el factor de seguridad que asegura que yk+1 mantendra´ las condi-
ciones positivamente (sl, su, πl, vˆ) > 0. Se recomienda un valor de 0.99995 para γ. En
el paso 3, la k iteracio´n es considerada de convergencia si
max
{





} ≤ ε1 (4.109)
∥∥∥∇f (x)− J(x)Tg λ+ J(x)Thπu∥∥∥
∞






1 + |f(xk)| ≤ ε2 (4.112)




k πk + z
T
k vˆk (4.113)
Si no encuentra la convergencia, entonces µk se reduce basado en un decremento
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donde σǫ (0, 1) es la reduccio´n esperada en ρk conocida como para´metro central. Va-






0,15(h− h) , hi (x0) , 0,85 (h− h)) (4.115)
s02i = (h− h)− s01i (4.116)













4.4.2. Ca´lculo de la matriz Hessiana
La matriz Hessiana se compone al realizar la segunda derivada parcial de las
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0 0 · · · 0 −Bin 0 · · · 0

(4.129)
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∇2eeQi = −

0 0 · · · 0 Bi1 0 · · · 0
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En el presente cap´ıtulo se muestran los resultados obtenidos al desarrollar los si-
guientes casos: 1. Se desarrollo´ un estudio de flujos de potencia o´ptimos por el me´todo
punto interior, el algoritmo se implemento´ en el software Matlab, utilizando los sis-
temas de prueba de 9 nodos, obteniendo como resultados la potencia de generacio´n
de cada unidad, los flujos de potencia y las pe´rdidas en las l´ıneas de transmisio´n.
2. Se realizo´ el me´todo despacho econo´mico y asignacio´n de unidades, se imple-
mento´ en los sistemas de prueba de 9 nodos y 118 nodos de la IEEE. Se utilizaron
los resultados para calcular los flujos de potencia por el me´todo Newton-Raphson,
se implemento´ el algoritmo en el software Matlab, posteriormente se calcularon las
pe´rdidas los enlaces de cada uno de los sistemas.
Los sistemas de prueba incluyen unidades de generacio´n te´rmicas y eo´licas, por lo
cual se muestran los resultados del ca´lculo de la potencia meca´nica que puede sumi-
nistrar un parque eo´lico en funcio´n de para´metros de disen˜o y condiciones clima´ticas,
caracterizando la velocidad del viento por medio de la funcio´n de densidad proba-
bil´ıstica.
Los me´todos utilizados se describen en los cap´ıtulos del 2 al 4.
5.2. Funcio´n de densidad probabil´ıstica Weibull
En la figura 5.1 se observa la potencia de un generador eo´lico convencional, el cual
requiere una velocidad inicial de 3m/s para generar energ´ıa meca´nica, si la velocidad
del viento es inferior a la velocidad inicial, no produce energ´ıa. Los generadores eo´licos
esta´n disen˜ados para protegerse en caso de ra´fagas de viento, es decir, si la velocidad
del viento es superior a la velocidad de salida del generador eo´lico no generara´ energ´ıa,
el l´ımite de salida es de 25m/s, los generadores eo´licos producen energ´ıa de acuerdo a
la ecuacio´n 3.13 siempre que se encuentre en un rango de velocidad entre 3 y 25 m/s.
La velocidad nominal es 10.28 m/s (caracter´ıstica de disen˜o del generador eo´lico),
si la velocidad del viento se encuentra entre la velocidad nominal y la velocidad de
salida, el generador va a producir energ´ıa a su potencia nominal. El parque eo´lico
59
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del presente caso de estudio tiene un factor de forma k equivalente a 2 y un factor
de escala c igual a 10.
Figura 5.1: Potencia de salida de un generador eo´lico.
En la figura 5.2 se presenta la funcio´n de densidad probabil´ıstica Weibull de una
regio´n, la cual muestra la caracterizacio´n de las velocidades de los vientos durante
cierto periodo de tiempo, se aprecia que en esa regio´n predominan las velocidades
entre 6 m/s y 11 m/s, las cuales son ideales para la produccio´n de energ´ıa eo´lica.
Figura 5.2: Funcio´n de densidad probabil´ıstica Weibull
La figura 5.3 muestra la funcio´n de densidad probabil´ıstica Weibull en base a
la potencia de los generadores eo´licos, es decir, al conocer la funcio´n de densidad
probabil´ıstica de los vientos en determinada regio´n durante un periodo dado, la
funcio´n fue adaptada para estimar la potencia eo´lica en una regio´n a diferentes
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horas, si hay mayor probabilidad de generar potencia eo´lica a cierta hora, se repiten
los valores mayor cantidad de veces.
Figura 5.3: Funcio´n de densidad probabil´ıstica de un parque eo´lico
El parque eo´lico esta´ formado por 50 aerogeneradores, cada uno tiene una poten-
cia nominal de 2MW, equivalente a 0.2 pus. En la figura 5.4 se muestra el prono´stico
obtenido con la funcio´n de densidad probabil´ıstica Weibull de potencia eo´lica, el
prono´stico esta´ dado por horas, se representa con la l´ınea azul, la l´ınea punteada
color verde representa la potencia de salida de un parque eo´lico, se observa que en
algunas horas la diferencia de las potencias es muy grande, mientras en otras la
diferencia de potencia es nula.
Figura 5.4: Pronostico de la potencia eo´lica
En la figura 5.5 se muestra el costo de la energ´ıa eo´lica del caso de estudio, el
costo se incrementa gradualmente si la potencia de salida del generador es mayor que
la potencia eo´lica programada debido a que la energ´ıa eo´lica producida no se esta´
aprovechando ya que no se ha contemplado en el estudio de flujos de potencia o´ptimos
y puede causar que las l´ıneas de transmisio´n este´n sobrecargadas. Se considera un
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costo cuando la potencia generada es menor que la potencia programada debido a
que se requieren unidades de generacio´n externas para suministrar la potencia que
no es suministrada por los parques eo´licos, es decir, es el costo por las unidades de
generacio´n de reserva.
Figura 5.5: Costo de la energ´ıa eo´lica
5.3. Sistema de prueba de 9 nodos
5.3.1. Me´todo Punto Interior implementado en sistema de
prueba de 9 nodos considerando generacio´n te´rmica
En el cap´ıtulo 4 se describe el me´todo punto interior primal dual, el cual fue´ pro-
gramado en el software Matlab utilizando el sistema de prueba de 9 nodos mostrado
en la figura 5.7. Las potencias iniciales de generacio´n fueron configuradas asignando
la potencia de generacio´n ma´xima de cada unidad. Las variables heur´ısticas de ini-
cializacio´n en las ecuaciones 4.115 y 4.116 se recomienda variar el valor 0.15 en un
rango de 0 a 1. Para el sistema de prueba de 9 nodos se asigno´ el valor de 0.78 en la
ecuacio´n 4.115, al ajustar este valor se obtienen cambios en las potencias de genera-
cio´n, cuando la suma de las potencias es igual a la carga instalada, se ha encontrado
el coeficiente de las variables iniciales slack primal.
En la tabla 5.2 se muestran los resultados obtenidos por la herramienta computacio-
nal del me´todo punto interior, donde se asigna la potencias de generacio´n de las 3
unidades. El nodo 1 es el nodo compensador (slack) el cual suministrara´ la energ´ıa
faltante para satisfacer la carga y las pe´rdidas en los enlaces del sistema ele´ctrico.
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Tabla 5.1: Despacho econo´mico del sistema de 9 nodos por el me´todo Punto Interior
Bus a($/MW2.hr) b($/MW.hr) c($/hr) Pmax Pmin
1 0.01 2.45 105 1.8 0.3
2 0.01 3.51 44.1 0.9 0.15
3 0.01 3.89 40.6 1.9 0.4
Tabla 5.2: Despacho econo´mico del sistema de 9 nodos por el me´todo Punto Interior
Bus Pg $/MW.hr Reserva
1 1.2289 108.03 0.5711
2 0.5804 46.14 0.3196
3 1.4244 46.16 0.4756
Total 3.2337 200.33 1.3663
El despacho econo´mico contempla la carga instalada. La herramieta computacio-
nal por el me´todo punto interior muestra los resultados de flujos de potencia en la
tabla 5.3, despue´s de dos iteraciones el sistema ya no actualiza las variables, el error
calculado por la ecuacio´n 4.109 es 4.0027, el error por la ecuacio´n 4.110 es 1.7796,
el error calculado por la ecuacio´n 4.110 es 0.0275. El sistema se detiene despue´s de
cinco iteraciones debido a que los resultados ya no son actualizados.
Tabla 5.3: Flujos de potencia del sistema de 9 Nodos
Bus Vi Vpu Tensio´n kV A´ngulo
1 1.0198 + 0.0000i 1.0198 16.8268 0
2 1.0128 - 0.0123i 1.0129 18.2316 -0.6947
3 1.0160 - 0.0123i 1.0161 14.0215 -0.6928
4 1.0087 - 0.0120i 1.0088 232.0131 -0.684
5 0.9987 - 0.0268i 0.999 229.7758 -1.537
6 1.0009 - 0.0233i 1.0011 230.2606 -1.3313
7 1.0062 - 0.0196i 1.0064 231.4714 -1.1158
8 1.0026 - 0.0229i 1.0028 230.6531 -1.3098
9 1.0087 - 0.0179i 1.0088 232.0309 -1.0155
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Figura 5.6: Flujos de Potencia sistema de nueve nodos IPM
En la gra´fica 5.6 se aprecia que las tensiones nodales se mantienen dentro de los
l´ımites de seguridad. Las pe´rdidas de energ´ıa arrojadas por la herramienta compu-
tacional del me´todo punto interior se despliegan en la tabla 5.4.
Tabla 5.4: Pe´rdidas de energ´ıa en los enlaces del sistema de 9 Nodos Me´todo Punto
Interior











Las pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n representan el 0.036% de la energ´ıa que se
genera, las cuales son despreciables.
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5.3.2. Me´todo Newton-Raphson implementado en sistema
de prueba de 9 nodos considerando generacio´n te´rmi-
ca
Para sistemas ele´ctricos poco mallados se considera el despacho econo´mico asig-
nando mayor generacio´n a las unidades te´rmicas de menor costo considerando los
l´ımites de seguridad de las mismas, para sistemas muy grandes, e´ste se divide por
a´reas y se realiza un despacho econo´mico para cada una. El estudio se realizo´ en el
sistema de prueba mostrado en la figura 5.7.
Figura 5.7: Sistema de prueba WSCC, 3-generadores te´rmicos, 9-nodos
La asignacio´n de unidades se muestra en la tabla 5.5, considerando los principios
fundamentales de despacho econo´mico se asigno´ una potencia de generacio´n del 90%
a las unidades 2 y 3 debido a que representan un costo de generacio´n muy bajo. El
nodo 1 es el nodo compensador (slack) el cual suministrara´ la energ´ıa faltante para
satisfacer la carga y las pe´rdidas en los enlaces del sistema ele´ctrico.
Tabla 5.5: Asignacio´n de unidades del sistema de 9 nodos
Bus a b c Pmax Pmin Pg $/MW.hr Reserva
3 0.01 3.89 40.6 1.9 0.4 1.71 44.50 0.19
2 0.01 3.51 44.1 0.9 0.15 0.81 47.62 0.09
1 0.01 2.45 105 1.8 0.3 0.69 107.46 1.11
En la tabla 5.5 se ordenan los buses de acuerdo al costo mı´nimo de operacio´n de
las unidades generadoras debido a que sera´n las que tienen mayor preferencia para
operar cuando existan incrementos de carga. El despacho econo´mico contempla la
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carga instalada ma´s el 2% para suministrar las pe´rdidas en los enlaces del sistema
ele´ctrico. La columna Pg indica la potencia que generara´ cada unidad.
Tabla 5.6: Datos del sistema
Generador Pg $/MW.hr Nodo Carga Pdi Carga Qdi
1 0.69 106.7 5 0.9 0.3
2 0.81 46.95 6 1 0.35
3 1.71 47.28 8 1.25 0.5
Gen. Total 3.21 200.93 Carga Total 3.15 1.15
Los resultados obtenidos de los flujos de potencia se realizaron por medio del
me´todo Newton Raphson, se considera una tolerancia de convergencia de 1x10-4,
despue´s de cuatro iteraciones el sistema converge, el error es de 7.0968e-07, ver tabla
5.7.
Tabla 5.7: Flujos de potencia del sistema de 9 Nodos
Bus Vi Vpu A´ngulo
1 1.0000 + 0.0000i 1 0
2 0.9976 + 0.0694i 1 3.9824
3 0.9804 + 0.1968i 1 11.3501
4 0.9850 - 0.0396i 0.9858 -2.2999
5 0.9545 - 0.0871i 0.9585 -5.211
6 0.9709 - 0.0453i 0.972 -2.6704
7 0.9955 + 0.0186i 0.9956 1.0678
8 0.9841 + 0.0098i 0.9842 0.5678
9 0.9974 + 0.0980i 1.0022 5.612
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Figura 5.8: Flujos de Potencia del sistema de 9 nodos me´todo Newton-generacio´n
te´rmica
En la gra´fica 5.8 se aprecia que las tensiones nodales se mantienen constantes en
los nodos del 1 al 3, esto ocurre debido a que pertenecen a nodos de generacio´n, las
variaciones de tensio´n corresponden a los nodos de carga del 4 al 9.
Tabla 5.8: Pe´rdidas de energ´ıa en los enlaces del sistema de 9 Nodos











De acuerdo a los resultados de la tabla 5.7, se observa que las tensiones nodales se
encuentran dentro de los l´ımites de seguridad, las pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n
representan el 1.76% de la energ´ıa que se genera.
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5.3.3. Despacho econo´mico Me´todo Punto Interior, Flujos
de potencia Me´todo Newton implementado en siste-
ma de prueba de 9 nodos considerando generacio´n
te´rmica
En los resultados obtenidos por el me´todo punto interior, el programa realizado
en Matlab encontro´ la convergencia con en error ma´ximo de 4%, por lo cual se selec-
cionaron las potencias de generacio´n encontradas por este me´todo como se muestra
en la tabla 5.2 y fueron introducidas en la herramienta computacional realizada en
Matlab por el me´todo Newton-Raphson, y se obtuvieron los resultados de los flujos
en la tabla siguiente 5.9
Tabla 5.9: Flujos de potencia del sistema de 9 Nodos
Bus Vi Vpu A´ngulo
1 1.0000 + 0.0000i 1 0
2 0.9988 - 0.0494i 1 -2.8302
3 0.9975 + 0.0714i 1 4.0919
4 0.9868 - 0.0707i 0.9893 -4.0975
5 0.9527 - 0.1406i 0.963 -8.3932
6 0.9721 - 0.1021i 0.9775 -5.9928
7 0.9928 - 0.0841i 0.9963 -4.8433
8 0.9807 - 0.0938i 0.9852 -5.4628
9 1.0034 - 0.0105i 1.0035 -0.5977
Las pe´rdidas en las l´ıneas de transmisio´n fueron calculadas nuevamente, los re-
sultados se muestran en la tabla 5.10
Tabla 5.10: Pe´rdidas de energ´ıa en los enlaces del sistema de 9 Nodos Me´todo Newton
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La herramienta computacional realizada en Matlab a trave´s del me´todo Newton,
encuentra la convergencia en cuatro iteraciones, con un error de 2.2431e-06%. Los
resultados de los flujos de potencia y pe´rdidas en los enlaces son ma´s confiables a los
proporcionados por el me´todo punto interior debido a que el error es muy pequen˜o
y se encuentra dentro de los l´ımites establecidos
5.3.4. Comparacio´n de resultados en sistema de prueba de
9 nodos considerando generacio´n te´rmica
En la tabla 5.11 se muestran los para´metros que se evalu´an en el sistema de
9 nodos resultado de los me´todos punto interior primal-dual (IMP), el me´todo de
Newton y la combinacio´n de ambos me´todos, donde se obtiene el despacho econo´mico
a trave´s del me´todo IPM y se calculan los flujos de potencia por medio del me´todo
de Newton (IPM-Newton)
Tabla 5.11: Comparacio´n de resultados en sistema de 9 Nodos
PARA´METROS IPM NEWTON IPM-NEWTON
Generacio´n total 3.2337 3.21 3.2337
Carga del sistema 3.15 3.15 3.15
Costo total 200.33 200.93 200.33
Pe´rdidas en los enlaces 0.001163 0.0566 0.0384
Error ma´ximo 3.9979 7.10E-07 1.98E-06
En la tabla 5.11 se observa que el menor costo de energ´ıa se obtiene por el
me´todo punto interior, sin embargo el error calculado por este me´todo es mayor que
la tolerancia establecida. El me´todo Newton presenta resultados muy competitivos
y confiables debido a que el error calculado es menor a la tolerancia establecida.
Sin embargo, se obtienen mejores resultados cuando se combinan ambos me´todos,
en el cual se aprecia una reduccio´n en el costo y resultados confiables de flujos de
potencia, como consecuencia se tiene una disminucio´n en las pe´ridas del sistema de 9
nodos. En la tabla 5.12 se muestran los resultados obtenidos de los flujos de potencia
calculados en pus por los me´todos propuestos. Los resultados de los flujos se aparecen
en la gra´fica 5.9.
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Tabla 5.12: Comparacio´n de flujos de potencia, sistema de de 9 Nodos
NODO Vpu IPM Vpu NEWTON Vpu IPM-NEWTON
1 1.0198 1 1
2 1.0129 1 1
3 1.0161 1 1
4 1.0088 0.9858 0.9892
5 0.999 0.9585 0.9628
6 1.0011 0.972 0.9772
7 1.0064 0.9956 0.9964
8 1.0028 0.9842 0.9852
9 1.0088 1.0022 1.0034
Figura 5.9: Flujos de Potencia sistema de 9 nodos Me´todos IPM y Newton
En la gra´fica se aprecia que los resultados obtenidos de ambos me´todos, las ten-
siones nodales se encuentran dentro de los l´ımites de seguridad. El error calculado es
menor el obtenido por el me´todo Newton-Raphson, lo cual indica que los resultados
obtenidos por el me´todo Newton-Raphson son ma´s confiables. Las pe´rdidas en los
enlaces del sistema de 9 nodos obtenidas en ambos me´todos se aprecia en la gra´fica
5.10, en la cual se observa que las pe´rdidas calculadas por el me´todo punto interior
son despreciables representan el 0.042% de la energ´ıa generada, el me´todo Newton
muestra que las pe´rdidas de energ´ıa son el 1.184% de la energ´ıa generada para el
sistema de 9nodos.
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Figura 5.10: Pe´rdiadas de potencian en sistema de 9 nodos IPM y Newton
En la gra´fica 5.10 se identifica que los enlaces que presentan mayores pe´rdidas se
encuentran en las l´ıneas 6-9, 8-9, y 4-5.
5.4. Sistema de 9 nodos considerando generacio´n
te´rmica y eo´lica.
5.4.1. Me´todo Punto Interior implementado en sistema de
prueba de 9 nodos considerando generacio´n te´rmica y
eo´lica
En el sistema de prueba de 9 nodos figura 5.7 se an˜ade un parque eo´lico de 50
unidades el cual suministrara´ una potencia ma´xima de 1 pu, este representa el 31.7%
de la carga instalada. El me´todo punto interior primal dual implementado en Matlab
para el sistema de prueba de 9 nodos incluyendo unidades de generacio´n te´rmicas es
la base para establecer la potencia que generara´ cada unidad como se muestra en la
tabla 5.2. El parque eo´lico se instala en el nodo 1, ver figura 5.14.
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Figura 5.11: Sistema de prueba WSCC, 3-generadores te´rmicos, 50 generadores eo´li-
cos, 9 nodos
De acuerdo a la caracterizacio´n del viento para la regio´n donde se instala el parque
eo´lico la potencia que suministra se muestra en la figura 5.4, cuando el parque eo´lico
se encuentre generando energ´ıa a potencia ma´xima, los generadores del sistema de 9
nodos operara´n de acuerdo a la asignacio´n de unidades que se muestra en la tabla
5.13, el generador te´rmico que se encuentra en el nodo 1, disminuira´ la potencia de
genercio´n. En la tabla se ordenan las unidades en funcio´n del costo de generacio´n de
energ´ıa.
Tabla 5.13: Asignacio´n de unidades del sistema de 9 nodos
Bus a b c Pmax Pmin Pg $/MW.hr Reserva
1E 0 0 0 1 0 1 0.00 0.8
3T 0.01 3.89 40.6 1.9 0.4 1.4 46.07 0.5
2T 0.01 3.51 44.1 0.9 0.15 0.56 46.07 0.34
1T 0.01 2.45 105 1.8 0.3 0.19 105.47 1.61
Total 6.4 1.15 3.15 197.60 3.25
En la tabla 5.13 se denota el nodo 1T para referirse al generador te´rmico situado
en el nodo 1 y se denota 1E para referirse al parque eo´lico situado en el nodo 1.
Cuando la velocidad del viento permanezca en un rango de 3 m/s a 10.3 m/s el
parque eo´lico suministrara´ una potencia de salida mı´nima de 0.05 pus y una poten-
cia ma´xima de 1 pu, ver figura 5.1, la potencia sera´ suministrada por el generador
te´rmico situado en el nodo 1. Si el generador eo´lico no suministra energ´ıa, el despa-
cho econo´mico considerado sera´ el mostrado en la tabla 5.2. Los flujos de potencia
no se ven afectados siempre y cuando la potencia suministrada por las unidades ge-
neradoras sea proporcional a la carga instalada de acuerdo al despacho econo´mico
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y asignacio´n de unidades propuesto. Si el parque eo´lico se situ´a en el nodo 2 como
se muestra en la figura 5.12, la asignacio´n de unidades sera´ la proporcionada en la
tabla 5.14
Figura 5.12: Sistema de prueba WSCC 9 nodos, parque eo´lico situado en nodo 2.
Tabla 5.14: Asignacio´n de unidades del sistema de 9 nodos incluyendo generacio´n
eo´lica en nodo 2.
Bus a b c Pmax Pmin Pg $/MW.hr Reserva
2E 0 0 0 1 0 1 0.00 0
3T 0.01 3.89 40.6 1.9 0.4 0.96 44.34 0.94
2T 0.01 3.51 44.1 0.9 0.15 0 44.10 0.9
1T 0.01 2.45 105 1.8 0.3 1.19 107.92 0.61
Total 5.6 0.85 3.15 196.36 2.45
Si el parque eo´lico suministra potencia a su ma´xima capacidad, el generador
te´rmico situado en el nodo 2 permanecera´ apagado, y se reducira´ la potencia de
generacio´n la unidad te´rmica situada en el nodo 3. En la tabla 5.14 se muestra el
costo total de la energ´ıa suministrada en el sistema de 9 nodos y la potencia a la
que estara´ configurada cada unidad. Si el parque eo´lico no suministra energ´ıa, se
considerara´ el despacho econo´mico mostrado en la tabla 5.2. Si el parque eo´lico es
situado en el nodo 3 como se muestra en la figura 5.13, la asignacio´n de unidades
sera´ la proporcionada en la tabla 5.14
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Figura 5.13: Sistema de prueba WSCC 9 nodos, parque eo´lico situado en nodo 3.
Tabla 5.15: Asignacio´n de unidades del sistema de 9 nodos
Bus a b c Pmax Pmin Pg $/MW.hr Reserva
3E 0.00 0.00 0.0 1 0 1.0 0.00 0.9
3T 0.01 3.89 40.6 1.9 0.4 0.4 42.16 1.5
2T 0.01 3.51 44.1 0.9 0.1 0.56 46.07 0.34
1T 0.01 2.45 105 1.8 0.3 1.19 107.92 0.61
Total 6.5 1.25 3.15 196.14 3.35
Si el parque eo´lico suministra energ´ıa a su capacidad ma´xima, se reduce la energ´ıa
suministrada por el generador te´rmico situado en el nodo 3, como se muestra en la
tabla 5.15. Cuando el generador eo´lico disminuya la potencia de salida, la potencia
sera´ suministrada por el generador te´rmico del nodo 3, como se muestra en la tabla
5.2. Bajo estas consideraciones, los flujos de potencia y las pe´rdidas de energ´ıa son
equivalentes a los mostrados en las tablas 5.3 y 5.6.
5.4.2. Me´todo Newton-Raphson implementado en sistema
de prueba de 9 nodos considerando generacio´n te´rmi-
ca y eo´lica
En el sistema de prueba de 9 nodos figura 5.7 se an˜ade un parque eo´lico de
50 unidades el cual suministrara´ una potencia ma´xima de 1 pu, este representa el
31.7% de la carga instalada. El despacho econo´mico para el sistema de prueba de
9 nodos con unidades de generacio´n te´rmicas es la base para establecer la potencia
que generara´ cada unidad te´rmica como se muestra en la tabla 5.5, considerando que
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la unidad te´rmica 1 tiene un costo alto de generacio´n de energ´ıa, el parque eo´lico se
situara´ en este nodo 1 como se aprecia en la figura 5.14.
Figura 5.14: Sistema de prueba WSCC, 3-generadores te´rmicos, 50 generadores eo´li-
cos, 9 nodos
De acuerdo a la caracterizacio´n del viento para la regio´n donde se instala el parque
eo´lico la potencia que suministra se muestra en la figura 5.4, cuando el parque eo´lico
se encuentre generando energ´ıa a potencia ma´xima, los generadores del sistema de 9
nodos operara´n de acuerdo a la asignacio´n de unidades que se muestra en la tabla
5.16, el generador te´rmico que se encuentra en el nodo 1, permanecera´ apagado.
Tabla 5.16: Asignacio´n de unidades del sistema de 9 nodos
Bus a b c Pmax Pmin Pg $/MW.hr Reserva
3T 0.01 3.89 40.6 1.9 0.4 1.71 44.50 0.19
2T 0.01 3.51 44.1 0.9 0.15 0.5 47.62 0.4
1T 0.01 2.45 105 1.8 0.3 0 107.46 1.8
1E 0 0 0 1 0 1 0 0
En la tabla 5.16 se denota el nodo 1T para referirse al generador te´rmico situado
en el nodo 1 y se denota 1E para referirse al parque eo´lico situado en el nodo 1. El
despacho econo´mico contempla la carga instalada ma´s el 1.9% para suministrar las
pe´rdidas en los enlaces del sistema ele´ctrico.
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Tabla 5.17: Despacho econo´mico






Los flujos de potencia se encentran dentro de los l´ımites operativos, ver tabla 5.18
Tabla 5.18: Flujos de potencia y pe´rdidas en los enlaces del sistema de 9 nodos
Nodo Vi V A´ngulo LT PLOSS QLOSS
1 1.0000 + 0.0000i 1 0 (1,4) 0 -0.0597
2 0.9998 - 0.0186i 1 -1.0675 (4,5) 0.007 -0.0593
3 0.9888 + 0.1490i 1 8.5689 (4,6) 0.0009 -0.0048
4 0.9859 - 0.0569i 0.9875 -3.3037 (2,7) 0 -0.0161
5 0.9533 - 0.1206i 0.9609 -7.2078 (5,7) 0.0079 -0.0398
6 0.9717 - 0.0729i 0.9744 -4.2892 (7,8) 0.0002 -0.0019
7 0.9940 - 0.0498i 0.9952 -2.8669 (3,9) 0 -0.1715
8 0.9822 - 0.0495i 0.9834 -2.8876 (6,9) 0.0203 -0.0885
9 1.0010 + 0.0495i 1.0022 2.8306 (8,9) 0.0117 -0.0994
TOTAL 0.048 -0.541
Sin embargo, si la potencia de generacio´n eo´lica decrementa hasta un 60%, las
unidades situadas en los nodos 2 y 3 sera´n capaces de suministrar la energ´ıa al
sistema ele´ctrico, como se muestra en la tabla 5.19.
Tabla 5.19: Asignacio´n de unidades del sistema de 9 nodos
Bus a b c Pmax Pmin Pg $/MW.hr Reserva
3 0.01 3.89 40.6 1.9 0.4 1.9 44.50 0
2 0.01 3.51 44.1 0.9 0.15 0.9 47.62 0
1T 0.01 2.45 105 1.8 0.3 0 0.00 1.8
1E 0.01 2.45 105 1.8 0.3 0.4 0.00 1.8
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Tabla 5.20: Despacho econo´mico






Los flujos de potencia se encuentran dentro de las condiciones o´ptimas operativas
del sistema de 9 nodos. Las pe´rdidas representan el 2.3% de la energ´ıa generada.
Tabla 5.21: Flujos de potencia
Bus Vi Vpu A´ngulo Enlace P LOSS Q LOSS
1 1.0000 + 0.0000i 1 0 (1,4) 0 -0.0157
2 0.9923 + 0.1240i 1 7.122 (4,5) 0.0031 -0.0263
3 0.9648 + 0.2629i 1 15.2417 (4,6) 0.0006 -0.0031
4 0.9824 - 0.0244i 0.9827 -1.4224 (2,7) 0 -0.0515
5 0.9526 - 0.0615i 0.9546 -3.6947 (5,7) 0.0215 -0.1084
6 0.9672 - 0.0166i 0.9673 -0.9855 (7,8) 0.0003 -0.0023
7 0.9921 + 0.0673i 0.9944 3.8791 (3,9) 0 -0.2121
8 0.9807 + 0.0609i 0.9826 3.551 (6,9) 0.0379 -0.1653
9 0.9887 + 0.1540i 1.0006 8.8533 (8,9) 0.0101 -0.0855
TOTAL 0.0735 -0.6702
Si el parque eo´lico genera energ´ıa menor al 40% de su capacidad, el generador
te´rmico situado en el nodo 1 sera´ capaz de suministrar la energ´ıa faltante, como se
muestra en la asignacio´n de unidades de la tabla 5.22
Tabla 5.22: Asignacio´n de unidades del sistema de 9 nodos
Bus %a b c Pmax Pmin Pg $/MW.hr Reserva
3 0.01 3.89 40.6 1.9 0.4 1.71 44.50 0.19
2 0.01 3.51 44.1 0.9 0.15 0.8 47.62 0.1
1T 0.01 2.45 105 1.8 0.31 0.3 107.46 1.8
1E 0 0 0 1 0 0.39 0.00 1.8
Los flujos de potencia y las pe´rdidas de energ´ıa son equivalentes a los mostrados
en la tabla 5.7 debido a que las potencias de generacio´n para cada nodo son las
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mismas que las propuestas en el despacho econo´mico . Los costos para este escenario
var´ıan en un rango de $199.96 a $209.92 como se aprecia en la tabla 5.23
Tabla 5.23: Despacho econo´mico
Bus Pg PU Costo MW Bus Pg PU Costo MW
1T 0.31 105.76 1T 0.7 106.72
1E 0.39 0.00 1E 0 0.00
2 0.8 46.91 2 0.8 46.91
3 1.71 47.28 3 1.71 47.28
Total 3.21 199.96 Total 3.21 200.92
5.4.3. Comparacio´n de resultados en sistema de prueba de
9 nodos considerando generacio´n te´rmica y eo´lica
ME´TODO PUNTO INTERIOR PRIMAL DUAL
En el presente cap´ıtulo se realizaron 4 casos de estudio implementados en el siste-
ma de prueba de 9 nodos por el me´todo punto interior primal dual. En el caso 1,
el despacho econo´mico incluye generacio´n te´rmica, el caso 2 presenta un despacho
econo´mico que incluye generacio´n te´rmica y un parque eo´lico instalado en el nodo
1 suministrando energ´ıa al 100% de su capacidad, esto representa el 31.74% de la
energ´ıa total generada en el sistema de 9 nodos. En el caso 3 se incluye un parque
eo´lico en el nodo 2, en el caso 4 se incluye el parque eo´lico de 1 pu en el nodo 3. Los
resultados de los costos de estos cuatro casos se detallan en la tabla 5.24:
Tabla 5.24: Conclusiones del sistema de 9 nodos me´todo punto interior primal dual
No. Casos de estudio Costo Total
1 Generacio´n te´rmica 200.05
2 Generacio´n te´rmica y generacio´n eo´lica en nodo 1 197.60
3 Generacio´n te´rmica y generacio´n eo´lica en nodo 2 196.36
4 Generacio´n te´rmica y generacio´n eo´lica en nodo 3 196.14
De acuerdo a la tabla 5.24 el costo mı´nimo de generacio´n de energ´ıa se presenta
en el caso de estudio 4. Los costos de generacio´n de energ´ıa para el sistema de 9 nodos
var´ıan de $ 196.14 a $ 200.05 cuando la potencia de generacio´n eo´lica oscila entre 0
a 1 pu. Los flujos de potencia obtenidos en los cuatro casos de estudio cumplen con
los l´ımites operativos de seguridad del sistema de 9 nodos. ME´TODO NEWTON
En el presente cap´ıtulo se realizaron 3 casos de estudio implementados en el sistema
de prueba de 9 nodos por el me´todo Newton. En el caso 1, el despacho econo´mico
incluye generacio´n te´rmica, el caso 2 presenta un despacho econo´mico que incluye
Cap´ıtulo 5. Resultados 79
generacio´n te´rmica y el parque eo´lico suministrando energ´ıa al 100% de su capaci-
dad, esto representa el 31.25% de la energ´ıa total generada en el sistema de 9 nodos.
En el caso 3 se contempla un 87.53% de energ´ıa te´rmica y solamente el 12.46% de
energ´ıa eo´lica debido a que existe escace´s de viento, en la tabla 5.25 se muestra un
resumen de los resultados obtenidos.
Tabla 5.25: Conclusiones del sistema de 9 nodos
No. Casos Costo PLOSS
1 Generacio´n Te´rmica 200.93 0.0566
2 Generacio´n Te´rmica (68.85%) y Generacio´n Eo´lica (31.15%) 93.14 0.048
3 Generacio´n Te´rmica (87.53%) y Generacio´n Eo´lica (12.46%) 95.29 0.0735
De acuerdo a la tabla 5.25 el costo mı´nimo de generacio´n de energ´ıa se presenta en
el caso de estudio 2, tambie´n se observa que las pe´rdidas en los enlaces del sistema se
reducen 34.69% en comparacio´n con el caso 3. Los costos de generacio´n de energ´ıa
para el sistema de 9 nodos var´ıan de $ 95.29 a $ 200.93 cuando la potencia de
generacio´n eo´lica oscila entre 0 a 0.4 pus. Los flujos de potencia obtenidos en los
cuatro casos de estudio cumplen con los l´ımites operativos de seguridad del sistema de
9 nodos. Comparando los resultados obtenidos por los me´todos Punto interior primal
dual y el me´todo Newton, se obtienen mejores resultados al realizar el despacho
econo´mico, asignacio´n de unidades y el estudio de flujos de potencia por el me´todo
Newton-Raphson cuando se tiene un parque eo´lico instalado en el nodo 1, los costos
se reducen el 47.5% comparado con los resultados obtenidos en el caso 3 del me´todo
punto interior, los flujos de potencia y las pe´rdidas de energ´ıa no se ven afectados.
5.5. Sistema de prueba de 118 nodos
5.5.1. Me´todo Newton-Raphson implementado en sistema
de prueba de 118 nodos considerando generacio´n te´rmi-
ca
El sistema de prueba de la IEEE utilizado para resolver el problema de flujos de
potencia o´ptimos, consta de 118 nodos, de los cuales 54 son nodos de generacio´n, 64
son nodos de carga y cuenta con 170 l´ıneas de transmisio´n. La carga instalada es de
14.33 pu’s equivalente a 143.3 MW. Los datos del sistema se anexan en el ape´ndice,
para los buses ver tablas de datos B.1, B.2, B.3, para las l´ıneas de transmisio´n B.4,
B.5, B.6, B.7 y B.8, corresponden a los generadores las tablas B.9, B.10, B.11 y B.12.
Cabe mencionar que se renombraron los nodos del sistema de prueba original de la
IEEE, con la finalidad de facilitar la programacio´n de los flujos de potencia en el
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software Matlab, los generadores ocupan los primeros nu´meros, posteriormente se
enumeran los nodos de carga, como se muestra en la figura 5.15.
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Figura 5.15: Sistema ele´ctrico de 118 nodos
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Para realizar el despacho econo´mico del sistemas ele´ctricos a gran escala, se di-
vidio´ el sistema de 118 nodos en tres a´reas de operacio´n, cada a´rea contiene nodos
de generacio´n y de carga.
Los nodos de carga se clasificaron como se muestra en la tabla 5.26:
Tabla 5.26: Nodos de carga clasificados por zonas de operacio´n



























Los nodos de generacio´n tambie´n se agruparon por zonas de operacio´n, ver tabla
5.27.
Cap´ıtulo 5. Resultados 83
Tabla 5.27: Nodos de generacio´n clasificados por zonas de operacio´n






















La carga total de potencia activa y reactiva de cada zona, ver tabla 5.28:
Tabla 5.28: Carga total del sistema por a´reas
A´rea PD QD
zona 1 4.55 1.51
zona 2 5.94 1.96
zona 3 3.84 1.78
Para establecer cuales son las unidades que tendra´n prioridad ante los incrementos
de carga se ordenaron los buses en funcio´n de las unidades que tienen menor costo de
operacio´n y los l´ımites operativos de cada una. El sistema esta´ dividido en tres zonas,
por lo tanto para la zona 1 se tiene una carga instalada de 4.55 pus, se asignaron las 4
unidades de generacio´n de menor costo, operando cada una al 60% de su capacidad,
si la carga aumenta, estas mismas unidades incrementara´n la potencia de generacio´n,
si la carga rebasa los 857 MW, las unidades de generacio´n que suministrara´n la carga
se muestran el el orden de la tabla 5.29
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Tabla 5.29: Asignacio´n de unidades Zona 1
Bus a b c Pmax Pmin $/MW.hr Pg Reserva
4 0.010875 12.8875 6.78 1 0 19.68 0.6 0.4
5 0.010875 12.8875 6.78 5.5 0 19.68 3.46 2.04
10 0.010875 12.8875 6.78 1 0 19.68 0.6 0.4
14 0.0128 17.82 10.15 1.07 0 27.98 0 1.07
7 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.98 0 1
16 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.98 0 1
34 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.98 0 1
53 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.98 0 1
11 0.003 10.76 32.96 3.2 0 43.72 0 3.2
33 0.028302 37.6968 17.95 1 0 55.68 0 1
2 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
3 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
6 0.069663 26.2438 31.67 1.85 0 57.98 0 1.85
8 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
9 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
12 0.069663 26.2438 31.67 4.14 0 57.98 0 4.14
13 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
15 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
17 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
31 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
32 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.98 0 1
Para la zona 2 se tiene una carga de 5.94 MW, se realizo´ la lista de prioridades de
unidades de generacio´n en funcio´n del costo como se muestra en la tabla 5.30. Para
esta zona se tienen unidades de generacio´n que tienen el mismo costo de operacio´n,
por lo cual se asigno´ que todas las unidades del mismo costo estara´n operando, con-
siderando que la mayor´ıa de e´stas tiene una reserva rodante del 70%, estas unidades
podra´n soportar los incrementos de carga inmediatamente. Se genera un 2% ma´s
debido a las pe´rdidas de energ´ıa en los enlaces del sistema.
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Tabla 5.30: Asignacio´n de unidades Zona 2
Bus a b c Pmax Pmin $/MW.hr Pg Reserva
29 0.010875 12.8875 6.78 4.92 0 19.66 3.0 1.92
36 0.010875 12.8875 6.78 1 0 19.66 0.6 0.4
37 0.0128 17.82 10.15 5.77 0 27.97 2.48 3.29
19 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.97 0 1.0
22 0.0128 17.82 10.15 1.48 0 27.97 0 1.48
23 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.97 0 1.0
26 0.0128 17.82 10.15 2.6 0 27.97 0 2.6
35 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.97 0 1.0
20 0.002401 12.3299 28 1.19 0 40.32 0 1.19
21 0.002401 12.3299 28 3.04 0 40.32 0 3.04
24 0.0044 13.29 39 1 0 52.29 0 1
25 0.0044 13.29 39 2.55 0 52.29 0 2.55
18 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.91 0 1
27 0.01059 8.3391 64.16 1 0 72.49 0 1
28 0.01059 8.3391 64.16 4.91 0 72.49 0 4.91
54 0.009774 22.9423 58.81 1 0 81.75 0 1
30 0.045923 15.4708 74.33 8 0 89.80 0 8
La zona 3 tiene una carga instalada de 3.84 pus ma´s el 2.5% de pe´rdidas en los
enlaces del sistema, la asignacio´n de unidades se muestra en la tabla 5.31,
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Tabla 5.31: Asignacio´n de unidades Zona 3
Bus a b c Pmax Pmin $/MW.hr Pg Reserva
40 0.010875 12.8875 6.78 7.07 0 19.66 2.64 4.43
45 0.010875 12.8875 6.78 3.52 0 19.66 1.3 2.22
43 0.010875 12.8875 6.78 1 0 19.66 0 1
44 0.010875 12.8875 6.78 1 0 19.66 0 1
47 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.97 0 1
48 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.97 0 1
51 0.0128 17.82 10.15 1.36 0 27.97 0 1.16
52 0.0128 17.82 10.15 1 0 27.97 0 1
39 0.003 10.76 32.96 1.04 0 43.72 0 1.04
41 0.028302 37.6968 17.95 1 0 55.64 0 1
46 0.028302 37.6968 17.95 1.4 0 55.64 0 1.4
49 0.028302 37.6968 17.95 1 0 55.64 0 1
38 0.069663 26.2438 31.67 1 0 57.91 0 1
42 0.009774 22.9423 58.81 1 0 81.75 0 1
50 0.009774 22.9423 58.81 1 0 81.75 0 1
De acuerdo a la asignacio´n de unidades de cada zona de operacio´n, las unidades
de generacio´n suministrara´n la carga total del sistema como se muestra en la tabla
5.32. Las potencias de salida de cada unidad te´rmica de generacio´n se establecen
considerando las unidades de ma´s bajo costo, los l´ımites operativos de las mismas y
la carga instalada en cada zona.
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Tabla 5.32: Despacho econo´mico, sistema de 118 nodos
Bus Pg PU Costo MW Bus Pg PU Costo MW
1 0 0.00 28 0 0.00
2 0 0.00 29 3 45.54
3 0 0.00 30 0 0.00
4 0.6 14.52 31 0 0.00
5 3.46 51.50 32 0 0.00
6 0 0.00 33 0 0.00
7 0 0.00 34 0 0.00
8 0 0.00 35 0 0.00
9 0 0.00 36 0.6 14.52
10 0.6 14.52 37 2.34 51.92
11 0 0.00 38 0 0.00
12 0 0.00 39 0 0.00
13 0 0.00 40 2.64 40.88
14 0 0.00 41 0 0.00
15 0 0.00 42 0 0.00
16 0 0.00 43 0 0.00
17 0 0.00 44 0 0.00
18 0 0.00 45 1.3 23.55
19 0 0.00 46 0 0.00
20 0 0.00 47 0 0.00
21 0 0.00 48 0 0.00
22 0 0.00 49 0 0.00
23 0 0.00 50 0 0.00
24 0 0.00 51 0 0.00
25 0 0.00 52 0 0.00
26 0 0.00 53 0 0.00
27 0 0.00 54 0 0.00
Para este sistema se tiene una generacio´n de 14.68 pu’s, equivalente a 1468MW,
el costo total de la energ´ıa es $256.94. Conociendo las potencias de operacio´n de las
unidades de generacio´n del sistema de 118 nodos, resultados mostrados en la tabla
5.32, se realizo´ un estudio de flujos de potencia por el me´todo Newton-Raphson
implementado en el software Matlab, en el cual se obtuvieron los resultados que
aparecen en las tablas 5.33, 5.34, 5.35 y 5.36:
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Tabla 5.33: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
1 1.0000 + 0.0000i 1 138 0
2 0.9986 + 0.0527i 1 138 3.0216
3 0.9997 + 0.0263i 1 138 1.5092
4 0.9928 + 0.1196i 1 345 6.8669
5 0.9448 + 0.3277i 1 345 19.1283
6 1.0000 + 0.0011i 1 138 0.0611
7 0.9999 - 0.0110i 1 138 -0.6282
8 1.0000 - 0.0062i 1 138 -0.3549
9 0.9999 - 0.0147i 1 138 -0.8429
10 0.9991 + 0.0433i 1 138 2.4843
11 0.9999 + 0.0126i 1 138 0.7205
12 0.9998 + 0.0202i 1 345 1.157
13 0.9997 - 0.0227i 1 138 -1.3012
14 0.9996 - 0.0266i 1 138 -1.5232
15 0.9998 - 0.0178i 1 138 -1.0212
16 0.9995 - 0.0309i 1 138 -1.7692
17 0.9994 - 0.0354i 1 138 -2.0268
18 0.9984 - 0.0561i 1 138 -3.2152
19 0.9991 - 0.0425i 1 138 -2.4386
20 0.9991 - 0.0428i 1 138 -2.4535
21 1.0000 - 0.0027i 1 138 -0.157
22 0.9998 - 0.0196i 1 138 -1.1234
23 0.9998 - 0.0181i 1 138 -1.0348
24 0.9998 - 0.0195i 1 138 -1.1171
25 1.0000 + 0.0062i 1 138 0.3525
26 0.9999 + 0.0142i 1 138 0.8128
27 0.9998 + 0.0196i 1 138 1.1253
28 0.9986 + 0.0520i 1 345 2.9779
29 0.9971 + 0.0767i 1 138 4.399
30 0.9988 + 0.0489i 1 138 2.8003
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Tabla 5.34: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
31 0.9993 + 0.0368i 1 138 2.109
32 0.9992 + 0.0402i 1 138 2.3054
33 0.9993 + 0.0373i 1 138 2.1394
34 0.9996 + 0.0290i 1 138 1.6596
35 0.9992 + 0.0389i 1 138 2.2301
36 0.9966 + 0.0820i 1 138 4.7013
37 0.9935 + 0.1137i 1 138 6.527
38 0.9889 + 0.1486i 1 138 8.5459
39 0.9925 + 0.1220i 1 161 7.0075
40 0.9703 + 0.2418i 1 138 13.9926
41 0.9728 + 0.2316i 1 138 13.3928
42 0.9759 + 0.2182i 1 138 12.6049
43 0.9802 + 0.1979i 1 138 11.412
44 0.9894 + 0.1451i 1 138 8.3417
45 0.9875 + 0.1575i 1 138 9.0616
46 0.9896 + 0.1440i 1 138 8.2771
47 0.9911 + 0.1332i 1 138 7.6525
48 0.9920 + 0.1260i 1 138 7.2411
49 0.9928 + 0.1196i 1 138 6.8678
50 0.9915 + 0.1301i 1 138 7.4739
51 0.9915 + 0.1301i 1 138 7.4739
52 0.9915 + 0.1301i 1 138 7.4739
53 1.0000 + 0.0002i 1 138 0.0132
54 0.9981 + 0.0615i 1 138 3.5257
55 0.9950 - 0.0062i 0.995 137.3079 -0.3547
56 0.9964 + 0.0044i 0.9965 137.5105 0.2522
57 1.0000 + 0.0575i 1.0017 138.2342 3.2925
58 0.9993 + 0.0144i 0.9994 137.9128 0.8237
59 0.9883 + 0.2235i 1.0133 349.5744 12.7431
60 0.9927 + 0.0090i 0.9928 137.0035 0.5173
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Tabla 5.35: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
61 0.9813 - 0.0128i 0.9814 135.4325 -0.7497
62 0.9990 - 0.0098i 0.999 137.8617 -0.5607
63 0.9942 - 0.0122i 0.9943 137.2113 -0.7016
64 1.0057 + 0.0012i 1.0057 138.7906 0.0672
65 0.9875 - 0.0353i 0.9882 136.366 -2.0489
66 0.9829 - 0.0351i 0.9835 135.7203 -2.0429
67 0.9866 - 0.0225i 0.9869 136.1891 -1.3055
68 0.9996 + 0.0135i 0.9997 137.9518 0.771
69 0.9935 - 0.0353i 0.9941 137.1903 -2.0358
70 0.9953 - 0.0344i 0.9959 137.4352 -1.9819
71 1.0161 + 0.0363i 1.0167 350.7629 2.0451
72 0.9928 - 0.0332i 0.9934 137.0837 -1.917
73 0.9987 - 0.0368i 0.9994 137.9135 -2.1119
74 1.0036 - 0.0287i 1.0041 138.5601 -1.6395
75 1.0189 + 0.0074i 1.0189 351.5204 0.4141
76 0.9932 - 0.0552i 0.9947 137.2729 -3.1794
77 0.9910 - 0.0645i 0.9931 137.051 -3.726
78 0.9762 - 0.0679i 0.9785 135.0378 -3.9816
79 0.9613 - 0.0794i 0.9646 133.1179 -4.7222
80 0.9646 - 0.0703i 0.9672 133.4684 -4.1686
81 0.9977 - 0.0205i 0.9979 137.705 -1.177
82 0.9934 - 0.0180i 0.9936 137.1184 -1.0408
83 0.9944 - 0.0190i 0.9946 137.25 -1.0949
84 0.9827 - 0.0389i 0.9834 135.7157 -2.2672
85 0.9781 - 0.0484i 0.9793 135.1449 -2.8339
86 0.9810 - 0.0467i 0.9821 135.5256 -2.7264
87 0.9949 - 0.0260i 0.9952 137.3392 -1.4946
88 0.9876 - 0.0354i 0.9883 136.3822 -2.0531
89 0.9984 + 0.0067i 0.9984 137.7788 0.3835
90 1.0030 + 0.0198i 1.0032 346.0938 1.1283
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Tabla 5.36: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
91 1.0030 + 0.0268i 1.0033 346.146 1.5312
92 0.9932 + 0.0352i 0.9938 137.1495 2.0292
93 1.0011 + 0.0614i 1.003 346.0377 3.5113
94 0.9999 + 0.0372i 1.0006 138.0804 2.1331
95 0.9945 + 0.0280i 0.9949 137.294 1.6104
96 0.9887 + 0.0756i 0.9916 136.8404 4.3699
97 0.9832 + 0.0789i 0.9864 136.1191 4.5882
98 1.0048 + 0.0802i 1.008 347.7595 4.5628
99 0.9700 + 0.0867i 0.9739 134.3982 5.1055
100 0.9718 + 0.0993i 0.9768 134.8033 5.8369
101 0.9793 + 0.1282i 0.9877 136.3013 7.458
102 0.9825 + 0.1221i 0.9901 136.6328 7.0857
103 0.9745 + 0.1828i 0.9915 136.8282 10.6262
104 0.9718 + 0.1575i 0.9845 135.86 9.2042
105 0.9697 + 0.1313i 0.9785 135.0366 7.7127
106 0.9592 + 0.1074i 0.9652 133.199 6.3901
107 0.9679 + 0.0985i 0.9729 134.2564 5.8081
108 0.9766 + 0.0991i 0.9816 135.4616 5.7943
109 0.9857 + 0.1070i 0.9915 136.8286 6.1933
110 0.9743 + 0.1577i 0.987 136.2024 9.1925
111 0.9779 + 0.1826i 0.9948 137.2787 10.5756
112 0.9856 + 0.1144i 0.9922 136.9271 6.622
113 0.9906 + 0.1243i 0.9984 137.7813 7.1537
114 0.9901 + 0.1243i 0.9979 137.7096 7.1526
115 0.9948 - 0.0289i 0.9952 137.3407 -1.6638
116 0.9944 - 0.0300i 0.9948 137.2852 -1.7282
117 0.9837 - 0.0249i 0.9841 135.799 -1.4493
118 0.9908 + 0.0255i 0.9911 136.7773 1.475
El flujo ele´ctrico de potencia debe estar dentro del rango de operacio´n de cada
nodo, los l´ımites de seguridad del sistema ele´ctrico se especifican en las tablas de
datos B.1, B.2 y B.3. Considerando estos para´metros se observa en las tablas de
resultados de los flujos de potencia y en la gra´fica 5.16 que las tensiones nodales de
todo el sistema se encuentran dentro de los l´ımites operativos. Por lo cual es factible
configurar las unidades de generacio´n de acuerdo al despacho econo´mico propuesto
en la tabla 5.32.
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Figura 5.16: Flujos de Potencia
En la gra´fica 5.16 se aprecia que las tensiones nodales se mantienen constantes
en los nodos del 1 al 54, esto ocurre debido a que pertenecen a nodos de generacio´n,
las variaciones de potencial corresponden a los nodos de carga del 55 al 118. Los
resutados son extra´ıdos del programa de flujos de potencia realizado en Matlab por el
me´todo Newton-Raphson, el cual realizo´ cinco iteraciones para encontrar la solucio´n,
con un margen de error de 5.452e-10.
Conociendo los flujos de potencia del sistema ele´ctrico, se calcularon las pe´rdidas en
las l´ıneas de transmisio´n. Los resultados de las pe´rdidas de potencia activa y reactiva
calculadas en por unidad se presentan en las tablas 5.37, 5.38 y 5.39, cabe resaltar
que la potencia base son 100 MW.
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Tabla 5.37: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace P LOSS Q LOSS Enlace P LOSS Q LOSS
(7,9) 0.0001 -0.0003 (38,40) 0.0071 -0.0512
(8,9) 0.0003 -0.0014 (40,41) 0.0004 -0.0016
(11,12) 0 -0.0015 (41,42) 0.0006 -0.0021
(11,13) 0.0014 -0.0074 (40,43) 0.0106 -0.0508
(13,15) 0.0001 -0.0003 (42,43) 0.0009 -0.0031
(14,15) 0.0002 -0.0007 (37,44) 0.001 -0.0046
(9,16) 0.0003 -0.001 (43,45) 0.0012 -0.0054
(16,17) 0.0002 -0.0007 (44,45) 0.0004 -0.0019
(18,19) 0.0003 -0.0009 (45,46) 0.001 -0.0033
(19,21) 0.0021 -0.0094 (45,47) 0.0006 -0.0028
(21,22) 0.0005 -0.0018 (46,47) 0.0002 -0.0007
(22,23) 0 0 (46,48) 0.0006 -0.0018
(22,24) 0 0 (47,48) 0.0003 -0.0013
(23,24) 0 -0.0001 (48,49) 0.0001 -0.0002
(22,25) 0.0006 -0.0028 (46,50) 0.0002 -0.001
(23,25) 0.0006 -0.0026 (50,52) 0 0
(24,25) 0.0016 -0.0048 (15,53) 0.0004 -0.0015
(25,26) 0.0001 -0.0004 (1,55) 0.0002 -0.0006
(26,27) 0.0002 -0.0008 (6,55) 0.0003 -0.0012
(21,29) 0.0259 -0.1325 (1,56) 0.0002 -0.0007
(27,29) 0.0032 -0.0143 (6,56) 0 -0.0001
(28,29) 0 -0.0166 (2,57) 0.0007 -0.003
(21,30) 0.0023 -0.0075 (3,57) 0.0038 -0.0172
(10,31) 0 -0.0001 (4,57) -0.1461
(30,31) 0.0003 -0.0011 (56,57) 0.0056 -0.025
(10,32) 0 0 (3,58) 0.0015 -0.0066
(31,34) 0.0001 -0.0004 (6,58) 0.0012 -0.0049
(30,36) 0.003 -0.01 (4,59) 0.0282 -0.3526
(35,36) 0.0035 -0.0115 (5,59) 0.0315 -0.3933
(36,37) 0.009 -0.0276 (2,60) 0.0079 -0.0259
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Tabla 5.38: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace P LOSS Q LOSS Enlace P LOSS Q LOSS
(6,60) 0.0016 -0.0054 (73,74) 0.0004 -0.0017
(57,60) 0.0097 -0.0325 (28,75) 0.0022 -0.0241
(7,61) 0.0004 -0.0013 (71,75) 0.0013 -0.0155
(60,61) 0.0023 -0.0076 (74,75) 0 -0.0409
(6,62) 0.0005 -0.0015 (18,76) 0.0001 -0.0004
(7,62) 0 0 (74,76) 0.0021 -0.007
(6,63) 0.0006 -0.0024 (18,77) 0.0007 -0.0024
(7,64) 0.0011 -0.0038 (19,77) 0.0011 -0.0037
(8,64) 0.0004 -0.0016 (16,78) 0.0026 -0.0108
(14,64) 0.0014 -0.0047 (78,79) 0.0003 -0.0013
(53,64) 0.0003 -0.001 (20,80) 0.0039 -0.0132
(63,64) 0.0004 -0.0016 (21,80) 0.0101 -0.0276
(9,65) 0.001 -0.0047 (79,80) 0.0002 -0.001
(65,66) 0.0001 -0.0002 (20,81) 0.0011 -0.0036
(66,67) 0.0004 -0.0017 (21,81) 0.0014 -0.0047
(10,68) 0.0046 -0.0169 (30,81) 0.0048 -0.0159
(11,68) 0 0 (20,82) 0.001 -0.0031
(15,68) 0.0022 -0.0079 (21,82) 0.0017 -0.0049
(67,68) 0.0019 -0.0088 (21,83) 0.0012 -0.0035
(13,69) 0.0005 -0.0022 (21,84) 0.0037 -0.0104
(14,70) 0.0007 -0.0022 (84,85) 0.0006 -0.0017
(69,70) 0 0 (22,86) 0.0018 -0.0085
(4,71) 0.0126 -0.1472 (85,86) 0 -0.0001
(12,71) 0.0006 -0.006 (24,87) 0.0002 -0.0006
(64,71) 0 -0.0345 (83,87) 0.0001 -0.0003
(7,72) 0.0012 -0.004 (24,88) 0.0013 -0.0037
(17,73) 0.0001 -0.0002 (84,88) 0.0002 -0.0005
(16,74) 0.0006 -0.0021 (25,89) 0 0
(18,74) 0.0014 -0.0041 (26,89) 0.0008 -0.0042
(72,74) 0.0003 -0.0009 (27,89) 0.0006 -0.0029
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Tabla 5.39: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace P LOSS Q LOSS Enlace P LOSS Q LOSS
(25,90) 0 -0.005 (43, 104) 0.0056 -0.0184
(26,91) 0 -0.0063 (43, 105) 0.008 -0.0263
(28,91) 0.0019 -0.0214 (45, 105) 0.0049 -0.0158
(90,91) 0.0002 -0.0025 (104, 105) 0.0026 -0.0086
(27,92) 0.0005 -0.0023 (105, 106) 0.0044 -0.0144
(29,92) 0.0036 -0.0163 (37, 107) 0.0009 -0.0047
(28,93) 0.0005 -0.006 (99, 107) 0.0008 -0.0025
(30,93) 0 -0.0044 (105, 107) 0.0035 -0.0114
(54,93) 0.0002 -0.0022 (106, 107) 0.0008 -0.0026
(31,94) 0 0 (37, 108) 0.001 -0.0051
(32,94) 0 0 (107, 108) 0.0002 -0.0008
(33,94) 0 0 (37, 109) 0.0002 -0.0009
(30,95) 0.0011 -0.0034 (45, 109) 0.003 -0.0136
(31,95) 0.0002 -0.0007 (45, 110) 0.0003 -0.0013
(34,95) 0.0002 -0.0006 (43, 111) 0.0009 -0.0041
(36,95) 0.004 -0.0134 (110, 111) 0.0012 -0.0054
(36,96) 0.0023 -0.0077 (45, 112) 0.002 -0.0076
(37,97) 0.0039 -0.0178 (48, 112) 0.0008 -0.003
(96,97) 0.0004 -0.0016 (49, 112) 0.0001 -0.0004
(37,98) 0 -0.0337 (48, 113) 0 -0.0001
(93,98) 0.0016 -0.018 (50, 114) 0.0002 -0.0004
(36,99) 0.0027 -0.0076 (113, 114) 0 0
(38, 100) 0.0049 -0.0169 (15, 115) 0.0005 -0.0023
(99, 100) 0.0012 -0.0041 (13, 116) 0.0002 -0.0011
(38, 101) 0.0031 -0.0065 (115, 116) 0 -0.0001
(100, 101) 0.0026 -0.0055 (6, 117) 0.0015 -0.0064
(38, 102) 0.0016 -0.0056 (35, 118) 0.0013 -0.0042
(39, 102) 0.0001 -0.0005 (95, 118) 0.0001 -0.0004
(38, 103) 0.0026 -0.013
(40, 103) 0.0092 -0.0473
Las pe´rdidas de energ´ıa totales del sistema ele´ctrico de potencia de 118 nodos
son de 0.3486 pu’s equivalente a 34.86 MW. En el estudio de despacho econo´mico
se considera una generacio´n total de energ´ıa de 1468 MW, de los cuales 1433 MW
corresponden a la carga instalada y el 2.28% representa las pe´rdidas de energ´ıa en
los enlaces del sistema.
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5.5.2. Me´todo Newton-Raphson implementado en sistema
de prueba de 118 nodos, generacio´n te´rmica y eo´lica
en Zona 1
Para introducir un parque eo´lico en la red ele´ctrica, debe realizarse un estudio
de las condiciones clima´ticas de la regio´n donde se tiene contemplado instalar. Si las
condiciones del viento son favorables, debe hacerse un estudio de despacho econo´mico
en la zona donde se instalara´, disminuyendo la potencia que suministran las unidades
de generacio´n te´rmica y el costo de generacio´n de energ´ıa ele´ctrica.
El sistema ele´ctrico de potencia de 118 nodos mostrado en la figura 5.17 cuenta con
una carga instalada de 14.33 pu’s. Se instala un parque eo´lico conformado por 100
aerogeneradores, con una capacidad nominal de 2 MW cada uno equivalente a 0.02
pu’s, el parque eo´lico suministrara´ una potencia ma´xima de 200 MW. Si el parque
eo´lico es instalado en los nodos correspondientes a la zona 1, se recomienda instalarlo
en el nodo 2 como se muestra en la figura 5.17 debido a que la carga mayor de la
zona 1 se encuentra en los nodos adyadentes reduciendo el suministro de energ´ıa de
las plantas termoele´ctrica situada en los nodos 4 y 5.
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Figura 5.17: Sistema ele´ctrico de 118 nodos con generacio´n eo´lica en zona 1.
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El despacho econo´mico se muestra en la tabla 5.48
Tabla 5.40: Despacho econo´mico, sistema de 118 nodos
Bus Pg PU Costo MW Bus Pg PU Costo MW
1 0 0.00 28 0 0.00
2 2 0.00 29 3 45.54
3 0 0.00 30 0 0.00
4 0 0.00 31 0 0.00
5 2.06 33.37 32 0 0.00
6 0 0.00 33 0 0.00
7 0 0.00 34 0 0.00
8 0 0.00 35 0 10.15
9 0 0.00 36 0.6 14.52
10 0.6 14.52 37 2.34 54.42
11 0 0.00 38 0 0.00
12 0 0.00 39 0 0.00
13 0 0.00 40 2.64 40.88
14 0 0.00 41 0 0.00
15 0 0.00 42 0 0.00
16 0 0.00 43 0 0.00
17 0 0.00 44 0 0.00
18 0 0.00 45 1.3 23.55
19 0 10.15 46 0 0.00
20 0 0.00 47 0 0.00
21 0 0.00 48 0 0.00
22 0 10.15 49 0 0.00
23 0 10.15 50 0 0.00
24 0 0.00 51 0 0.00
25 0 0.00 52 0 0.00
26 0 10.15 53 0 0.00
27 0 0.00 54 0 0.00
La potencia de generacio´n eo´lica no puede ser controlada ya que depende de las
condiciones clima´ticas del lugar de instalacio´n, si la potencia de generacio´n eo´lica
de salida es superior a la potencia estimada, la unidad te´rmica situada en el nodo 5
debe disminuir la potencia de generacio´n te´rmica, evitando que l´ıneas de transmisio´n
rebasen su capacidad, y los flujos del sistema no se ven afectados si la potencia total
de generacio´n es equivalente a la carga instalada, los costos de generacio´n de energ´ıa
disminuyen en un rango de $226.80 a $252.71. . Si existe escace´s de viento, el parque
eo´lico no sera´ capaz de generar energ´ıa, bajo esta condicio´n la planta generadora
situada en el nodo 5 sera´ la que suministre la energ´ıa faltante ya que cuenta con 3.44
pus de reserva, los costos de generacio´n eo´lica var´ıan en un rango de . El costo de
generacio´n de energ´ıa se reduce el 10% cuando se tiene generacio´n eo´lica.
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Figura 5.18: Parque eo´lico de 100 aerogeneradores
Los flujos de potencia no se ven afectados debido a que la planta termoele´ctrica
situada en el nodo cinco tiene la capacidad de suministrar la energ´ıa requerida en
caso que haya escasez de viento y no se produzca la energ´ıa eo´lica programada. Los
resultados de los flujos son los siguientes:
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Tabla 5.41: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
1 1.0000 + 0.0000i 1 138 0
2 0.9974 + 0.0718i 1 138 4.1169
3 0.9996 + 0.0287i 1 138 1.6469
4 0.9969 + 0.0781i 1 345.0001 4.4786
5 0.9790 + 0.2039i 1 345.0001 11.7662
6 1.0000 + 0.0018i 1 138 0.1019
7 0.9995 - 0.0313i 1 138.0001 -1.7956
8 0.9996 - 0.0292i 1 138.0001 -1.6759
9 0.9993 - 0.0369i 1 138.0001 -2.1141
10 0.9999 + 0.0167i 1 138.0001 0.9588
11 0.9999 - 0.0149i 1 138.0001 -0.8563
12 1.0000 - 0.0081i 1 345.0002 -0.4663
13 0.9988 - 0.0487i 1 138.0001 -2.793
14 0.9987 - 0.0518i 1 138.0001 -2.9718
15 0.9991 - 0.0436i 1 138.0001 -2.4964
16 0.9984 - 0.0574i 1 138.0001 -3.2925
17 0.9981 - 0.0620i 1 138.0001 -3.5526
18 0.9966 - 0.0829i 1 138.0001 -4.755
19 0.9976 - 0.0695i 1 138.0002 -3.9878
20 0.9975 - 0.0700i 1 138.0002 -4.0156
21 0.9995 - 0.0301i 1 138.0002 -1.7222
22 0.9989 - 0.0470i 1 138.0002 -2.6917
23 0.9990 - 0.0454i 1 138.0002 -2.6034
24 0.9989 - 0.0469i 1 138.0002 -2.6855
25 0.9998 - 0.0213i 1 138.0002 -1.2185
26 0.9999 - 0.0132i 1 138.0002 -0.7591
27 1.0000 - 0.0078i 1 138.0002 -0.4463
28 0.9997 + 0.0245i 1 345.0005 1.4038
29 0.9988 + 0.0493i 1 138.0002 2.8286
30 0.9998 + 0.0215i 1 138.0002 1.2331
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Tabla 5.42: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) Vpu (PU) Tensio´n kV A´ngulo
31 1.0000 + 0.0096i 1 138.0002 0.5522
32 0.9999 + 0.0134i 1 138.0001 0.765
33 0.9999 + 0.0102i 1 138.0002 0.5853
34 1.0000 + 0.0017i 1 138.0002 0.0982
35 0.9999 + 0.0116i 1 138.0002 0.6653
36 0.9985 + 0.0547i 1 138.0002 3.1337
37 0.9963 + 0.0864i 1 138.0002 4.9582
38 0.9926 + 0.1215i 1 138.0003 6.9776
39 0.9955 + 0.0948i 1 161.0003 5.4392
40 0.9766 + 0.2151i 1 138.0003 12.4241
41 0.9788 + 0.2049i 1 138.0003 11.8242
42 0.9815 + 0.1914i 1 138.0003 11.0363
43 0.9853 + 0.1710i 1 138.0003 9.8435
44 0.9930 + 0.1179i 1 138.0002 6.773
45 0.9915 + 0.1304i 1 138.0002 7.493
46 0.9932 + 0.1168i 1 138.0002 6.7085
47 0.9944 + 0.1060i 1 138.0003 6.0839
48 0.9951 + 0.0988i 1 138.0003 5.6725
49 0.9957 + 0.0924i 1 138.0003 5.2992
50 0.9947 + 0.1029i 1 138.0003 5.9054
51 0.9947 + 0.1029i 1 138.0003 5.9054
52 0.9947 + 0.1029i 1 138.0003 5.9054
53 0.9997 - 0.0240i 1 138.0001 -1.373
54 0.9994 + 0.0341i 1 138.0002 1.9543
55 0.9950 - 0.0057i 0.995 137.3079 -0.3294
56 0.9961 + 0.0056i 0.9961 137.4583 0.3204
57 0.9982 + 0.0619i 1.0001 138.0112 3.5495
58 0.9992 + 0.0161i 0.9994 137.9131 0.9248
59 1.0073 + 0.1404i 1.017 350.8745 7.9359
60 0.9922 + 0.0127i 0.9923 136.9353 0.7339
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Tabla 5.43: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
61 0.9808 - 0.0146i 0.9809 135.3599 -0.8548
62 0.9988 - 0.0147i 0.9989 137.8494 -0.8414
63 0.9939 - 0.0192i 0.9941 137.1906 -1.1091
64 1.0052 - 0.0228i 1.0055 138.7588 -1.3018
65 0.9864 - 0.0583i 0.9882 136.3676 -3.3826
66 0.9818 - 0.0587i 0.9835 135.7253 -3.4227
67 0.9858 - 0.0471i 0.9869 136.1966 -2.7381
68 0.9996 - 0.0130i 0.9997 137.9533 -0.7468
69 0.9923 - 0.0609i 0.9941 137.1894 -3.5103
70 0.9941 - 0.0597i 0.9959 137.4341 -3.4373
71 1.0172 + 0.0056i 1.0172 350.9335 0.3149
72 0.9917 - 0.0564i 0.9933 137.0756 -3.2549
73 0.9974 - 0.0634i 0.9994 137.9133 -3.6385
74 1.0025 - 0.0555i 1.004 138.5584 -3.1704
75 1.0189 - 0.0212i 1.0192 351.6083 -1.1912
76 0.9914 - 0.0818i 0.9947 137.2723 -4.716
77 0.9889 - 0.0912i 0.9931 137.0512 -5.2683
78 0.9740 - 0.0941i 0.9785 135.0375 -5.5161
79 0.9589 - 0.1054i 0.9646 133.119 -6.2738
80 0.9623 - 0.0965i 0.9672 133.47 -5.7266
81 0.9967 - 0.0477i 0.9979 137.7053 -2.7416
82 0.9926 - 0.0452i 0.9936 137.1187 -2.6054
83 0.9935 - 0.0462i 0.9946 137.2502 -2.6609
84 0.9812 - 0.0658i 0.9834 135.7158 -3.8342
85 0.9764 - 0.0752i 0.9793 135.145 -4.4011
86 0.9793 - 0.0735i 0.9821 135.5257 -4.2943
87 0.9938 - 0.0532i 0.9952 137.3394 -3.062
88 0.9863 - 0.0624i 0.9883 136.3824 -3.6207
89 0.9982 - 0.0207i 0.9984 137.779 -1.1884
90 1.0031 - 0.0078i 1.0032 346.0948 -0.4437
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Tabla 5.44: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
91 1.0033 - 0.0007i 1.0033 346.1469 -0.0413
92 0.9938 + 0.0079i 0.9938 137.1497 0.4582
93 1.0024 + 0.0340i 1.003 346.0384 1.9398
94 1.0005 + 0.0101i 1.0006 138.0806 0.579
95 0.9949 + 0.0008i 0.9949 137.2944 0.0476
96 0.9904 + 0.0485i 0.9916 136.8406 2.8021
97 0.9850 + 0.0520i 0.9864 136.1193 3.0201
98 1.0066 + 0.0526i 1.008 347.7603 2.9922
99 0.9720 + 0.0601i 0.9739 134.3985 3.5373
100 0.9741 + 0.0727i 0.9768 134.8036 4.2687
101 0.9825 + 0.1014i 0.9877 136.3016 5.8897
102 0.9855 + 0.0952i 0.9901 136.6331 5.5174
103 0.9791 + 0.1561i 0.9915 136.8285 9.0578
104 0.9758 + 0.1308i 0.9845 135.8603 7.6357
105 0.9729 + 0.1047i 0.9785 135.037 6.1442
106 0.9618 + 0.0811i 0.9652 133.1993 4.8216
107 0.9702 + 0.0719i 0.9729 134.2567 4.2397
108 0.9789 + 0.0723i 0.9816 135.4618 4.2257
109 0.9883 + 0.0799i 0.9915 136.8288 4.6246
110 0.9783 + 0.1309i 0.987 136.2027 7.6239
111 0.9825 + 0.1557i 0.9948 137.2789 9.007
112 0.9884 + 0.0874i 0.9922 136.9274 5.0535
113 0.9937 + 0.0972i 0.9984 137.7816 5.5851
114 0.9932 + 0.0971i 0.9979 137.7099 5.584
115 0.9937 - 0.0546i 0.9952 137.3407 -3.146
116 0.9933 - 0.0557i 0.9948 137.2852 -3.2116
117 0.9838 - 0.0242i 0.9841 135.799 -1.4085
118 0.9911 - 0.0015i 0.9911 136.7776 -0.0887
Considerando estos para´metros se observa en las tablas de resultados de los flujos
de potencia y en la gra´fica 5.19 que las tensiones nodales de todo el sistema se
encuentran dentro de los l´ımites operativos. Por lo cual es factible configurar las
unidades de generacio´n de acuerdo al despacho econo´mico propuesto en la tabla
5.32.
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Figura 5.19: Flujos de Potencia
En la gra´fica 5.19 se aprecian variaciones en las tensiones nodales debido a que
pertenecen a nodos de carga del 55 al 118. Los resutados son extra´ıdos del programa
de flujos de potencia realizado en Matlab por el me´todo Newton-Raphson, el cual
realizo´ cuatro iteraciones para encontrar la solucio´n, con un margen de error de
7.2180e-05.
Conociendo los flujos de potencia del sistema ele´ctrico, se calcularon las pe´rdidas
en las l´ıneas de transmisio´n. En la siguiente tabla se muestran los resultados de las
pe´rdidas de potencia activa y reactiva calculadas en por unidad.
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Tabla 5.45: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace PLOSS QLOSS Enlace PLOSS ) QLOSS
(7,9) 0.0002 -0.0007 (38,40) 0.0071 -0.0512
(8,9) 0.0003 -0.0011 (40,41) 0.0004 -0.0016
(11,13) 0.0013 -0.0012 (41,42) 0.0006 -0.0021
(11,13) 0 -0.0068 (40,43) 0.0106 -0.0508
(13,15) 0.0001 -0.0003 (42,43) 0.0009 -0.0031
(14,15) 0.0002 -0.0006 (37,44) 0.001 -0.0046
(9,16) 0.0005 -0.0016 (43,45) 0.0012 -0.0054
(16,17) 0.0002 -0.0007 (44,45) 0.0004 -0.0019
(18,19) 0.0003 -0.0009 (45,46) 0.001 -0.0033
(19,21) 0.002 -0.0092 (45,47) 0.0006 -0.0028
(21,22) 0.0005 -0.0018 (46,47) 0.0002 -0.0007
(22,23) 0 0 (46,48) 0.0006 -0.0018
(22,24) 0 0 (47,48) 0.0003 -0.0013
(23,24) 0 -0.0001 (48,49) 0.0001 -0.0002
(22,25) 0.0006 -0.0028 (46,50) 0.0002 -0.001
(23,25) 0.0006 -0.0026 (50,51) 0 0
(24,25) 0.0016 -0.0048 (50,52) 0 0
(25,26) 0.0001 -0.0004 (15,53) 0.0005 -0.0017
(26,27) 0.0002 -0.0008 (1,55) 0.0002 -0.0005
(21,29) 0.0259 -0.1322 (6,55) 0.0004 -0.0012
(27,29) 0.0032 -0.0143 (1,56) 0.0003 -0.001
(21,30) 0.0023 -0.0075 (6,56) 0.0001 -0.0002
(28,29) 0 -0.0167 (2,57) 0.0026 -0.0117
(10,31) 0 -0.0001 (3,57) 0.0043 -0.0195
(30,31) 0.0002 -0.0011 (4,57) 0 -0.0098
(10,32) 0 -0.0001 (56,57) 0.0063 -0.028
(31,34) 0.0001 -0.0004 (3,58) 0.0016 -0.0073
(30,36) 0.003 -0.01 (6,58) 0.0014 -0.0057
(35,36) 0.0035 -0.0115 (4,59) 0.0104 -0.13
(36,37) 0.009 -0.0276 (5,59) 0.012 -0.1492
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Tabla 5.46: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace PLOSS QLOSS Enlace PLOSS QLOSS
(2,60) 0.0142 -0.0468 (72,74) 0.0002 -0.0008
(6,60) 0.0026 -0.0084 (73,74) 0.0004 -0.0017
(57,60) 0.0098 -0.0331 (28,75) 0.0023 -0.0247
(7,61) 0.0007 -0.0024 (71,75) 0.0011 -0.0132
(60,61) 0.0033 -0.011 (74,75) -0.0386
(6,62) 0.0011 -0.0035 (18,76) 0.0001 -0.0004
(7,62) 0.0004 -0.0013 (74,76) 0.0021 -0.007
(6,63) 0.0014 -0.0054 (18,77) 0.0007 -0.0024
(7,64) 0.0007 -0.0022 (19,77) 0.0011 -0.0037
(8,64) 0.0003 -0.0014 (16,78) 0.0027 -0.0109
(14,64) 0.0016 -0.0052 (78,79) 0.0003 -0.0014
(53,64) 0.0003 -0.001 (20,80) 0.0039 -0.0132
(63,64) 0.0002 -0.0007 (21,80) 0.0101 -0.0275
(9,65) 0.0011 -0.0051 (79,80) 0.0002 -0.001
(65,66) 0.0001 -0.0002 (20,81) 0.0011 -0.0036
(66,67) 0.0003 -0.0015 (21,81) 0.0014 -0.0047
(10,68) 0.0046 -0.0167 (30,81) 0.0048 -0.0158
(11,68) 0 0 (20,82) 0.001 -0.0031
(15,68) 0.0021 -0.0075 (21,82) 0.0017 -0.0049
(67,68) 0.0018 -0.0081 (21,83) 0.0012 -0.0035
(13,69) 0.0005 -0.0021 (21,84) 0.0037 -0.0104
(14,70) 0.0007 -0.0023 (84,85) 0.0006 -0.0017
(69,70) 0 0 (22,86) 0.0018 -0.0085
(4,71) 0.0095 -0.1116 (85,86) 0 -0.0001
(12,71) 0.0005 -0.0056 (24,87) 0.0002 -0.0006
(64,71) -0.0245 (83,87) 0.0001 -0.0003
(7,72) 0.0015 -0.0051 (24,88) 0.0013 -0.0037
(17,73) 0.0001 -0.0002 (84,88) 0.0002 -0.0005
(16,74) 0.0006 -0.0021 (25,89) 0 0
(18,74) 0.0015 -0.0042 (26,89) 0.0008 -0.0042
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Tabla 5.47: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace PLOSS QLOSS Enlace PLOSS QLOSS
(27,89) 0.0006 -0.0029 (40,103) 0.0092 -0.0473
(25,90) 0 -0.005 (43,104) 0.0056 -0.0184
(26,91) 0 -0.0063 (43,105) 0.008 -0.0263
(28,91) 0.0019 -0.0213 (45,105) 0.0049 -0.0158
(90,91) 0.0002 -0.0025 (104,105) 0.0026 -0.0086
(27,92) 0.0005 -0.0023 (105,106) 0.0044 -0.0144
(29,92) 0.0036 -0.0163 (37,107) 0.0009 -0.0047
(28,93) 0.0005 -0.006 (99,107) 0.0008 -0.0025
(30,93) 0 -0.0044 (105,107) 0.0035 -0.0114
(54,93) 0.0002 -0.0022 (106,107) 0.0008 -0.0026
(31,94) 0 0 (37,108) 0.001 -0.0051
(32,94) 0 -0.0001 (107,108) 0.0002 -0.0008
(33,94) 0 0 (37,109) 0.0002 -0.0009
(30,95) 0.0011 -0.0033 (45,109) 0.003 -0.0136
(31,95) 0.0002 -0.0007 (45,110) 0.0003 -0.0013
(34,95) 0.0002 -0.0006 (43,111) 0.0009 -0.0041
(36,95) 0.004 -0.0134 (110,111) 0.0012 -0.0054
(36,96) 0.0023 -0.0077 (45,112) 0.002 -0.0076
(37,97) 0.0039 -0.0178 (48,112) 0.0008 -0.003
(96,97) 0.0004 -0.0016 (49,112) 0.0001 -0.0004
(37,98) 0 -0.0338 (48,113) 0 -0.0001
(93,98) 0.0016 -0.018 (50,114) 0.0002 -0.0004
(36,99) 0.0027 -0.0076 (113,114) 0 0
(38,100) 0.0049 -0.0169 (15,115) 0.0005 -0.0023
(99,100) 0.0012 -0.0041 (13,116) 0.0002 -0.001
(38,101) 0.0031 -0.0065 (115,116) 0 -0.0001
(100,101) 0.0026 -0.0055 (6,117) 0.0015 -0.0064
(38,102) 0.0016 -0.0056 (35,118) 0.0013 -0.0042
(39,102) 0.0001 -0.0005 (95,118) 0.0001 -0.0004
(38,103) 0.0026 -0.013
Las pe´rdidas de energ´ıa totales del sistema ele´ctrico de potencia de 118 nodos
son de 0.322 pu’s equivalente a 32.22 MW. En el estudio de despacho econo´mico
se considera una generacio´n total de energ´ıa de 1468 MW, de los cuales 1433 MW
corresponden a la carga instalada y el 2.20% representa las pe´rdidas de energ´ıa en
los enlaces del sistema.
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5.5.3. Me´todo Newton-Raphson implementado en sistema
de prueba de 118 nodos, generacio´n te´rmica y eo´lica
en Zona 2
Para introducir un parque eo´lico en la red ele´ctrica, debe realizarse un estudio
de las condiciones clima´ticas de la regio´n donde se tiene contemplado instalar. Si las
condiciones del viento son favorables, debe hacerse un estudio de despacho econo´mico
en la zona donde se instalara´, disminuyendo la potencia que suministran las unidades
de generacio´n te´rmica y el costo de generacio´n de energ´ıa ele´ctrica.
El sistema ele´ctrico de potencia de 118 nodos mostrado en la figura 5.20 cuenta con
una carga instalada de 14.33 pu’s. Se instala un parque eo´lico conformado por 100
aerogeneradores, con una capacidad nominal de 2 MW cada uno equivalente a 0.02
pu’s, el parque eo´lico suministrara´ una potencia ma´xima de 200 MW. Si el parque
eo´lico es instalado en los nodos correspondientes a la zona 2, se recomienda instalarlo
en el nodo 26 como se muestra en la figura 5.20 debido a que la carga mayor de la
zona 2 se encuentra en los nodos adyadentes reduciendo el suministro de energ´ıa de
la planta termoele´ctrica situada en el nodo 37.
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Figura 5.20: Sistema ele´ctrico de 118 nodos con generacio´n eo´lica en zona 2
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El despacho econo´mico se muestra en la tabla 5.48
Tabla 5.48: Despacho econo´mico, sistema de 118 nodos
Bus Pg (PU) Costo (MW) Bus Pg (PU) Costo (MW)
1 0.2 0.00 28 0 0.00
2 0 0.00 29 3 45.54
3 0 0.00 30 0 0.00
4 0.6 14.52 31 0 0.00
5 3.4 51.50 32 0 0.00
6 0 0.00 33 0 0.00
7 0 0.00 34 0 0.00
8 0 0.00 35 0 0.00
9 0 0.00 36 0.6 14.52
10 0.6 14.52 37 0.48 18.71
11 0 0.00 38 0 0.00
12 0 0.00 39 0 0.00
13 0 0.00 40 2.64 40.88
14 0 0.00 41 0 0.00
15 0 0.00 42 0 0.00
16 0 0.00 43 0 0.00
17 0 0.00 44 0 0.00
18 0 0.00 45 1.3 23.55
19 0 0.00 46 0 0.00
20 0 0.00 47 0 0.00
21 0 0.00 48 0 0.00
22 0 0.00 49 0 0.00
23 0 0.00 50 0 0.00
24 0 0.00 51 0 0.00
25 0 0.00 52 0 0.00
26 0 0.00 53 0 0.00
27 0 0.00 54 0 0.00
La potencia de generacio´n eo´lica no puede ser controlada ya que depende de las
condiciones clima´ticas del lugar de instalacio´n, si la potencia de generacio´n eo´lica de
salida es superior a la potencia estimada, la unidad te´rmica situada en el nodo 37
debe disminuir la potencia de generacio´n te´rmica, evitando que l´ıneas de transmisio´n
rebasen su capacidad, y los flujos del sistema no se ven afectados. Si existe escace´s
de viento, el parque eo´lico no sera´ capaz de generar energ´ıa, bajo esta condicio´n la
planta generadora situada en el nodo 37 sera´ la que suministre la energ´ıa faltante ya
que cuenta con 5.29 pus de reserva, los costos de generacio´n eo´lica var´ıan en un rango
de 223.73 a 259.44. El costo de generacio´n de energ´ıa se reduce el 13.76% cuando se
tiene generacio´n eo´lica.
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Figura 5.21: Parque eo´lico de 100 aerogeneradores
Los flujos de potencia no se ven afectados debido a que la planta termoele´ctrica
situada en el nodo cinco tiene la capacidad de suministrar la energ´ıa requerida en
caso que haya escasez de viento y no se produzca la energ´ıa eo´lica programada. Los
resultados de los flujos son los siguientes:
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Tabla 5.49: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
1 1.0000 + 0.0000i 1 138 0
2 0.9985 + 0.0541i 1 138 3.099
3 0.9996 + 0.0276i 1 138 1.5815
4 0.9926 + 0.1212i 1 345 6.9629
5 0.9442 + 0.3293i 1 345 19.2243
6 1.0000 + 0.0022i 1 138 0.1277
7 1.0000 - 0.0090i 1 138 -0.5148
8 1.0000 - 0.0045i 1 138 -0.2579
9 0.9999 - 0.0128i 1 138 -0.7349
10 0.9995 + 0.0319i 1 138 1.8299
11 1.0000 + 0.0097i 1 138 0.5562
12 0.9998 + 0.0189i 1 345 1.0836
13 0.9997 - 0.0252i 1 138 -1.4439
14 0.9996 - 0.0279i 1 138 -1.6016
15 0.9998 - 0.0205i 1 138 -1.1723
16 0.9997 - 0.0240i 1 138 -1.3735
17 0.9996 - 0.0285i 1 138 -1.6309
18 0.9990 - 0.0456i 1 138 -2.6145
19 0.9996 - 0.0282i 1 138 -1.617
20 0.9996 - 0.0266i 1 138 -1.523
21 0.9998 + 0.0182i 1 138 1.0436
22 0.9998 + 0.0204i 1 138 1.1692
23 0.9997 + 0.0233i 1 138 1.3371
24 0.9998 + 0.0211i 1 138 1.2099
25 0.9980 + 0.0625i 1 138 3.5817
26 0.9951 + 0.0985i 1 138 5.6542
27 0.9957 + 0.0925i 1 138 5.306
28 0.9980 + 0.0633i 1 345 3.6273
29 0.9949 + 0.1010i 1 138 5.7976
30 0.9997 + 0.0227i 1 138 1.2981
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Tabla 5.50: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) Vpu (PU) Tensio´n kV A´ngulo
31 1.0000 + 0.0056i 1 138 0.3184
32 0.9998 + 0.0193i 1 138 1.1083
33 1.0000 + 0.0078i 1 138 0.4465
34 0.9999 - 0.0108i 1 138 -0.6168
35 0.9999 - 0.0158i 1 138 -0.9071
36 1.0000 + 0.0093i 1 138 0.5344
37 0.9997 + 0.0244i 1 138 1.4007
38 0.9978 + 0.0667i 1 138 3.8254
39 0.9992 + 0.0399i 1 161 2.287
40 0.9872 + 0.1598i 1 138 9.1947
41 0.9888 + 0.1493i 1 138 8.5876
42 0.9908 + 0.1355i 1 138 7.7903
43 0.9934 + 0.1146i 1 138 6.5833
44 0.9983 + 0.0587i 1 138 3.3678
45 0.9974 + 0.0723i 1 138 4.1485
46 0.9983 + 0.0587i 1 138 3.364
47 0.9989 + 0.0478i 1 138 2.7394
48 0.9992 + 0.0406i 1 138 2.328
49 0.9994 + 0.0341i 1 138 1.9546
50 0.9990 + 0.0447i 1 138 2.5608
51 0.9990 + 0.0447i 1 138 2.5608
52 0.9990 + 0.0447i 1 138 2.5608
53 1.0000 + 0.0012i 1 138 0.0685
54 0.9989 + 0.0467i 1 138 2.6785
55 0.9950 - 0.0054i 0.995 137.3078 -0.3135
56 0.9964 + 0.0049i 0.9965 137.5112 0.2815
57 1.0000 + 0.0589i 1.0017 138.2352 3.3703
58 0.9992 + 0.0156i 0.9994 137.9129 0.8939
59 0.9879 + 0.2252i 1.0133 349.5744 12.8391
60 0.9927 + 0.0102i 0.9928 137.0035 0.5895
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Tabla 5.51: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
61 0.9813 - 0.0114i 0.9814 135.4329 -0.668
62 0.9990 - 0.0084i 0.999 137.8619 -0.4817
63 0.9942 - 0.0109i 0.9943 137.2137 -0.6292
64 1.0058 + 0.0027i 1.0058 138.7979 0.1521
65 0.9876 - 0.0356i 0.9882 136.3757 -2.0631
66 0.9829 - 0.0369i 0.9836 135.7417 -2.1473
67 0.9868 - 0.0261i 0.9871 136.221 -1.5134
68 0.9998 + 0.0069i 0.9999 137.9815 0.3959
69 0.9934 - 0.0373i 0.9941 137.1889 -2.1528
70 0.9952 - 0.0360i 0.9959 137.4335 -2.0704
71 1.0160 + 0.0386i 1.0167 350.7715 2.175
72 0.9930 - 0.0290i 0.9934 137.0865 -1.6707
73 0.9989 - 0.0299i 0.9994 137.9128 -1.7158
74 1.0038 - 0.0218i 1.004 138.5562 -1.2428
75 1.0188 + 0.0136i 1.0189 351.5291 0.7667
76 0.9937 - 0.0460i 0.9947 137.2743 -2.653
77 0.9917 - 0.0531i 0.9931 137.0488 -3.0668
78 0.9768 - 0.0581i 0.9785 135.0385 -3.4043
79 0.9622 - 0.0651i 0.9644 133.0906 -3.8704
80 0.9654 - 0.0542i 0.9669 133.4314 -3.2145
81 0.9980 - 0.0071i 0.998 137.7295 -0.4075
82 0.9936 + 0.0018i 0.9936 137.1102 0.1024
83 0.9946 + 0.0066i 0.9946 137.2572 0.3823
84 0.9837 - 0.0078i 0.9837 135.7484 -0.4548
85 0.9795 - 0.0160i 0.9796 135.1878 -0.9366
86 0.9821 - 0.0103i 0.9822 135.5435 -0.5999
87 0.9952 + 0.0083i 0.9952 137.3382 0.4775
88 0.9884 - 0.0003i 0.9884 136.3935 -0.0191
89 0.9946 + 0.0869i 0.9984 137.783 4.9939
90 1.0015 + 0.0731i 1.0042 346.4432 4.1717
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Tabla 5.52: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
91 1.0016 + 0.0784i 1.0047 346.6154 4.4759
92 0.9909 + 0.0818i 0.9942 137.2051 4.7208
93 1.0017 + 0.0466i 1.0027 345.9481 2.6653
94 1.0005 + 0.0077i 1.0006 138.0795 0.4402
95 0.9947 - 0.0141i 0.9948 137.2853 -0.8141
96 0.9915 + 0.0016i 0.9915 136.8264 0.0908
97 0.9864 + 0.0015i 0.9864 136.1197 0.0897
98 1.0059 + 0.0387i 1.0066 347.2792 2.2049
99 0.9738 + 0.0086i 0.9738 134.3844 0.5039
100 0.9766 + 0.0204i 0.9768 134.8001 1.1995
101 0.9865 + 0.0476i 0.9877 136.3022 2.7643
102 0.9892 + 0.0409i 0.9901 136.6328 2.3652
103 0.9864 + 0.1012i 0.9915 136.8324 5.8602
104 0.9816 + 0.0749i 0.9845 135.8548 4.3616
105 0.9773 + 0.0488i 0.9785 135.029 2.8576
106 0.9648 + 0.0261i 0.9651 133.1858 1.549
107 0.9726 + 0.0167i 0.9727 134.2356 0.9848
108 0.9814 + 0.0141i 0.9815 135.4527 0.8215
109 0.9913 + 0.0198i 0.9915 136.8228 1.1471
110 0.9842 + 0.0743i 0.987 136.2004 4.3156
111 0.9898 + 0.0993i 0.9948 137.277 5.731
112 0.9918 + 0.0296i 0.9922 136.9271 1.7089
113 0.9977 + 0.0390i 0.9984 137.7813 2.2406
114 0.9971 + 0.0390i 0.9979 137.7096 2.2395
115 0.9947 - 0.0315i 0.9952 137.3407 -1.8114
116 0.9943 - 0.0326i 0.9948 137.2852 -1.8752
117 0.9838 - 0.0237i 0.9841 135.799 -1.3827
118 0.9909 - 0.0222i 0.9911 136.7746 -1.2849
Considerando estos para´metros se observa en las tablas de resultados de los flujos
de potencia y en la gra´fica 5.22 que las tensiones nodales de todo el sistema se
encuentran dentro de los l´ımites operativos. Por lo cual es factible configurar las
unidades de generacio´n de acuerdo al despacho econo´mico propuesto en la tabla
5.32.
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Figura 5.22: Flujos de Potencia
En la gra´fica 5.22 se aprecian variaciones en las tensiones nodales debido a que
pertenecen a nodos de carga del 55 al 118. Los resutados son extra´ıdos del programa
de flujos de potencia realizado en Matlab por el me´todo Newton-Raphson, el cual
realizo´ cuatro iteraciones para encontrar la solucio´n, con un margen de error de
6.5037e-05.
Conociendo los flujos de potencia del sistema ele´ctrico, se calcularon las pe´rdidas
en las l´ıneas de transmisio´n. En la siguiente tabla se muestran los resultados de las
pe´rdidas de potencia activa y reactiva calculadas en por unidad.
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Tabla 5.53: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace PLOSS QLOSS Enlace PLOSS QLOSS
(7,9) 0.0001 -0.0003 (38,40) 0.0069 -0.0498
(8,9) 0.0003 -0.0013 (40,41) 0.0004 -0.0016
(11,12) 0 -0.0022 (41,42) 0.0006 -0.0021
(11,13) 0.0014 -0.0072 (40,43) 0.0108 -0.052
(13,15) 0.0001 -0.0003 (42,43) 0.001 -0.0032
(14,15) 0.0002 -0.0005 (37,44) 0.0012 -0.0055
(9,16) 0.0001 -0.0005 (43,45) 0.0013 -0.0058
(16,17) 0.0002 -0.0007 (44,45) 0.0005 -0.0022
(18,19) 0.0005 -0.0015 (45,46) 0.001 -0.0033
(19,21) 0.0028 -0.0127 (45,47) 0.0006 -0.0028
(21,22) 0 0 (46,47) 0.0002 -0.0007
(22,23) 0 -0.0001 (46,48) 0.0006 -0.0018
(22,24) 0 0 (47,48) 0.0003 -0.0013
(23,24) 0.0001 -0.0003 (48,49) 0.0001 -0.0002
(22,25) 0.0016 -0.0074 (46,50) 0.0002 -0.001
(23,25) 0.0015 -0.0068 (50,51) 0 0
(24,25) 0.0042 -0.0126 (50,52) 0 0
(25,26) 0.0018 -0.0083 (15,53) 0.0006 -0.0021
(26,27) 0.0002 -0.0009 (1,55) 0.0002 -0.0005
(21,29) 0.0282 -0.1442 (6,55) 0.0004 -0.0013
(27,29) 0.0001 -0.0003 (1,56) 0.0002 -0.0008
(28,29) 0 -0.0388 (6,56) 0 -0.0001
(21,30) 0 -0.0001 (2,57) 0.0007 -0.003
(10,31) 0 -0.0017 (3,57) 0.0038 -0.0173
(30,31) 0.0005 -0.0022 (4,57) 0 -0.1476
(10,32) 0.0002 -0.0008 (56,57) 0.0058 -0.0258
(31,34) 0.0006 -0.0018 (3,58) 0.0015 -0.0066
(30,36) 0.0005 -0.0016 (6,58) 0.0013 -0.0049
(35,36) 0.0012 -0.0039 (4,59) 0.0282 -0.3526
(36,37) 0.002 -0.0062 (5,59) 0.0315 -0.3933
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Tabla 5.54: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace PLOSS QLOSS Enlace PLOSS QLOSS
(2,60) 0.0079 -0.026 (72,74) 0.0003 -0.0011
(6,60) 0.0017 -0.0054 (73,74) 0.0004 -0.0017
(57,60) 0.0097 -0.0326 (28,75) 0.0027 -0.0291
(7,61) 0.0004 -0.0013 (71,75) 0.001 -0.0116
(60,61) 0.0023 -0.0075 (74,75) -0.0395
(6,62) 0.0004 -0.0015 (18,76) 0.0001 -0.0004
(7,62) 0 0 (74,76) 0.0018 -0.006
(6,63) 0.0006 -0.0023 (18,77) 0.0006 -0.0021
(7,64) 0.0011 -0.0036 (19,77) 0.0014 -0.0046
(8,64) 0.0004 -0.0016 (16,78) 0.0023 -0.0095
(14,64) 0.0017 -0.0057 (78,79) 0.0002 -0.001
(53,64) 0.0003 -0.0011 (20,80) 0.0039 -0.0132
(63,64) 0.0004 -0.0017 (21,80) 0.0112 -0.0305
(9,65) 0.0012 -0.0055 (79,80) 0.0003 -0.0013
(65,66) 0.0001 -0.0003 (20,81) 0.0008 -0.0028
(66,67) 0.0003 -0.0013 (21,81) 0.0029 -0.0094
(10,68) 0.0032 -0.0118 (30,81) 0.0009 -0.0029
(11,68) 0 -0.0001 (20,82) 0.0013 -0.004
(15,68) 0.0017 -0.006 (21,82) 0.0019 -0.0054
(67,68) 0.0016 -0.0076 (21,83) 0.0007 -0.0019
(13,69) 0.0005 -0.0021 (21,84) 0.0022 -0.0061
(14,70) 0.0007 -0.0023 (84,85) 0.0004 -0.0013
(69,70) 0 -0.0001 (22,86) 0.0021 -0.0098
(4,71) 0.0124 -0.1453 (85,86) 0.0001 -0.0002
(12,71) 0.0007 -0.0075 (24,87) 0.0006 -0.0017
(64,71) -0.0359 (83,87) 0 0
(7,72) 0.001 -0.0033 (24,88) 0.0019 -0.0054
(17,73) 0.0001 -0.0002 (84,88) 0.0003 -0.001
(16,74) 0.0006 -0.0021 (25,89) 0.0009 -0.004
(18,74) 0.0011 -0.0031 (26,89) 0.0019 -0.0096
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Tabla 5.55: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace PLOSS QLOSS Enlace PLOSS QLOSS
(27,89) 0.0001 -0.0005 (40,103) 0.0091 -0.0464
(25,90) 0 -0.0032 (43,104) 0.0057 -0.0186
(26,91) 0 -0.0167 (43,105) 0.0081 -0.0266
(28,91) 0.0007 -0.008 (45,105) 0.0046 -0.0151
(90,91) 0.0001 -0.0014 (104,105) 0.0027 -0.0087
(27,92) 0.0002 -0.0011 (105,106) 0.0043 -0.0142
(29,92) 0.0008 -0.0036 (37,107) 0.0008 -0.0042
(28,93) 0.0016 -0.018 (99,107) 0.0004 -0.0012
(30,93) 0 -0.0156 (105,107) 0.0034 -0.011
(54,93) 0.0002 -0.0019 (106,107) 0.0008 -0.0025
(31,94) 0 -0.0001 (37,108) 0.0009 -0.0045
(32,94) 0.0002 -0.0007 (107,108) 0.0002 -0.0009
(33,94) 0 0 (37,109) 0.0002 -0.0008
(30,95) 0.0034 -0.0102 (45,109) 0.0033 -0.0149
(31,95) 0.0008 -0.0027 (45,110) 0.0003 -0.0013
(34,95) 0.0003 -0.0009 (43,111) 0.0009 -0.0042
(36,95) 0.0008 -0.0027 (110,111) 0.0012 -0.0056
(36,96) 0.003 -0.0097 (45,112) 0.002 -0.0076
(37,97) 0.0021 -0.0095 (48,112) 0.0008 -0.003
(96,97) 0.0002 -0.001 (49,112) 0.0001 -0.0004
(37,98) -0.0065 (48,113) 0 -0.0001
(93,98) 0.0003 -0.0039 (50,114) 0.0002 -0.0004
(36,99) 0.0025 -0.0072 (113,114) 0 0
(38,100) 0.0047 -0.0161 (15,115) 0.0005 -0.0023
(99,100) 0.0011 -0.0037 (13,116) 0.0002 -0.0011
(38,101) 0.0029 -0.0063 (115,116) 0 -0.0001
(100,101) 0.0025 -0.0052 (6,117) 0.0015 -0.0064
(38,102) 0.0016 -0.0056 (35,118) 0.0006 -0.0021
(39,102) 0.0001 -0.0005 (95,118) 0.0005 -0.0015
(38,103) 0.0024 -0.0125
Las pe´rdidas de energ´ıa totales del sistema ele´ctrico de potencia de 118 nodos
son de 0.3314 pu’s equivalente a 33.14 MW. En el estudio de despacho econo´mico
se considera una generacio´n total de energ´ıa de 1468 MW, de los cuales 1433 MW
corresponden a la carga instalada y el 2.25% representa las pe´rdidas de energ´ıa en
los enlaces del sistema.
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5.5.4. Me´todo Newton-Raphson implementado en sistema
de prueba de 118 nodos, generacio´n te´rmica y eo´lica
en Zona 3
Para introducir un parque eo´lico en la red ele´ctrica, debe realizarse un estudio
de las condiciones clima´ticas de la regio´n donde se tiene contemplado instalar. Si las
condiciones del viento son favorables, debe hacerse un estudio de despacho econo´mico
en la zona donde se instalara´, disminuyendo la potencia que suministran las unidades
de generacio´n te´rmica y el costo de generacio´n de energ´ıa ele´ctrica.
El sistema ele´ctrico de potencia de 118 nodos mostrado en la figura 5.23 cuenta
con una carga instalada de 14.33 pu’s. Se instala un parque eo´lico conformado por
100 aerogeneradores, con una capacidad nominal de 2 MW cada uno equivalente a
0.02 pu’s, el parque eo´lico suministrara´ una potencia ma´xima de 200 MW.
Si el parque eo´lico es instalado en los nodos correspondientes a la zona 3, se
recomienda instalarlo en el nodo 43 como se muestra en la figura 5.23 debido a que
la carga mayor de la zona 3 se encuentra en los nodos adyadentes reduciendo el
suministro de energ´ıa de la planta termoele´ctrica situada en el nodo 40 .
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Figura 5.23: Sistema ele´ctrico de 118 nodos con generacio´n eo´lica en Zona 3
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El despacho econo´mico se muestra en la tabla 5.56
Tabla 5.56: Despacho econo´mico, sistema de 118 nodos
Bus Pg (PU) Costo (MW) Bus Pg (PU) Costo (MW)
1 0 0.00 28 0 0.00
2 0 0.00 29 3 45.54
3 0 0.00 30 0 0.00
4 0.6 14.52 31 0 0.00
5 3.46 51.50 32 0 0.00
6 0 0.00 33 0 0.00
7 0 0.00 34 0 0.00
8 0 0.00 35 0 0.00
9 0 0.00 36 0.6 14.52
10 0.6 14.52 37 2.48 54.42
11 0 0.00 38 0 0.00
12 0 0.00 39 0 0.00
13 0 0.00 40 0.64 15.03
14 0 0.00 41 0 0.00
15 0 0.00 42 0 0.00
16 0 0.00 43 2 0.00
17 0 0.00 44 0 0.00
18 0 0.00 45 1.3 23.55
19 0 0.00 46 0 0.00
20 0 0.00 47 0 0.00
21 0 0.00 48 0 0.00
22 0 0.00 49 0 0.00
23 0 0.00 50 0 0.00
24 0 0.00 51 0 0.00
25 0 0.00 52 0 0.00
26 0 0.00 53 0 0.00
27 0 0.00 54 0 0.00
La potencia de generacio´n eo´lica no puede ser controlada ya que depende de las
condiciones clima´ticas del lugar de instalacio´n, si la potencia de generacio´n eo´lica
de salida es superior a la potencia estimada, la unidad te´rmica situada en el nodo
40 debe disminuir la potencia de generacio´n te´rmica, evitando que las l´ıneas de
transmisio´n rebasen su capacidad, y los flujos del sistema no se ven afectados si la
potencia total de generacio´n es equivalente a la carga instalada.
Si existe escace´s de viento, el parque eo´lico no sera´ capaz de generar energ´ıa, bajo
esta condicio´n la planta generadora situada en el nodo 40 sera´ la que suministre la
energ´ıa faltante ya que cuenta con 6.43 pus de reserva, los costos de generacio´n eo´lica
var´ıan en un rango de $233.6 a $259.44.
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El costo de generacio´n de energ´ıa se reduce el 9.95% cuando se tiene generacio´n
eo´lica.
Figura 5.24: Parque eo´lico de 100 aerogeneradores
Los flujos de potencia no se ven afectados debido a que la planta termoele´ctrica
situada en el nodo cinco tiene la capacidad de suministrar la energ´ıa requerida en
caso que haya escasez de viento y no se produzca la energ´ıa eo´lica programada.
Los resultados de los flujos son los siguientes:
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Tabla 5.57: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
1 1.0000 + 0.0000i 1 138 0
2 0.9986 + 0.0534i 1 138 3.0585
3 0.9996 + 0.0270i 1 138 1.5443
4 0.9927 + 0.1203i 1 345.0001 6.9114
5 0.9445 + 0.3284i 1 345.001 19.1727
6 1.0000 + 0.0016i 1 138 0.0943
7 1.0000 - 0.0100i 1 138.0001 -0.5724
8 1.0000 - 0.0052i 1 138.0001 -0.2975
9 0.9999 - 0.0137i 1 138.0001 -0.7847
10 0.9990 + 0.0446i 1 138.0001 2.5539
11 0.9999 + 0.0137i 1 138.0001 0.7828
12 0.9998 + 0.0213i 1 345.0003 1.2181
13 0.9998 - 0.0216i 1 138.0001 -1.2399
14 0.9997 - 0.0255i 1 138.0001 -1.4633
15 0.9999 - 0.0168i 1 138.0001 -0.9599
16 0.9996 - 0.0296i 1 138.0002 -1.6959
17 0.9994 - 0.0341i 1 138.0002 -1.9534
18 0.9985 - 0.0547i 1 138.0002 -3.1354
19 0.9992 - 0.0410i 1 138.0002 -2.3522
20 0.9992 - 0.0411i 1 138.0003 -2.3575
21 1.0000 - 0.0010i 1 138.0003 -0.0591
22 0.9998 - 0.0179i 1 138.0003 -1.0234
23 0.9999 - 0.0163i 1 138.0003 -0.9347
24 0.9998 - 0.0177i 1 138.0003 -1.017
25 1.0000 + 0.0079i 1 138.0003 0.4543
26 0.9999 + 0.0160i 1 138.0003 0.9154
27 0.9998 + 0.0214i 1 138.0003 1.2277
28 0.9986 + 0.0538i 1 345.0006 3.082
29 0.9969 + 0.0785i 1 138.0002 4.5005
30 0.9987 + 0.0506i 1 138.0003 2.8984
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Tabla 5.58: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) Vpu (PU) Tensio´n kV A´ngulo
31 0.9993 + 0.0383i 1 138.0003 2.1963
32 0.9991 + 0.0416i 1 138.0002 2.3834
33 0.9992 + 0.0388i 1 138.0002 2.2252
34 0.9995 + 0.0305i 1 138.0003 1.7471
35 0.9992 + 0.0404i 1 138.0003 2.3139
36 0.9965 + 0.0833i 1 138.0003 4.7796
37 0.9932 + 0.1163i 1 138.0003 6.6806
38 0.9926 + 0.1213i 1 138.0003 6.968
39 0.9955 + 0.0946i 1 161.0004 5.4296
40 0.9799 + 0.1996i 1 138.0003 11.5151
41 0.9790 + 0.2039i 1 138.0003 11.7668
42 0.9778 + 0.2096i 1 138.0003 12.0989
43 0.9759 + 0.2182i 1 138.0003 12.6055
44 0.9882 + 0.1535i 1 138.0003 8.8273
45 0.9858 + 0.1681i 1 138.0003 9.6796
46 0.9880 + 0.1546i 1 138.0003 8.8951
47 0.9896 + 0.1438i 1 138.0003 8.2706
48 0.9906 + 0.1367i 1 138.0003 7.8591
49 0.9915 + 0.1303i 1 138.0003 7.4858
50 0.9900 + 0.1408i 1 138.0003 8.092
51 0.9900 + 0.1408i 1 138.0003 8.092
52 0.9900 + 0.1408i 1 138.0003 8.092
53 1.0000 + 0.0012i 1 138.0001 0.0705
54 0.9980 + 0.0634i 1 138.0003 3.6364
55 0.9950 - 0.0058i 0.995 137.3079 -0.3341
56 0.9964 + 0.0046i 0.9965 137.5108 0.2664
57 1.0000 + 0.0582i 1.0017 138.2347 3.3295
58 0.9993 + 0.0150i 0.9994 137.9129 0.8581
59 0.9881 + 0.2243i 1.0133 349.575 12.7876
60 0.9927 + 0.0096i 0.9928 137.0036 0.5527
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Tabla 5.59: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
61 0.9813 - 0.0122i 0.9814 135.4328 -0.7096
62 0.9990 - 0.0091i 0.999 137.8619 -0.5215
63 0.9942 - 0.0115i 0.9943 137.2115 -0.661
64 1.0057 + 0.0022i 1.0057 138.7911 0.1238
65 0.9876 - 0.0343i 0.9882 136.3659 -1.9889
66 0.9829 - 0.0340i 0.9835 135.72 -1.9816
67 0.9866 - 0.0214i 0.9869 136.1888 -1.2427
68 0.9995 + 0.0146i 0.9996 137.9515 0.8363
69 0.9935 - 0.0343i 0.9941 137.1904 -1.975
70 0.9953 - 0.0334i 0.9959 137.4354 -1.9218
71 1.0160 + 0.0373i 1.0167 350.7656 2.1035
72 0.9928 - 0.0321i 0.9934 137.0842 -1.8529
73 0.9987 - 0.0355i 0.9994 137.9136 -2.0384
74 1.0037 - 0.0274i 1.0041 138.5603 -1.5659
75 1.0189 + 0.0087i 1.0189 351.5207 0.4881
76 0.9933 - 0.0538i 0.9947 137.2732 -3.1019
77 0.9911 - 0.0631i 0.9931 137.0511 -3.6445
78 0.9763 - 0.0666i 0.9785 135.0383 -3.9016
79 0.9615 - 0.0779i 0.9646 133.1176 -4.6323
80 0.9647 - 0.0687i 0.9672 133.4678 -4.0751
81 0.9977 - 0.0188i 0.9979 137.7053 -1.0796
82 0.9935 - 0.0164i 0.9936 137.1187 -0.9434
83 0.9944 - 0.0173i 0.9946 137.2503 -0.9964
84 0.9827 - 0.0372i 0.9834 135.7161 -2.1681
85 0.9782 - 0.0467i 0.9793 135.1453 -2.7347
86 0.9810 - 0.0450i 0.9821 135.5259 -2.6267
87 0.9949 - 0.0242i 0.9952 137.3395 -1.3952
88 0.9877 - 0.0337i 0.9883 136.3826 -1.9536
89 0.9984 + 0.0085i 0.9984 137.7791 0.4859
90 1.0029 + 0.0215i 1.0032 346.0941 1.2308
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Tabla 5.60: Resultados de flujos de potencia del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Bus Vi (PU) V (PU) Tensio´n kV A´ngulo
91 1.0029 + 0.0286i 1.0033 346.1464 1.6342
92 0.9932 + 0.0370i 0.9938 137.1498 2.1311
93 1.0010 + 0.0634i 1.003 346.0378 3.622
94 0.9998 + 0.0387i 1.0006 138.0807 2.2189
95 0.9944 + 0.0295i 0.9949 137.2943 1.698
96 0.9886 + 0.0771i 0.9916 136.8416 4.457
97 0.9831 + 0.0807i 0.9864 136.119 4.6925
98 1.0046 + 0.0824i 1.008 347.7617 4.6887
99 0.9705 + 0.0831i 0.9741 134.4196 4.8913
100 0.9734 + 0.0888i 0.9774 134.886 5.2102
101 0.9823 + 0.1065i 0.988 136.3472 6.1858
102 0.9855 + 0.0950i 0.9901 136.6332 5.5078
103 0.9809 + 0.1469i 0.9918 136.8743 8.5191
104 0.9689 + 0.1722i 0.9841 135.8056 10.0766
105 0.9679 + 0.1412i 0.9781 134.9819 8.3012
106 0.9580 + 0.1144i 0.9648 133.1449 6.8072
107 0.9673 + 0.1018i 0.9726 134.2192 6.0084
108 0.9761 + 0.1021i 0.9815 135.4428 5.9716
109 0.9850 + 0.1126i 0.9914 136.8157 6.5214
110 0.9717 + 0.1723i 0.9869 136.1874 10.0572
111 0.9742 + 0.2010i 0.9947 137.2665 11.6606
112 0.9843 + 0.1250i 0.9922 136.9275 7.2401
113 0.9892 + 0.1350i 0.9984 137.7816 7.7717
114 0.9887 + 0.1349i 0.9979 137.7099 7.7706
115 0.9948 - 0.0278i 0.9952 137.3408 -1.6026
116 0.9944 - 0.0289i 0.9948 137.2853 -1.6669
117 0.9838 - 0.0243i 0.9841 135.799 -1.4161
118 0.9908 + 0.0270i 0.9911 136.7776 1.5608
Considerando estos para´metros se observa en las tablas de resultados de los flujos
de potencia y en la gra´fica 5.25 que las tensiones nodales de todo el sistema se
encuentran dentro de los l´ımites operativos. Por lo cual es factible configurar las
unidades de generacio´n de acuerdo al despacho econo´mico propuesto en la tabla
5.32.
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Figura 5.25: Flujos de Potencia
En la gra´fica 5.25 se aprecian variaciones en las tensiones nodales debido a que
pertenecen a nodos de carga del 55 al 118.
Los resultados son extra´ıdos del programa de flujos de potencia realizado en
Matlab por el me´todo Newton-Raphson, el cual realizo´ cuatro iteraciones para en-
contrar la solucio´n, con un margen de error de 8.1314e-05
Conociendo los flujos de potencia del sistema ele´ctrico, se calcularon las pe´rdidas
en las l´ıneas de transmisio´n. En la siguiente tabla se muestran los resultados de las
pe´rdidas de potencia activa y reactiva calculadas en por unidad.
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Tabla 5.61: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace PLOSS QLOSS Enlace PLOSS QLOSS
(7,9) 0.0001 -0.0003 (38,40) 0.0049 -0.0357
(8,9) 0.0003 -0.0014 (40,41) 0.0001 -0.0003
(11,12) 0 -0.0015 (41,42) 0.0001 -0.0004
(11,13) 0.0014 -0.0074 (40,43) 0.0019 -0.0091
(13,15) 0.0001 -0.0003 (42,43) 0.0002 -0.0006
(14,15) 0.0002 -0.0007 (37,44) 0.0014 -0.0065
(9,16) 0.0003 -0.0009 (43,45) 0.0019 -0.0084
(16,17) 0.0002 -0.0007 (44,45) 0.0006 -0.0026
(18,19) 0.0003 -0.0009 (45,46) 0.001 -0.0033
(19,21) 0.0021 -0.0095 (45,47) 0.0006 -0.0028
(21,22) 0.0005 -0.0018 (46,47) 0.0002 -0.0007
(22,23) 0 0 (46,48) 0.0006 -0.0018
(22,24) 0 0 (47,48) 0.0003 -0.0013
(23,24) 0 -0.0001 (48,49) 0.0001 -0.0002
(22,25) 0.0006 -0.0028 (46,50) 0.0002 -0.001
(23,25) 0.0006 -0.0026 (50,51) 0 0
(24,25) 0.0016 -0.0048 (50,52) 0 0
(25,26) 0.0001 -0.0004 (15,53) 0.0004 -0.0015
(26,27) 0.0002 -0.0008 (1,55) 0.0002 -0.0005
(21,29) 0.026 -0.1327 (6,55) 0.0004 -0.0012
(27,29) 0.0032 -0.0143 (1,56) 0.0002 -0.0007
(28,29) 0 -0.0166 (6,56) 0 -0.0001
(21,30) 0.0023 -0.0075 (2,57) 0.0007 -0.003
(10,31) 0 -0.0001 (3,57) 0.0038 -0.0172
(30,31) 0.0003 -0.0011 (4,57) 0 -0.1467
(10,32) 0 0 (56,57) 0.0057 -0.0254
(31,34) 0.0001 -0.0004 (3,58) 0.0015 -0.0066
(30,36) 0.003 -0.0098 (6,58) 0.0012 -0.0049
(35,36) 0.0034 -0.0115 (4,59) 0.0282 -0.3526
(36,37) 0.0098 -0.0299 (5,59) 0.0315 -0.3933
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Tabla 5.62: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
Enlace P LOSS QLOSS Enlace PLOSS QLOSS
(2,60) 0.0079 -0.026 (72,74) 0.0003 -0.0009
(6,60) 0.0016 -0.0054 (73,74) 0.0004 -0.0017
(57,60) 0.0097 -0.0325 (28,75) 0.0022 -0.0246
(7,61) 0.0004 -0.0013 (71,75) 0.0013 -0.0152
(60,61) 0.0023 -0.0075 (74,75) 0 -0.0409
(6,62) 0.0005 -0.0015 (18,76) 0.0001 -0.0004
(7,62) 0 0 (74,76) 0.0021 -0.007
(6,63) 0.0006 -0.0023 (18,77) 0.0007 -0.0024
(7,64) 0.0011 -0.0038 (19,77) 0.0011 -0.0037
(8,64) 0.0004 -0.0016 (16,78) 0.0026 -0.0107
(14,64) 0.0014 -0.0047 (78,79) 0.0003 -0.0013
(53,64) 0.0003 -0.001 (20,80) 0.0039 -0.0132
(63,64) 0.0004 -0.0017 (21,80) 0.0102 -0.0276
(9,65) 0.001 -0.0047 (79,80) 0.0002 -0.001
(65,66) 0.0001 -0.0002 (20,81) 0.0011 -0.0036
(66,67) 0.0004 -0.0017 (21,81) 0.0014 -0.0047
(10,68) 0.0047 -0.017 (30,81) 0.0048 -0.0159
(11,68) 0 0 (20,82) 0.001 -0.0031
(15,68) 0.0022 -0.0079 (21,82) 0.0017 -0.0049
(67,68) 0.0019 -0.0088 (21,83) 0.0012 -0.0035
(13,69) 0.0005 -0.0022 (21,84) 0.0037 -0.0104
(14,70) 0.0007 -0.0022 (84,85) 0.0006 -0.0017
(69,70) 0 0 (22,86) 0.0018 -0.0085
(4,71) 0.0125 -0.1464 (85,86) 0 -0.0001
(12,71) 0.0006 -0.006 (24,87) 0.0002 -0.0006
(64,71) 0 -0.0346 (83,87) 0.0001 -0.0003
(7,72) 0.0012 -0.004 (24,88) 0.0013 -0.0037
(17,73) 0.0001 -0.0002 (84,88) 0.0002 -0.0005
(16,74) 0.0006 -0.0021 (25,89) 0 0
(18,74) 0.0014 -0.0041 (26,89) 0.0008 -0.0042
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Tabla 5.63: Pe´rdidas en l´ıneas de transmisio´n del sistema ele´ctrico de 118 nodos
(27,89) 0.0006 -0.0029 (40,103) 0.0073 -0.0376
(25,90) 0 -0.005 (43,104) 0.0071 -0.0234
(26,91) 0 -0.0063 (43,105) 0.0106 -0.0347
(28,91) 0.0019 -0.0214 (45,105) 0.0051 -0.0165
(90,91) 0.0002 -0.0025 (104,105) 0.0037 -0.012
(27,92) 0.0005 -0.0023 (105,106) 0.0053 -0.0173
(29,92) 0.0036 -0.0163 (37,107) 0.0009 -0.0047
(28,93) 0.0005 -0.0061 (99,107) 0.0019 -0.0063
(30,93) 0 -0.0046 (105,107) 0.0051 -0.0163
(54,93) 0.0002 -0.0022 (106,107) 0.0013 -0.004
(31,94) 0 0 (37,108) 0.001 -0.0051
(32,94) 0 0 (107,108) 0.0002 -0.0009
(33,94) 0 0 (37,109) 0.0002 -0.0007
(30,95) 0.0011 -0.0034 (45,109) 0.0036 -0.0164
(31,95) 0.0002 -0.0007 (45,110) 0.0004 -0.0016
(34,95) 0.0002 -0.0006 (43,111) 0.0011 -0.0051
(36,95) 0.004 -0.0133 (110,111) 0.0016 -0.0071
(36,96) 0.0023 -0.0075 (45,112) 0.002 -0.0076
(37,97) 0.0041 -0.0186 (48,112) 0.0008 -0.003
(96,97) 0.0004 -0.0017 (49,112) 0.0001 -0.0004
(37,98) 0 -0.0347 (48,113) 0 -0.0001
(93,98) 0.0016 -0.0184 (50,114) 0.0002 -0.0004
(36,99) 0.0025 -0.0071 (113,114) 0 0
(38,100) 0.0026 -0.0089 (15,115) 0.0005 -0.0023
(99,100) 0.0003 -0.001 (13,116) 0.0002 -0.0011
(38,101) 0.002 -0.0042 (115,116) 0 -0.0001
(100,101) 0.0011 -0.0024 (6,117) 0.0015 -0.0064
(38,102) 0.0016 -0.0056 (35,118) 0.0013 -0.0042
(39,102) 0.0001 -0.0005 (95,118) 0.0001 -0.0004
(38,103) 0.0015 -0.0075
Las pe´rdidas de energ´ıa totales del sistema ele´ctrico de potencia de 118 nodos
son de 0.3406 pu’s equivalente a 34.06 MW. En el estudio de despacho econo´mico
se considera una generacio´n total de energ´ıa de 14680 MW, de los cuales 1433 MW
corresponden a la carga instalada y el 2.38% representa las pe´rdidas de energ´ıa en
los enlaces del sistema.
En el presente cap´ıtulo se realizaron 4 casos de estudio implementados en el siste-
ma de prueba de 118 nodos. En el primer caso se realiza una asignacio´n de unidades
y despacho econo´mico considerando un suministro de energ´ıa al 100% de generacio´n
te´rmica.
Cap´ıtulo 5. Resultados 132
El segundo caso de estudio contempla un estudio de asignacio´n de unidades y
despacho econo´mico considerando el 86.37% de generacio´n te´rmica y el 13.62% de
generacio´n eo´lica cuando el parque eo´lico de 100 aerogeneradores se encuentra ins-
talado en la zona 1.
En el tercer caso de estudio se considera el 86.37% de generacio´n te´rmica y el
13.62% de generacio´n eo´lica cuando el parque eo´lico de 100 aerogeneradores se en-
cuentra instalado en la zona 2.
Finalmente el cuarto caso de estudio incluye el parque eo´lico de 100 aerogenera-
dores instalado en la zona 3 aportando el 13.62% de la energ´ıa total suministrada
por el sistema de 118 nodos.
En la tabla 5.64 se muestran los costos totales de generacio´n de energ´ıa. En los
casos que incluye generacio´n eo´lica, se muestra el costo mı´nimo del sistema cuando
el parque eo´lico se encuentra generando energ´ıa al 100% de su capacidad.
Tabla 5.64: Conclusiones del sistema de 118 nodos
Caso de Estudio Costo Total PLOSS PUs
Generacio´n te´rmica 256.94 0.3486
Generacio´n te´rmica y generacio´n eo´lica en Z1 226.80 0.3220
Generacio´n te´rmica y generacio´n eo´lica en Z2 223.73 0.3314
Generacio´n te´rmica y generacio´n eo´lica en Z3 233.60 0.3406
De acuerdo a los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 5.64, el costo mı´ni-
mo de generacio´n de energ´ıa se tiene en el caso 3, y las pe´rdidas en los enlaces del
sistema representan el 2.25% de la energ´ıa total generada.
El costo ma´ximo de generacio´n de energ´ıa se presenta cuando se tiene un su-
ministro de energ´ıa al 100% con unidades de generacio´n te´rmicas debido al costo
del combustible. Las perdidas en las l´ıneas de transmisio´n del sistema de 118 nodos
representan el 2.43% de la energ´ıa total generada.
En la figura 5.26 se grafican los resultados obtenidos de despacho econo´mico de
los cuatro casos de estudio del sistema de 118 nodos.
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Figura 5.26: Costos del sistema sistema ele´ctrico de 118 nodos
En la gra´fica 5.27 se representan los flujos ele´ctricos de potencia de los cuatro
casos de estudio expresados en pus, las variaciones de los flujos se pueden apreciar
en los nodos de carga del 55 al 118, en todos los casos, los flujos de potencia se
encuentran dentro de los l´ımites operativos de seguridad del sistema.
Figura 5.27: Flujos del sistema ele´ctrico de 118 nodos
En la gra´fica 5.28 se aprecian las variaciones de las pe´rdidas de energ´ıa en las
l´ıneas de transmisio´n de los cuatro casos de estudio.
Cap´ıtulo 5. Resultados 134




En el presente cap´ıtulo se describen las conclusiones obtenidas al aplicar los me´to-
dos punto interior primal dual, asignacio´n de unidades, despacho econo´mico, flujos
de potencia y pe´rdidas en los enlaces de sistemas ele´ctricos de potencia poco malla-
dos y a gran escala, donde el suministro de energ´ıa es proporcionado por unidades
de generacio´n te´rmicas y eo´licas.
6.2. Conclusiones
La herramienta computacional realizada en Matlab a trave´s del me´todo punto
interior primal dual permite conocer las potencias a las que debe generar cada uni-
dad, calcula los flujos y las pe´rdidas en los enlaces del sistema, la efectividad del
me´todo depende de variables heur´ısticas, se debe encontrar el factor en la ecuacio´n
slack primal para obtener resultados satisfactorios, los valores iniciales de las poten-
cias de generacio´n deben ser configuradas a la potencia ma´xima, minimizar el error
representa un reto debido a las condiciones KKT. El me´todo despacho econo´mico se
utiliza para asignar la potencia de generacio´n de cada unidad, dando mayor prioridad
a las unidades de menor costo para un instante dado. Se aplico´ el me´todo despacho
econo´mico considerando diferentes escenarios, y se encontro´ que al asignar la poten-
cia de generacio´n al l´ımite ma´ximo de la unidad te´rmica para minimizar el costo de
generacio´n de energ´ıa se presentan mayores variaciones en los flujos del sistema y es-
to ocasiona un incremento en las pe´rdidas de los enlaces del sistema, debido a que la
carga esta distribuida en el sistema. Se recomienda asignar la energ´ıa de generacio´n
en las unidades que operan en un rango mı´nimo de costo, para el caso de estudio
de 118 nodos se establecio´ el 70% del l´ımite ma´ximo a cada unidad de generacio´n,
respetando la ecuacio´n de igualdad que establece que la potencia generada es pro-
porcional a la carga instalada ma´s las pe´rdidas de energ´ıa en los enlaces del sistema
y se obtuvo una reduccio´n en el costo y en las pe´rdidas de las l´ıneas de transmisio´n.
El me´todo asignacio´n de unidades contempla las unidades de generacio´n que cuentan
con reserva rodante, presentando una planeacio´n de las unidades que pueden actuar
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ra´pidamente ante disturbios en la red ele´ctrica y variaciones de carga, enumerando
las unidades de generacio´n te´rmicas y eo´licas en relacio´n a la funcio´n de costos, dan-
do prioridad a las plantas generadoras de menor costo.
Se obtienen mejores resultados al dividir el sistema en n a´reas, agrupando unidades
generadoras y la carga total para cada a´rea, mientras ma´s pequen˜as sean las sec-
ciones, ma´s exacta sera´ la distribucio´n de la energ´ıa generada en la carga instalada.
Realizar un despacho econo´mico para un sistema a gran escala, se vera´ un incre-
mento en las pe´rdidas del sistema, no es factible alimentar una carga a trave´s de un
generador que se encuentra a una distancia extremadamente larga.
Introducir parques eo´licos a la red ele´ctrica reduce el costo de generacio´n de energ´ıa
ele´ctrica, debido a que su materia prima es el viento, pero como es una fuente de
energ´ıa intermitente, requiere el respaldo de una fuente de energ´ıa constante, como
un generador termoele´ctrico capaz de suminisitrar energ´ıa cuando hay escace´s de
viento. El costo de generacio´n del parque eo´lico esta´ en funcio´n del costo del gene-
rador te´rmico de respaldo.
La funcio´n de densidad probabil´ıstica permite conocer los valores de las velocidades
de los vientos que se repiten en ma´s ocasiones en un periodo de tiempo, indicando
que existe mayor probabilidad de tener esas condiciones de velocidades del viento en
determinada regio´n. La funcio´n de densidad probabil´ıstica adaptada con las ecua-
ciones de potencia de salida de un aerogenerador es fundamental para determinar la
rentabilidad de instalar el parque eo´lico ya que denota la probabilidad que el parque
eo´lico entregue una potencia de salida a determinado rango de energ´ıa. Incorporar
parques eo´licos a la red ele´ctrica no afecta los flujos de potencia siempre y cuando
el generador te´rmico asignado de respaldo sea capaz de suministrar la carga ante
escace´s del viento. El estudio de asignacio´n de unidades que incluye fuentes de gene-
racio´n te´rmica y eo´lica permite conocer la unidad que reducira´ su potencia de salida
en funcio´n de los incrementos de energ´ıa eo´lica. Para sistemas a gran escala, los flujos
de potencia se mantienen dentro de los l´ımites operativos siempre y cuando se reali-
ce un despacho econo´mico por a´reas poco malladas y la potencia de generacio´n sea
proporcional a la carga para cada seccio´n. Las pe´rdidas en las l´ıneas de transmisio´n
disminuyen cuando se mantienen las tensiones nodales en sus l´ımites de seguridad.
Las pe´rdidas en los enlaces son nulas cuando los flujos nodales tiene una magnitud
igual a la unidad. Al comparar los resultados obtenidos por los me´todos Punto in-
terior primal dual y el me´todo Newton, se obtienen mejores resultados al realizar el
despacho econo´mico, asignacio´n de unidades y el estudio de flujos de potencia por el
me´todo Newton-Raphson cuando se tiene un parque eo´lico instalado en el nodo 1,
los costos se reducen el 47.5% comparado con los resultados obtenidos del me´todo
punto interior, los flujos de potencia y las pe´rdidas de energ´ıa no se ven afectados.
6.3. Trabajo futuro
1. Realizar el estudio de despacho econo´mico y asignacio´n de unidades incluyendo
diferentes fuentes de generacio´n dispersa como energ´ıa solar, maremotriz y geote´rmi-
ca.
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2. Realizar el estudio de flujos de potencia o´ptimos implementando diferentes algo-
ritmos en el software Matlab, y comparar los resultados.
3. Aplicar los me´todos propuestos en sistemas ele´ctricos reales y comparar los resul-
tados obtenidos entre ambos me´todos. 4. Recopilar datos histo´ricos de las velocidades
de los vientos para cada a´rea geogra´fica del pa´ıs para localizar las regiones donde es
ma´s factible instalar un parque eo´lico.
Ape´ndice A
Datos del sistema ele´ctrico de 9
Nodos
A.1. Datos de los nodos
Tabla A.1: Datos del bus
Bus Vb(kV) e0 f0 Type MVAR PL QL Vmin Vmax
1 16.5 1 0 3 0 0 0 0.9 1.1
2 18 1 0 2 0 0 0 0.9 1.1
3 13.8 1 0 2 0 0 0 0.9 1.1
4 230 1 0 2 0 0 0 0.9 1.1
5 230 1 0 1 0 1.25 0.5 0.8 1.2
6 230 1 0 1 0 0.9 0.3 0.8 1.2
7 230 1 0 2 0 0 0 0.9 1.1
8 230 1 0 1 0 1 0.35 0.8 1.2
9 230 1 0 2 0 0 0 0.9 1.1
9 230 1 0 2 0 0 0 0.9 1.1
A.2. Datos de l´ıneas de transmisio´n
A.3. Datos de los generadores Seccio´n 1
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Tabla A.2: Datos de las l´ıneas de transmisio´n(linedata)
FB TB R X b Sta a Ptmin(pu) Ptmax(pu)
1 4 0 0.0576 0 1 0 0.01 1
2 7 0 0.0625 0 1 0 0.01 1
3 9 0 0.0586 0 1 0 0.01 1
5 4 0.01 0.085 0.176 1 0 0.01 1
6 4 0.017 0.092 0.158 1 0 0.01 1
7 5 0.032 0.161 0.306 1 0 0.01 1
9 6 0.039 0.17 0.358 1 0 0.01 1
7 8 0.0085 0.072 0.149 1 0 0.01 1
9 8 0.0119 0.1008 0.209 1 0 0.01 1
Tabla A.3: Rango de operacio´n de los generadores (Sg)
Bus Pg0 Qg0 %a($/MW2.hr) b($/MW.hr) c($/hr) u V0
1 2.25 0.35 0.01 2.45 105 1 1
2 0.79 0.4 0.01 3.51 44.1 1 1
3 1.2 0.4 0.01 3.89 40.6 1 1
Tabla A.4: Rango de operacio´n de los generadores (Sg)
Bus Vn Ang Pmax Pmin Qmax Qmin Vmax Vmin
1 16.5 0 1.8 0.3 0.99 -0.99 1.1 0.9
2 18 0 0.9 0.15 0.99 -0.99 1.1 0.9
3 13.8 0 1.9 0.4 0.99 -0.99 1.1 0.9
Ape´ndice B
Datos del sistema ele´ctrico de 118
Nodos
B.1. Datos de los nodos
B.2. Datos de l´ıneas de transmisio´n
B.3. Datos de los generadores Seccio´n 1
B.4. Datos de los generadores Seccio´n 1
B.5. Datos de los generadores Seccio´n 2
B.6. Datos de los generadores Seccio´n 2
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Tabla B.1: Datos del bus
Bus Vb(kV) e0 f0 Type MVAR PL QL Vmin Vmax
1 138 1 0 3 0 0 0 0.94 1.06
2 138 1 0 2 0 0 0.12 0.94 1.06
3 138 1 0 2 0 0 0.22 0.94 1.06
4 345 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
5 345 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
6 138 1 0 2 0 0 0.1 0.94 1.06
7 138 1 0 2 0 0 0.3 0.94 1.06
8 138 1 0 2 0 0 0.34 0.94 1.06
9 138 1 0 2 0 0 0.25 0.94 1.06
10 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
11 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
12 345 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
13 138 1 0 2 0 0 0.13 0.94 1.06
14 138 1 0 2 0 0 0.27 0.94 1.06
15 138 1 0 2 0 0 0.23 0.94 1.06
16 138 1 0 2 0 0 0.26 0.94 1.06
17 138 1 0 2 0 0 0.17 0.94 1.06
18 138 1 0 2 0 0 0.23 0.94 1.06
19 138 1 0 2 0 0 0.23 0.94 1.06
20 138 1 0 2 0 0 0.1 0.94 1.06
21 138 1 0 2 0 0 0.3 0.94 1.06
22 138 1 0 2 0 0 0.32 0.94 1.06
23 138 1 0 2 0 0 0.22 0.94 1.06
24 138 1 0 2 0 0 0.18 0.94 1.06
25 138 1 0 2 0 0 1.13 0.94 1.06
26 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
27 138 1 0 2 0 0 0.14 0.94 1.06
28 345 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
29 138 1 0 2 0 0 0.18 0.94 1.06
30 138 1 0 2 0 0 0.27 0.94 1.06
31 138 1 0 2 0 0 0.2 0.94 1.06
32 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
33 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
34 138 1 0 2 0 0 0.27 0.94 1.06
35 138 1 0 2 0 0 0.36 0.94 1.06
36 138 1 0 2 0 0 0.28 0.94 1.06
37 138 1 0 2 0 0 0.26 0.94 1.06
38 138 1 0 2 0 0 0.15 0.94 1.06
39 161 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
40 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
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Tabla B.2: Datos del bus
Bus Vb(kV) e0 f0 Type MVAR PL QL Vmin Vmax
41 138 1 0 2 0 0 0.42 0.94 1.06
42 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
43 138 1 0 2 0 0 0.1 0.94 1.06
44 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
45 138 1 0 2 0 0 0.18 0.94 1.06
46 138 1 0 2 0 0 0.16 0.94 1.06
47 138 1 0 2 0 0 0.25 0.94 1.06
48 138 1 0 2 0 0 0.26 0.94 1.06
49 138 1 0 2 0 0 0.12 0.94 1.06
50 138 1 0 2 0 0 0.3 0.94 1.06
51 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
52 138 1 0 2 0 0 0.13 0.94 1.06
53 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
54 138 1 0 2 0 0 0 0.94 1.06
55 138 1 0 1 0 0.2 0.09 0.94 1.06
56 138 1 0 1 0 0.39 0.1 0.94 1.06
57 138 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
58 138 1 0 1 0 0.19 0.02 0.94 1.06
59 345 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
60 138 1 0 1 0 0.7 0.23 0.94 1.06
61 138 1 0 1 0 0.34 0.16 0.94 1.06
62 138 1 0 1 0 0.14 0.01 0.94 1.06
63 138 1 0 1 0 0.25 0.1 0.94 1.06
64 138 1 0 1 0 0.11 0.03 0.94 1.06
65 138 1 0 1 0 0.18 0.03 0.94 1.06
66 138 1 0 1 0 0.14 0.08 0.94 1.06
67 138 1 0 1 0 0.1 0.05 0.94 1.06
68 138 1 0 1 0 0.07 0.03 0.94 1.06
69 138 1 0 1 0 0.17 0.07 0.94 1.06
70 138 1 0 1 0 0.24 0.04 0.94 1.06
71 345 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
72 138 1 0 1 0 0.23 0.09 0.94 1.06
73 138 1 0 1 0 0.33 0.09 0.94 1.06
74 138 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
75 345 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
76 138 1 0 1 0 0.27 0.11 0.94 1.06
77 138 1 0 1 0 0.37 0.1 0.94 1.06
78 138 1 0 1 0 0.18 0.07 0.94 1.06
79 138 1 0 1 0 0.16 0.08 0.94 1.06
80 138 1 0 1 0 0.53 0.22 0.94 1.06
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Tabla B.3: Datos del bus
Bus Vb(kV) e0 f0 Type MVAR PL QL Vmin Vmax
81 138 1 0 1 0 0.34 0 0.94 1.06
82 138 1 0 1 0 0.2 0.11 0.94 1.06
83 138 1 0 1 0 0.17 0.04 0.94 1.06
84 138 1 0 1 0 0.17 0.08 0.94 1.06
85 138 1 0 1 0 0.18 0.05 0.94 1.06
86 138 1 0 1 0 0.23 0.11 0.94 1.06
87 138 1 0 1 0 0.12 0.03 0.94 1.06
88 138 1 0 1 0 0.12 0.03 0.94 1.06
89 138 1 0 1 0 0.78 0.03 0.94 1.06
90 345 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
91 345 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
92 138 1 0 1 0 0.28 0.07 0.94 1.06
93 345 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
94 138 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
95 138 1 0 1 0 0.47 0.11 0.94 1.06
96 138 1 0 1 0 0.71 0.26 0.94 1.06
97 138 1 0 1 0 0.39 0.32 0.94 1.06
98 345 1 0 1 0 0 0 0.94 1.06
99 138 1 0 1 0 0.54 0.27 0.94 1.06
100 138 1 0 1 0 0.2 0.1 0.94 1.06
101 138 1 0 1 0 0.11 0.07 0.94 1.06
102 138 1 0 1 0 0.21 0.1 0.94 1.06
103 138 1 0 1 0 0.48 0.1 0.94 1.06
104 138 1 0 1 0 0.12 0.07 0.94 1.06
105 138 1 0 1 0 0.3 0.16 0.94 1.06
106 138 1 0 1 0 0.42 0.31 0.94 1.06
107 138 1 0 1 0 0.38 0.15 0.94 1.06
108 138 1 0 1 0 0.15 0.09 0.94 1.06
109 138 1 0 1 0 0.34 0.08 0.94 1.06
110 138 1 0 1 0 0.22 0.15 0.94 1.06
111 138 1 0 1 0 0.05 0.03 0.94 1.06
112 138 1 0 1 0 0.43 0.16 0.94 1.06
113 138 1 0 1 0 0.02 0.01 0.94 1.06
114 138 1 0 1 0 0.08 0.03 0.94 1.06
115 138 1 0 1 0 0.08 0.03 0.94 1.06
116 138 1 0 1 0 0.22 0.07 0.94 1.06
117 138 1 0 1 0 0.2 0.08 0.94 1.06
118 138 1 0 1 0 0.33 0.15 0.94 1.06
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Tabla B.4: Datos de las l´ıneas de transmisio´n(linedata)
FB TB R X b Sta a Ptmin(pu) Ptmax(pu)
1 55 0.0303 0.0999 0.0254 1 0 0.01 1
1 56 0.0129 0.0424 0.01082 1 0 0.01 1
56 57 0.0241 0.108 0.0284 1 0 0.01 1
2 57 0.00176 0.00798 0.0021 1 0 0.01 1
4 57 0 0.0267 0 1 0 0.01 1
57 3 0.0119 0.054 0.01426 1 0 0.01 1
3 58 0.00459 0.0208 0.0055 1 0 0.01 1
4 59 0.00244 0.0305 1.162 1 0 0.01 1
59 5 0.00258 0.0322 1.23 1 0 0.01 1
2 60 0.0209 0.0688 0.01748 1 0 0.01 1
57 60 0.0203 0.0682 0.01738 1 0 0.01 1
55 6 0.0187 0.0616 0.01572 1 0 0.01 1
56 6 0.0484 0.16 0.0406 1 0 0.01 1
58 6 0.00862 0.034 0.00874 1 0 0.01 1
60 6 0.00595 0.0196 0.00502 1 0 0.01 1
60 61 0.02225 0.0731 0.01876 1 0 0.01 1
6 62 0.0215 0.0707 0.01816 1 0 0.01 1
61 7 0.0744 0.2444 0.06268 1 0 0.01 1
62 7 0.0595 0.195 0.0502 1 0 0.01 1
6 63 0.0212 0.0834 0.0214 1 0 0.01 1
7 64 0.0132 0.0437 0.0444 1 0 0.01 1
63 64 0.0454 0.1801 0.0466 1 0 0.01 1
71 64 0 0.0388 0 1 0 0.01 1
64 8 0.0123 0.0505 0.01298 1 0 0.01 1
7 9 0.012 0.0394 0.0101 1 0 0.01 1
8 9 0.01119 0.0493 0.01142 1 0 0.01 1
9 65 0.0252 0.117 0.0298 1 0 0.01 1
65 66 0.0183 0.0849 0.0216 1 0 0.01 1
66 67 0.0209 0.097 0.0246 1 0 0.01 1
67 68 0.0342 0.159 0.0404 1 0 0.01 1
68 10 0.0135 0.0492 0.0498 1 0 0.01 1
68 11 0.0156 0.08 0.0864 1 0 0.01 1
12 11 0 0.0382 0 1 0 0.01 1
11 13 0.0318 0.163 0.1764 1 0 0.01 1
13 69 0.01913 0.0855 0.0216 1 0 0.01 1
69 70 0.0237 0.0943 0.0238 1 0 0.01 1
4 71 0.00431 0.0504 0.514 1 0 0.01 1
12 71 0.00799 0.086 0.908 1 0 0.01 1
64 14 0.0474 0.1563 0.0399 1 0 0.01 1
70 14 0.0108 0.0331 0.0083 1 0 0.01 1
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Tabla B.5: Datos de las l´ıneas de transmisio´n(linedata)
FB TB R X b Sta a Ptmin(pu) Ptmax(pu)
68 15 0.0317 0.1153 0.1173 1 0 0.01 1
13 15 0.0229 0.0755 0.01926 1 0 0.01 1
14 15 0.0298 0.0985 0.0251 1 0 0.01 1
7 72 0.038 0.1244 0.03194 1 0 0.01 1
9 16 0.0752 0.247 0.0632 1 0 0.01 1
16 17 0.00871 0.0268 0.00568 1 0 0.01 1
73 17 0.00224 0.0102 0.00268 1 0 0.01 1
72 74 0.0415 0.142 0.0366 1 0 0.01 1
16 74 0.00256 0.0094 0.00984 1 0 0.01 1
73 74 0.011 0.0497 0.01318 1 0 0.01 1
75 74 0 0.0375 0 1 0 0.01 1
71 75 0.00464 0.054 0.422 1 0 0.01 1
74 76 0.0321 0.106 0.027 1 0 0.01 1
74 18 0.0593 0.168 0.042 1 0 0.01 1
76 18 0.0184 0.0605 0.01552 1 0 0.01 1
18 77 0.0145 0.0487 0.01222 1 0 0.01 1
18 19 0.0555 0.183 0.0466 1 0 0.01 1
77 19 0.041 0.135 0.0344 1 0 0.01 1
16 78 0.0413 0.1681 0.04226 1 0 0.01 1
78 79 0.0608 0.2454 0.06068 1 0 0.01 1
79 80 0.0224 0.0901 0.0224 1 0 0.01 1
80 20 0.04 0.1356 0.0332 1 0 0.01 1
20 81 0.038 0.127 0.0316 1 0 0.01 1
20 82 0.0601 0.189 0.0472 1 0 0.01 1
19 21 0.0715 0.323 0.086 1 0 0.01 1
19 21 0.0715 0.323 0.086 1 0 0.01 1
80 21 0.0684 0.186 0.0444 1 0 0.01 1
81 21 0.0191 0.0625 0.01604 1 0 0.01 1
82 21 0.0179 0.0505 0.01258 1 0 0.01 1
21 83 0.0267 0.0752 0.01874 1 0 0.01 1
21 84 0.0486 0.137 0.0342 1 0 0.01 1
84 85 0.0203 0.0588 0.01396 1 0 0.01 1
85 86 0.0405 0.1635 0.04058 1 0 0.01 1
21 22 0.073 0.289 0.0738 1 0 0.01 1
21 22 0.0869 0.291 0.073 1 0 0.01 1
86 22 0.0263 0.122 0.031 1 0 0.01 1
22 23 0.0169 0.0707 0.0202 1 0 0.01 1
22 24 0.00275 0.00955 0.00732 1 0 0.01 1
23 24 0.00488 0.0151 0.00374 1 0 0.01 1
83 87 0.0474 0.134 0.0332 1 0 0.01 1
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Tabla B.6: Datos de las l´ıneas de transmisio´n(linedata)
FB TB R X b Sta a Ptmin(pu) Ptmax(pu)
24 87 0.0343 0.0966 0.0242 1 0 0.01 1
84 88 0.0255 0.0719 0.01788 1 0 0.01 1
24 88 0.0343 0.0966 0.0242 1 0 0.01 1
22 25 0.0503 0.2293 0.0598 1 0 0.01 1
23 25 0.04739 0.2158 0.05646 1 0 0.01 1
24 25 0.0825 0.251 0.0569 1 0 0.01 1
24 25 0.0803 0.239 0.0536 1 0 0.01 1
90 25 0 0.0386 0 1 0 0.01 1
25 89 0.0317 0.145 0.0376 1 0 0.01 1
25 26 0.0328 0.15 0.0388 1 0 0.01 1
89 26 0.00264 0.0135 0.01456 1 0 0.01 1
91 26 0 0.0268 0 1 0 0.01 1
89 27 0.0123 0.0561 0.01468 1 0 0.01 1
26 27 0.00824 0.0376 0.0098 1 0 0.01 1
90 91 0.00172 0.02 0.216 1 0 0.01 1
75 28 0.00901 0.0986 1.046 1 0 0.01 1
91 28 0.00269 0.0302 0.38 1 0 0.01 1
21 29 0.018 0.0919 0.0248 1 0 0.01 1
21 29 0.018 0.0919 0.0248 1 0 0.01 1
27 29 0.0482 0.218 0.0578 1 0 0.01 1
28 29 0 0.037 0 1 0 0.01 1
27 92 0.0258 0.117 0.031 1 0 0.01 1
29 92 0.0224 0.1015 0.02682 1 0 0.01 1
28 93 0.00138 0.016 0.638 1 0 0.01 1
81 30 0.0844 0.2778 0.07092 1 0 0.01 1
21 30 0.0985 0.324 0.0828 1 0 0.01 1
93 30 0 0.037 0 1 0 0.01 1
10 31 0.00221 0.4115 0.10198 1 0 0.01 1
30 31 0.03 0.127 0.122 1 0 0.01 1
31 94 0.00882 0.0355 0.00878 1 0 0.01 1
10 32 0.0488 0.196 0.0488 1 0 0.01 1
94 32 0.0446 0.18 0.04444 1 0 0.01 1
94 33 0.00866 0.0454 0.01178 1 0 0.01 1
31 34 0.0401 0.1323 0.03368 1 0 0.01 1
30 95 0.0405 0.122 0.124 1 0 0.01 1
31 95 0.0428 0.141 0.036 1 0 0.01 1
34 95 0.0123 0.0406 0.01034 1 0 0.01 1
30 36 0.0309 0.101 0.1038 1 0 0.01 1
95 36 0.0601 0.1999 0.04978 1 0 0.01 1
35 36 0.0444 0.148 0.0368 1 0 0.01 1
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Tabla B.7: Datos de las l´ıneas de transmisio´n(linedata)
FB TB R X b Sta a Ptmin(pu) Ptmax(pu)
36 96 0.00376 0.0124 0.01264 1 0 0.01 1
96 97 0.00546 0.0244 0.00648 1 0 0.01 1
36 37 0.017 0.0485 0.0472 1 0 0.01 1
36 37 0.0294 0.105 0.0228 1 0 0.01 1
97 37 0.0156 0.0704 0.0187 1 0 0.01 1
98 37 0 0.037 0 1 0 0.01 1
93 98 0.00175 0.0202 0.808 1 0 0.01 1
36 99 0.0298 0.0853 0.08174 1 0 0.01 1
99 100 0.0112 0.03665 0.03796 1 0 0.01 1
100 101 0.0625 0.132 0.0258 1 0 0.01 1
100 38 0.043 0.148 0.0348 1 0 0.01 1
101 38 0.0302 0.0641 0.01234 1 0 0.01 1
38 102 0.035 0.123 0.0276 1 0 0.01 1
102 39 0.02828 0.2074 0.0445 1 0 0.01 1
38 103 0.02 0.102 0.0276 1 0 0.01 1
38 40 0.0239 0.173 0.047 1 0 0.01 1
103 40 0.0139 0.0712 0.01934 1 0 0.01 1
40 41 0.0518 0.188 0.0528 1 0 0.01 1
40 41 0.0238 0.0997 0.106 1 0 0.01 1
41 42 0.0254 0.0836 0.0214 1 0 0.01 1
40 43 0.0099 0.0505 0.0548 1 0 0.01 1
40 43 0.0393 0.1581 0.0414 1 0 0.01 1
42 43 0.0387 0.1272 0.03268 1 0 0.01 1
43 104 0.0258 0.0848 0.0218 1 0 0.01 1
43 105 0.0481 0.158 0.0406 1 0 0.01 1
104 105 0.0223 0.0732 0.01876 1 0 0.01 1
105 106 0.0132 0.0434 0.0111 1 0 0.01 1
37 107 0.0356 0.182 0.0494 1 0 0.01 1
99 107 0.0162 0.053 0.0544 1 0 0.01 1
105 107 0.0269 0.0869 0.023 1 0 0.01 1
106 107 0.0171 0.0547 0.01474 1 0 0.01 1
37 108 0.0183 0.0934 0.0254 1 0 0.01 1
107 108 0.0173 0.0885 0.024 1 0 0.01 1
37 109 0.0238 0.108 0.0286 1 0 0.01 1
37 44 0.0454 0.206 0.0546 1 0 0.01 1
43 45 0.0648 0.295 0.0472 1 0 0.01 1
105 45 0.0178 0.058 0.0604 1 0 0.01 1
109 45 0.0397 0.179 0.0476 1 0 0.01 1
44 45 0.018 0.0813 0.0216 1 0 0.01 1
45 110 0.0277 0.1262 0.0328 1 0 0.01 1
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Tabla B.8: Datos de las l´ıneas de transmisio´n(linedata)
FB TB R X b Sta a Ptmin(pu) Ptmax(pu)
43 111 0.0123 0.0559 0.01464 1 0 0.01 1
110 111 0.0246 0.112 0.0294 1 0 0.01 1
45 46 0.016 0.0525 0.0536 1 0 0.01 1
45 47 0.0451 0.204 0.0541 1 0 0.01 1
46 47 0.0466 0.1584 0.0407 1 0 0.01 1
46 48 0.0535 0.1625 0.0408 1 0 0.01 1
47 48 0.00994 0.0378 0.00986 1 0 0.01 1
45 112 0.0605 0.229 0.062 1 0 0.01 1
48 112 0.014 0.0547 0.01434 1 0 0.01 1
48 49 0.053 0.183 0.0472 1 0 0.01 1
112 49 0.053 0.183 0.0472 1 0 0.01 1
48 113 0.0261 0.0703 0.01844 1 0 0.01 1
113 114 0.0105 0.0288 0.0076 1 0 0.01 1
46 50 0.03906 0.1813 0.0461 1 0 0.01 1
114 50 0.0278 0.0762 0.0202 1 0 0.01 1
50 51 0.022 0.0755 0.02 1 0 0.01 1
50 52 0.0247 0.064 0.062 1 0 0.01 1
64 53 0.00913 0.0301 0.00768 1 0 0.01 1
15 53 0.0615 0.203 0.0518 1 0 0.01 1
15 115 0.0135 0.0612 0.01628 1 0 0.01 1
13 116 0.0164 0.0741 0.01972 1 0 0.01 1
115 116 0.0023 0.0104 0.00276 1 0 0.01 1
93 54 0.00034 0.00405 0.164 1 0 0.01 1
6 117 0.0329 0.14 0.0358 1 0 0.01 1
95 118 0.0145 0.0481 0.01198 1 0 0.01 1
35 118 0.0164 0.0544 0.01356 1 0 0.01 1
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Tabla B.9: Rango de operacio´n de los generadores (Sg)
Bus Pg0 Qg0 %a($/MW2.hr) b($/MW.hr) c($/hr) u V0
1 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
2 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
3 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
4 0.6 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
5 3.1 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
6 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
7 0 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
8 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
9 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
10 0.6 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
11 0 0 0.003 10.76 32.96 1 1
12 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
13 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
14 0.3 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
15 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
16 0 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
17 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
18 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
19 0.3 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
20 0 0 0.002401 12.3299 28 1 1
21 0 0 0.002401 12.3299 28 1 1
22 0.3 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
23 0.3 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
24 0 0 0.0044 13.29 39 1 1
25 0 0 0.0044 13.29 39 1 1
26 0.3 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
27 0 0 0.01059 8.3391 64.16 1 1
28 0 0 0.01059 8.3391 64.16 1 1
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Tabla B.10: Rango de operacio´n de los generadores (Sg)
Bus Pg0 Qg0 %a($/MW2.hr) b($/MW.hr) c($/hr) u V0
29 3.6 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
30 0 0 0.045923 15.4708 74.33 1 1
31 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
32 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
33 0 0 0.028302 37.6968 17.95 1 1
34 0 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
35 0.3 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
36 0.6 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
37 0.3 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
38 0 0 0.069663 26.2438 31.67 1 1
39 0 0 0.003 10.76 32.96 1 1
40 2 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
41 0 0 0.028302 37.6968 17.95 1 1
42 0 0 0.009774 22.9423 58.81 1 1
43 0.6 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
44 0.6 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
45 0 0 0.010875 12.8875 6.78 1 1
46 0 0 0.028302 37.6968 17.95 1 1
47 0.2 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
48 0.2 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
49 0 0 0.028302 37.6968 17.95 1 1
50 0 0 0.009774 22.9423 58.81 1 1
51 0.2 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
52 0 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
53 0 0 0.0128 17.82 10.15 1 1
54 0 0 0.009774 22.9423 58.81 1 1
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Tabla B.11: Rango de operacio´n de los generadores (Sg)
bus Vg mBase Pmax Pmin Qmax Qmin Vmax Vmin
1 0.955 100 100 0 15 -5 1.1 0.9
2 0.998 100 100 0 300 -300 1.1 0.9
3 0.99 100 100 0 50 -13 1.1 0.9
4 1.015 100 100 0 300 -300 1.1 0.9
5 1.05 100 550 0 200 -147 1.1 0.9
6 0.99 100 185 0 120 -35 1.1 0.9
7 0.97 100 100 0 30 -10 1.1 0.9
8 0.973 100 100 0 50 -16 1.1 0.9
9 0.962 100 100 0 24 -8 1.1 0.9
10 0.992 100 100 0 300 -300 1.1 0.9
11 1.05 100 320 0 140 -47 1.1 0.9
12 1.015 100 414 0 1000 -1000 1.1 0.9
13 0.968 100 100 0 300 -300 1.1 0.9
14 0.967 100 107 0 300 -300 1.1 0.9
15 0.963 100 100 0 42 -14 1.1 0.9
16 0.984 100 100 0 24 -8 1.1 0.9
17 0.98 100 100 0 24 -8 1.1 0.9
18 0.97 100 100 0 300 -300 1.1 0.9
19 0.985 100 100 0 300 -300 1.1 0.9
20 1.005 100 119 0 100 -100 1.1 0.9
21 1.025 100 304 0 210 -85 1.1 0.9
22 0.955 100 148 0 300 -300 1.1 0.9
23 0.952 100 100 0 23 -8 1.1 0.9
24 0.954 100 100 0 15 -8 1.1 0.9
25 0.985 100 255 0 180 -60 1.1 0.9
26 0.995 100 260 0 300 -100 1.1 0.9
27 0.998 100 100 0 20 -20 1.1 0.9
28 1.005 100 491 0 200 -67 1.1 0.9
Ape´ndice B. Datos del sistema ele´ctrico de 118 Nodos 152
Tabla B.12: Rango de operacio´n de los generadores (Sg)
bus Vg mBase Pmax Pmin Qmax Qmin Vmax Vmin
29 1.05 100 492 0 200 -67 1.1 0.9
30 1.035 100 805.2 0 300 -300 1.1 0.9
31 0.984 100 100 0 32 -10 1.1 0.9
32 0.98 100 100 0 100 -100 1.1 0.9
33 0.991 100 100 0 100 -100 1.1 0.9
34 0.958 100 100 0 9 -6 1.1 0.9
35 0.943 100 100 0 23 -8 1.1 0.9
36 1.006 100 100 0 70 -20 1.1 0.9
37 1.04 100 577 0 280 -165 1.1 0.9
38 0.985 100 100 0 23 -8 1.1 0.9
39 1.015 100 104 0 1000 -100 1.1 0.9
40 1.005 100 707 0 300 -210 1.1 0.9
41 0.985 100 100 0 300 -300 1.1 0.9
42 0.98 100 100 0 100 -100 1.1 0.9
43 0.99 100 100 0 9 -3 1.1 0.9
44 1.01 100 100 0 100 -100 1.1 0.9
45 1.017 100 352 0 155 -50 1.1 0.9
46 1.01 100 140 0 40 -15 1.1 0.9
47 0.971 100 100 0 23 -8 1.1 0.9
48 0.965 100 100 0 23 -8 1.1 0.9
49 0.952 100 100 0 200 -200 1.1 0.9
50 0.973 100 100 0 23 -8 1.1 0.9
51 0.98 100 136 0 1000 -100 1.1 0.9
52 0.975 100 100 0 1000 -100 1.1 0.9
53 0.993 100 100 0 200 -100 1.1 0.9
54 1.005 100 100 0 1000 -1000 1.1 0.9
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